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1.1
Entwurfsplanung

2015-2016
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1.1 Funktionsdiagramm Ur-Funktionen

Gemeindehalle Gymnastiksaal Schwimmbad

Vereinsheim Hausmeisterwohnung Kegelbahn
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1.1 Funktionsdiagramm

Gemeindehalle Gymnastik | Sport

Schwimmhalle Kita

Beispielhafte Darstellung
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Model | Konzept 

1.2 Entwurfsplanung 2015-2016

Massenmodel

Massenmodel Entwurfsskizze
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Parkplatz

Parkplatz Parkplatz

SPORTHALLE /   
GEMEINDEHALLE

VEREINSZIMMER

SCHWIMMHALLE

Aussenterrasse

Aussenterrasse

SPORTHALLE /
GEMEINDEHALLE

ANLIEFERUNG

Aussensportler

CATERING

SPORTLER

Funktionsübersicht

Bauteil A:
- Gemeindehalle
- Schwimmhalle
- Sport-/ Gymnastik
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Parkplatz

Parkplatz Parkplatz

SPORTHALLE /   
GEMEINDEHALLE

VEREINSZIMMER

SCHWIMMHALLE

Aussenterrasse

Aussenterrasse

SPORTHALLE /
GEMEINDEHALLE

ANLIEFERUNG

Aussensportler

CATERING

SPORTLER

Fuge:
- Überdachende  Glasfuge
- Erschließung
- Kopplung der Gebäude
- Verbindung der Ebenen
- Sichtverbindung zu den 
   Weinbergen

Funktionsübersicht
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Parkplatz

Parkplatz Parkplatz

SPORTHALLE /   
GEMEINDEHALLE

VEREINSZIMMER

SCHWIMMHALLE

Aussenterrasse

Aussenterrasse

SPORTHALLE /
GEMEINDEHALLE

ANLIEFERUNG

Aussensportler

CATERING

SPORTLER

Bauteil B:
- Kita
- Küche
- Gemeinsames Foyer

Funktionsübersicht
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Parkplatz

Parkplatz Parkplatz

SPORTHALLE /   
GEMEINDEHALLE

VEREINSZIMMER

SCHWIMMHALLE

Aussenterrasse

Aussenterrasse

SPORTHALLE /
GEMEINDEHALLE

ANLIEFERUNG

Aussensportler

CATERING

SPORTLER

10.15

7.60

-3.00

-6.00

179.0
±0.0

Ideenskizze2.1 |

10.15

7.60

3.60

-3.00

-6.00

179.0
±0.0

Ansicht Nord

Ansicht Süd

Ideenskizze2.1 |

10.15

7.60

-3.00

-6.00

179.0
±0.0

Ansicht West

Ansicht Ost

10.15

7.60

3.60

-3.00

-6.00

179.0
±0.0

Funktionsübersicht
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2
Ausführungs-

planung 
Oktober 2021
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Wetterfester Baustahl

Farbigkeit 

&

natürlicher Farbwandel

Witterungsbeständigkeit

&

Korrossionsbeständigkeit

Langlebigkeit

&

Nachhaltigkeit

Wartungsfreiheit 

&

Vorfertigbarkeit

Umweltverträglichkeit 

&

Recycling

2.1 Entwurfsplanungsanalogie

Beispielhafte Darstellung
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Collage

Beispielhafte Darstellung

2.1 Entwurfsplanungsanalogie 13
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Lageplan

2.1 Planstand 14
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Lageplan

2.2 Zugänge

Zugänge 1.OG
- Anlieferung (West)
- Glasfuge / Foyer (Nord)
(Niveau Friedhofstraße)

Zugänge EG
- Sportler (Ost)
- Schwimmhalle (Süd)
- Glasfuge / Foyer (Süd)
- Nebeneingang Kita (Ost)
(Niveau Brunnenstraße)

Zugänge U1
- Außensport (West)
- Haupteingang Kita (Süd)
(Niveau Hohensteinerstraße)
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Lageplan

Zugänge 1.OG
- Anlieferung (West)
- Glasfuge / Foyer (Nord)
(Niveau Friedhofstraße)

Zugänge EG
- Sportler (Ost)
- Schwimmhalle (Süd)
- Glasfuge / Foyer (Süd)
- Nebeneingang Kita (Ost)
(Niveau Brunnenstraße)

Zugänge U1
- Außensport (West)
- Haupteingang Kita (Süd)
(Niveau Hohensteinerstraße)
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Lageplan

Zugänge 1.OG
- Anlieferung (West)
- Glasfuge / Foyer (Nord)
(Niveau Friedhofstraße)

Zugänge EG
- Sportler (Ost)
- Schwimmhalle (Süd)
- Glasfuge / Foyer (Süd)
- Nebeneingang Kita (Ost)
(Niveau Brunnenstraße)

Zugänge U1
- Außensport (West)
- Haupteingang Kita (Süd)
(Niveau Hohensteinerstraße)
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Grundriss E2

2.3 Planstand

Geschoss E2
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und mit max. 12 m² freier Querschnitt; im unteren Drittel

RWA
ca. 1,30 x 1,30 m 

RWA
ca. 1,30 x 1,30 m 
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RWA
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Dachausstieg 100/150
Lichtkuppel/Dunkelklappe?

EXTENSIVE DACHBEGRÜNUNG
Vorrichtung PV-Anlage

freier Querschnitt zur 
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2.50% der Grundfläche
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Schlosser-TR
Anschluss 
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Projekt-Nr. Projekt Kurzbezeichnung

Bauherr

Projekt

Maßstab

Erstellungsdatum

Planbezeichnung

Projekt Nr. LPH Planerst. Hauptgr. Untergr. Lfd. Nr. Index

Indexdatum

Format

Bearbeiter

Leistungsphase

Fachplaner

Architekt asp Architekten GmbH Architekten und Stadtplaner BDA
Talstraße 41  D-70188 Stuttgart  T: +49 711 223 38-0   F: +49 711 223 38-88 
asp@asp-stuttgart.de  www.asp-stuttgart.de

Architekten

5-A-GR-E2-00Um- und Neubau
Gemeindehalle Kirchheim a. N.

784

Gemeinde Kirchheim am Neckar
Hauptstraße 78 | 74366 Kirchheim am Neckar

±0.00 = 179.52 üNN

Abbruch sowie Sanierung und Erweiterung der
Gemeindehalle
Brunnenstraße 25 | 74366 Kirchheim am Neckar

5 A GR E2 00 c7841:100

30.03.2021

17.09.2021

A1

ai

Grundriss E2 - Übersicht

05 Ausführungsplanung

asp@asp-stuttgart.de

Ergänzungen / Änderungen Datum Gez. Index

Änderung Bereich Kita eingearbeitet; Treppen überarbeitet, Türbreiten überarbeitet; Behi-WC im
EG ergänzt; Flur in U2 versetzt; Bestandsdurchbrüche ergänzt, Planung aktualisiert

09.07.2021 ai A

0,00-Höhe angepasst; Anpassung der Geschossdecken nach Aufmaß Vermesser, Anpassung
Bodenaufbauten, Flachdecke in Gymnastikhalle; zusätzliche stat. notwendige Wände in Achse 8
ergänzt; Deckensprünge in Außensport und Gymnastikhalle ergänzt;

30.07.2021 ai B

GR: Planung nach Abstimmung TWP angepasst; stat. Bauteile im Bestand erhalten und ergänzt;
Batterieraum in Verlängerung der Fuge ergänzt; Einrichtung Sportgeräte U2 angepasst;
Bodenhülsen im RFB U2 ergänzt; Geschossdecken angepasst; Zwischendecke in E1 Geräteraum
(GH) angepasst;

17.09.2021 ai C
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Grundriss E2

Funktionen E2
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Grundriss E2 - Übersicht

05 Ausführungsplanung

asp@asp-stuttgart.de

Ergänzungen / Änderungen Datum Gez. Index

Änderung Bereich Kita eingearbeitet; Treppen überarbeitet, Türbreiten überarbeitet; Behi-WC im
EG ergänzt; Flur in U2 versetzt; Bestandsdurchbrüche ergänzt, Planung aktualisiert

09.07.2021 ai A

0,00-Höhe angepasst; Anpassung der Geschossdecken nach Aufmaß Vermesser, Anpassung
Bodenaufbauten, Flachdecke in Gymnastikhalle; zusätzliche stat. notwendige Wände in Achse 8
ergänzt; Deckensprünge in Außensport und Gymnastikhalle ergänzt;

30.07.2021 ai B

GR: Planung nach Abstimmung TWP angepasst; stat. Bauteile im Bestand erhalten und ergänzt;
Batterieraum in Verlängerung der Fuge ergänzt; Einrichtung Sportgeräte U2 angepasst;
Bodenhülsen im RFB U2 ergänzt; Geschossdecken angepasst; Zwischendecke in E1 Geräteraum
(GH) angepasst;

17.09.2021 ai C
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Grundriss E2
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2.07

+6,21
+6,36

-
+9,5

Lager

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

8,04 m²

Fliesen

GK

2.04

+6,21
+6,26
+9,10
+9,78

SAA / BMZ

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

5,04 m²

Fliesen

GK

2.02

+6,21
+6,26
+9,10
+9,78

SiBel

B

B

C

C

44

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

15,71 m²

Fliesen

GK

2.03

+6,21
+6,26
+9,10
+9,78

Lager

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

6,20 m²

Fliesen

SB3

2.05

+6,21
+6,26

-
+9,5

Flur

31 20 4,85

31
25

1,
60

2,26

1,01 95

2,
80

1,
52

10

1,20

105,24
°

20
3,

53

2010
2,26
1,01 3,14

1,
50

2010
2,26
1,01 3,14

Bauart BW

B
au

ar
t B

W

Bauart BW

F
90

F90

F
90

T30 RS

T30 RS

+7,01

+4,49

+4,54

+3,54

+3,52

-0,02

Lüftung vs. 
Bühnenvorhang

RFB +7,01

RFB +6,21

Entrauchung
freier Querschnitt mind. 1% der GF
Insgesamt ca. 5 m²

Zuluftfläche mind. wie Entrauchungsfläche ca. 5 m²
und mit max. 12 m² freier Querschnitt; im unteren Drittel

RWA
ca. 1,30 x 1,30 m 

RWA
ca. 1,30 x 1,30 m 

RWA
ca. 1,30 x 1,30 m 

RWA
ca. 1,30 x 1,30 m 

Dachausstieg 100/150
Lichtkuppel/Dunkelklappe?

EXTENSIVE DACHBEGRÜNUNG
Vorrichtung PV-Anlage

freier Querschnitt zur 
Fahrschachtentrauchung 
2.50% der Grundfläche

Fahrstuhlüberfahrt

Oberlichtband 
ca. 1,20 x 6,00 m

10
2,

26
1,

01
1,

16
5

10
9

2,
26

1,
01

55

1,
11

5
1,

16
10

3,
00

10 4,45

RF
B 

+7
,0

1

RF
B 

+6
,2

1

Entwässerung Dach
Bereich Oberlicht 
anpassen

2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80

RWA
ca. 1,30 x 1,30 m 

mind. 1,00 qm 
geometrische 
Öffnung

921

Te
ch

ni
kd

ec
ke

Lu
ftr

au
m

Technikdecke

Luftraum

Bestandsdecke

Decke neu

T.E2.01

T.E2.07

T.E2.06

T.E
2.

04
T.E

2.
02

4,75 10

4,
73

Te
ch

ni
kd

ec
ke

Lu
ftr

au
m

4,15

4,05 10

4,05 70

4,75 887

3,
03

1,
70

84

Treppe vs. 
neue Wand

Be
st

an
ds

de
ck

e

D
ec

ke
 n

eu

+6,26

+6,26

+6,21

+6,21

+6,24

+6,24

Stb-Kragen bis 
unter Dach

max. Auskragung
2,00

max. wg. Kopfhöhe
1,30

Schlosser-TR
Anschluss 
Holbalkendecke

Projekt-Nr. Projekt Kurzbezeichnung

Bauherr

Projekt

Maßstab

Erstellungsdatum

Planbezeichnung

Projekt Nr. LPH Planerst. Hauptgr. Untergr. Lfd. Nr. Index

Indexdatum

Format

Bearbeiter

Leistungsphase

Fachplaner

Architekt asp Architekten GmbH Architekten und Stadtplaner BDA
Talstraße 41  D-70188 Stuttgart  T: +49 711 223 38-0   F: +49 711 223 38-88 
asp@asp-stuttgart.de  www.asp-stuttgart.de

Architekten

5-A-GR-E2-00Um- und Neubau
Gemeindehalle Kirchheim a. N.

784

Gemeinde Kirchheim am Neckar
Hauptstraße 78 | 74366 Kirchheim am Neckar

±0.00 = 179.52 üNN

Abbruch sowie Sanierung und Erweiterung der
Gemeindehalle
Brunnenstraße 25 | 74366 Kirchheim am Neckar

5 A GR E2 00 c7841:100

30.03.2021

17.09.2021

A1

ai

Grundriss E2 - Übersicht

05 Ausführungsplanung

asp@asp-stuttgart.de

Ergänzungen / Änderungen Datum Gez. Index

Änderung Bereich Kita eingearbeitet; Treppen überarbeitet, Türbreiten überarbeitet; Behi-WC im
EG ergänzt; Flur in U2 versetzt; Bestandsdurchbrüche ergänzt, Planung aktualisiert

09.07.2021 ai A

0,00-Höhe angepasst; Anpassung der Geschossdecken nach Aufmaß Vermesser, Anpassung
Bodenaufbauten, Flachdecke in Gymnastikhalle; zusätzliche stat. notwendige Wände in Achse 8
ergänzt; Deckensprünge in Außensport und Gymnastikhalle ergänzt;

30.07.2021 ai B

GR: Planung nach Abstimmung TWP angepasst; stat. Bauteile im Bestand erhalten und ergänzt;
Batterieraum in Verlängerung der Fuge ergänzt; Einrichtung Sportgeräte U2 angepasst;
Bodenhülsen im RFB U2 ergänzt; Geschossdecken angepasst; Zwischendecke in E1 Geräteraum
(GH) angepasst;

17.09.2021 ai C

Funktionen E2

Bauteil A:
- Erschließung
- Lüftungsraum
- Lager / Regieräume

Bauteil B:
- Dachbereich
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Grundriss E1

2.4 Planstand

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1010 1111

+3,49

+4,49

+3,49

Lichthof

Mobile Regie

10 Stg.
17 / 28 cm

6 Stg.
18,5 / 30 cm

6 Stg.
17,67 / 20 cm

+3,54

optional Lagerfläche 
unter Bühne

+3,49

+4,54

+3,54

Mobile Garderobe

1,20 x 2,30 m

Dachausstieg 
100/150

AA

BB

CC

DD

B'B'

EE

UV
 E

lt

21 Stg.
16,86 / 29 cm

N
A

NA

T3
0

N
A

N
A

T30 RS
NA

NA

T30 RS

T30 RS
NA

T3
0

T30 RS
N

A

T3
0 

RS

T3
0 

RS

T3
0 

RS

T3
0 

RS

T3
0 

RS

Doppelspind 
Küchen-MA 

2,925 5,60 5,60 5,60 5,60 2,925 27 4,98 2,05 8,21

44,63

2,70 29,06 4,50 11,07

27
,9

6
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45
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40
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Balkonöffnung

26,60 1,20

5,002
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1,39
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00
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40
3,
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5
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,1

4
15

,9
2

29,06

28,05

41
,2

05

1,
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2

3,
4385
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3,

4385
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70
3,

43
1,

25
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3,

4385
85

3,
4385

2,
15

3,
43

1,
30

2,
51

3,
4385

85
3,

4385
10

,1
8

3,
4385

1,
30

2,
30

1,
23

8,
09

3

28,50 4,75 11,07

95 26,60 95 4,75 653

3,43
85 85

3,43
85 1,276

3,01
1,27 1,275

3,01
85 1,275

3,43
1,27 652

20 25 4,75 50 6,20 10 3,71 56

0
2,

83
5

12
14

,1
05

35
40

9,
59

56

2,
54

5
85

85
3,

4385
1,

70
1,

30
3,

43
1,

23
85

3,
4384

2,
23

14
,4

5
2,

30
2,

46
7,

60
5

2,
20

1,
88

5
1,

56

31 20 28,10 20 25 4,50 25 25 10,01 25 31

A

A

B

B

C

C

44

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

5,65 m²

Fliesen

GKF

1.17

+3,47
+3,54
+6,34
+6,84

WC Beh.

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

10,01 m²

Fliesen

SB3

1.10

+3,49
+3,54

-
+6,16

Tisch-/ Stuhllager

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

11,91 m²

Fliesen

SB3

+3,49
+3,54

-
+6,16

1.06
Künstler/
Stuhllager

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

2,72 m²

Fliesen

Lamellen

1.08

+3,49
+3,54

-
+9,78

Regie I

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

3,90 m²

Fliesen

Lamellen

1.07

+3,49
+3,54

-
+9,78

Regie II

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

17,17 m²

Fliesen

SB3

1.09

+3,49
+3,54

-
+6,16

Flur

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

12,15 m²

Fliesen

SB3

1.11

+3,49
+3,54

-
var

TRH

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

132,55 m²

Parkett

Lamellen

1.03

+4,60
+4,60

-
+9,78

Bühne

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

46,30 m²

Fliesen

Holz-Balkendecke

1.02

+3,49
+3,54

-
+6,1

Geräte

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

18,70 m²

Fliesen

Holz-Balkendecke

1.01

+3,60
+3,60

-
+6,1

Anlieferung

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

72,39 m²

Pflaster

FZ

1.05

+3,25
+3,52

+8,765
+9,44

Balkon

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

43,03 m²

Linoleum

GKA
-

Akustik

1.33

+3,41
+3,54
+6,34
+6,84

Gruppe 2

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

17,21 m²

Beschichtung

FZ

1.23

+3,41
+3,54
+6,34
+6,84

Lager Küche

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

88,93 m²

Sichtestrich

SB3

1.20

+3,41
+3,54

-
+6,84

Foyer / Zusatzraum
/ Mehrzweckraum

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

7,88 m²

Fliesen

GKF

1.19

+3,47
+3,54
+6,34
+6,84

Vorraum_H

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

13,76 m²

Fliesen

GKF

1.18

+3,47
+3,54
+6,34
+6,84

WC_H

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

13,65 m²

Fliesen

GKF

1.15

+3,47
+3,54
+6,34
+6,84

WC_D

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

8,00 m²

Fliesen

GKF

1.16

+3,47
+3,54
+6,34
+6,84

Vorraum_D

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

3,66 m²

Beschichtung

SB

1.24

+3,41
+3,45

-
+6,84

Kühlraum

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

3,32 m²

Sichtestrich

GK

+3,41
+3,54
+6,34
+6,84

1.22
Umkleide
Küche

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

6,21 m²

SB

Aufzug

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

28,52 m²

Beschichtung

FZ

1.25

+3,41
+3,54
+6,34
+6,84

Küche

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

13,68 m²

Fliesen

GKF

1.27

+3,41
+3,54
+6,34
+6,84

WC_K

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

16,27 m²

Linoleum

GKA
-

Akustik

1.32

+3,41
+3,54
+6,34
+6,84

Spielflur

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

25,75 m²

Linoleum

GKA
-

Akustik

1.34

+3,41
+3,54
+6,34
+6,84

Funktionsraum

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

13,35 m²

Linoleum

GKA
-

Akustik

1.26

+3,41
+3,54
+6,34
+6,84

Flur

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

19,40 m²

Sichtestrich

GKA
-

Akustik

1.21

+3,41
+3,54
+6,34
+6,84

Flur

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

9,56 m²

Sichtestrich

Glas

1.14

+3,41
+3,54

-
3,0

Steg

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

56,54 m²

Sichtestrich

Glas

1.13

+3,41
+3,54

-
3,0

Eingang OG

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

3,99 m²

Fliesen

SB3

1.12

+3,49
+3,54

-
+6,16

Lager

20
2,

21
5

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

11,21 m²

Sichtestrich

GKA
-

Akustik

1.31

+3,54

+6,84

Treppe

31 20 40
2,20
2,30 30

2,20
2,30 1,525 1,50 11,45 1,50 1,05 1,425

2,20
1,375 2,975 20 25

40
1,

17
2

2,
2676
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39

8

2,
2676

1,
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2,
26
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01

25
2,
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26
1,
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1,

40
1,
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1,

40
20
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26
1,

01

1,077 20

3,493 125

1,00

6,315
22

1,20

1,
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25

1,20

2,
101,
64

5

2,10
1,00

9,30 5

403
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25 25 20 1,50 3 1,55 3 1,50 35 1,50 3 3,12 20 25 31
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97

2
3

95
7

3
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2

1,945

2,26
1,01 90
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15 3,455 10 2,55 15 3,405 20

65
2,26
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2,
96
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25

5,
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5
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2,
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01
2
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63
6
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2
25

6,
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1
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25

30
1,

95
1,

20
45

2,
26

1,
01
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8

2,
26
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26
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26
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01
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97
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26
1,

26
1,

33
1,

50
41

8,
95
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2,26
1,01 10

12
2,

51
12

2,
75

6,26 1,70

12 1,46 122,
75

95 3 95 3 95 10 1,268 15 3,532

25
20

3,
43

6
20

25
20

1,
50

3
1,

15
6

60
15

3,
63

6

2,26
1,135 10

2,26
1,35

2,60 1,05 2,52 605

5,
23

1

2,
26

1,
61

10

6,45 10 3,71

2,
00

25

25
4

2,
29

5
4

87
2

2,
26

1,
26

9,
43

3

2,
30

2,
46

45

20
20

735 1,26 625 46 1,637 1,867 1,637 46 1,637 1,867 1,637 46 1,637 1,867 1,637 46 1,637 1,867 1,637 46 625 1,26 735

25
4

2,
29

5
4

11
,5

15

2,
30

2,
46

50

2,
96

10
2,

31
5

B
au

ar
t B

W

B
au

ar
t B

W

Bauart BW

Bauart BW

B
au

ar
t B

W

F90

F
90

B
au

ar
t B

W

Bauart BW

F
90

F
90

T3
0 

RS
N

A
T3

0 
RS

F
90

F90

F90

F
90F
90

F90

F90

F90

F
90

F
90

F
90

Fluchtweg
mind. 2.40 m im Li.

1,
12

5
10

6,60 1,61

1,80

2,10
1,00

5,76 6

97
50

1,50
4,85
50

1,03 9

freier Querschnitt zur 
Fahrschachtentrauchung 
2.50% der Grundfläche

freier Querschnitt zur Entrauchung 
1.00% der Grundfläche (ca.5m²); 
an oberster Stelle

m
in

d.
 2

.1
0 

m
 i.

L.

m
in

d.
 2

.1
0 

m
 i.

L.

mind. 2.10 m i.
L.

m
in

d.
 1

.2
0 

m
 i.

L.

mind. 1.05 m i.
L.

mind. 1.05 m i.
L.

mind. 0.875 m i.
L.

m
in

d.
 0

.8
75

 m
 i.

L.

mind. 1.20 m i.
L.

H
K

 N
ischen

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

12,84 m²

Linoleum

GKA
-

Akustik

+3,41
+3,54
+6,34
+6,84

1.28
Büro
Kitaleitung

1x Mini-WC
2x Kinder-WC
(untersch. Höhe)

Waschrinne mit unterschiedl. 
kindgerechten Höhen
mind. Abstand 45cm

Dusche

20
15

2,
93

6
15

40

Seitenteil
mit Verglasung

Seitenteil 
mit Verglasung

Bauen Lernen/Experimentieren

BA

BA

BA

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

10,69 m²

Beschichtung

FZ

1.35

+3,41
+3,54
+6,34
+6,84

Spülküche

Kühl-
Gefrierkombi

HWB Kaffe-
maschine

3x Unterschränke
3x Oberschränke

Thermo-
port

Herd Kombidämpfer

Unterschrank

HWB +
Ausgussb.

Dunstabzug

Kaffe-
maschine

Unterschrank

Servierw.
optional

3x Unterschränke
3x Oberschränke

Unterschränke
Oberschränke

Doppelspüle

3x Unterschränke
3x Oberschränke

Servierwagen
(mobil)

Servierwagen
(mobil)

Regal Regal Regal Regal

Kühlschrank

Kühlschrank

Servierwagen
(mobil)

HWB +
Ausgussb.

Putzmittel-
schrank

Geschirrlande-
tisch

Vorspül-
becken

Eckspülmaschine
Dunstabzug

Korbboard

Geschirr-
korb

Kita-
Spülmaschine

Auslauftisch

EG-E1 Treppe
21 Steigungen
17,14 / 28 cm

1,05 2,52 49

475 98 98 475

Rettungsfenster
mind. 90 i.Li. breit
mind. 1.20 i.Li hoch
max. 1.20 Brüstung

Fläche für 
Anleiterstelle
herstellen

Sauberlaufmatte

Festverglasung
Brandschutz

Festverglasung
Brandschutz

F
es

tv
er

g
la

su
ng

B
ra

nd
sc

hu
tz

Un
te

rz
ug

  U
K 

+5
,8

4

Aussparung
Zwischendecke
für Bühnenvorhang?

Trennwand Holz verkleidet

Oberlichtband
ca. 1,20 x 6,00 m

Zuluftfläche mind. wie Entrauchungsfläche ca. 5 m²
und mit max. 12 m² freier Querschnitt; im unteren Drittel

16 Stg.
16,97 / 26 cm

10
1,

20
10

BD 20/20 BD 20/20
BD 20/20 BD 20/20

BD 20/20
BD 20/20 BD 20/20 BD 20/20

BD 20/20
BD 20/20 BD 20/20 BD 20/20 BD 20/20

Schacht Lüftungsschacht
ca. 125x40 
Nur EG/1.OG

1,
18

Bestand RFB +3,47

Neu RFB +3,41

Bestand RFB +3,47

Neu RD +3,20

Bestand RFB +3,47

Neu RFB +3,47

98
7

98
7

98
7

Bodenkanal 
Technik

AK neu Batterieraum

Mauerwerk Mauerwerk

~26,5% Neigung

11
,0

0

RWA
ca. 1,25 x 1,25 m 

RWA
ca. 1,25 x 1,25 m 

RWA
ca. 1,25 x 1,25 m 

RWA
ca. 1,25 x 1,25 m 

Elt UV

Bestandshülsen im Boden erhalten 
für Steckreck?- Entscheidung erst 
nach freilegen

10
2,26
1,26 1,20

2,30
82 70

2,30
82 1,92

2,30
1,23 85

2,26
1,01 10

Schiebetür 
Planung HoGaKa

Verschiebung 
Fassade mit HoGaKa
klären

Absenkung 
FFB unter Kühlzelle
-95mm FFB

O
K 

FF
B 

-9
5 

m
m

O
K 

FF
B

Stahlträger 20/100
UK +9,04

Wandvorlage Wandvorlage

2,54 3,775 2,00

ggf. Bestandswand auf 
Bauart BW ertüchtigen;
bzw. TB-Wand ergänzen

B
au

ar
t B

W

Bauart BW
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Grundriss E1 - Übersicht
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Ergänzungen / Änderungen Datum Gez. Index

Änderung Bereich Kita eingearbeitet; Treppen überarbeitet, Türbreiten überarbeitet; Behi-WC im
EG ergänzt; Flur in U2 versetzt; Bestandsdurchbrüche ergänzt, Planung aktualisiert

09.07.2021 ai A

0,00-Höhe angepasst; Anpassung der Geschossdecken nach Aufmaß Vermesser, Anpassung
Bodenaufbauten, Flachdecke in Gymnastikhalle; zusätzliche stat. notwendige Wände in Achse 8
ergänzt; Deckensprünge in Außensport und Gymnastikhalle ergänzt;

30.07.2021 ai B

GR: Planung nach Abstimmung TWP angepasst; stat. Bauteile im Bestand erhalten und ergänzt;
Batterieraum in Verlängerung der Fuge ergänzt; Einrichtung Sportgeräte U2 angepasst;
Bodenhülsen im RFB U2 ergänzt; Geschossdecken angepasst; Zwischendecke in E1 Geräteraum
(GH) angepasst;

17.09.2021 ai C

Geschoss E1
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Grundriss E1

Funktionen E1

Bauteil A:
- Erschließung
- Anlieferung / Geräteraum
- Gemeindehalle
- Bühne
- Balkon 
- Lager / Regieräume

Bauteil B:
- Erschließung
- WC Anlagen
- Foyer
- Küche
- Kita
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44

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

5,65 m²

Fliesen

GKF

1.17

+3,47
+3,54
+6,34
+6,84

WC Beh.

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

10,01 m²

Fliesen

SB3

1.10

+3,49
+3,54

-
+6,16

Tisch-/ Stuhllager

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

11,91 m²

Fliesen

SB3

+3,49
+3,54

-
+6,16

1.06
Künstler/
Stuhllager

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

2,72 m²

Fliesen

Lamellen

1.08

+3,49
+3,54

-
+9,78

Regie I

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

3,90 m²

Fliesen

Lamellen

1.07

+3,49
+3,54

-
+9,78

Regie II

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

17,17 m²

Fliesen

SB3

1.09

+3,49
+3,54

-
+6,16

Flur

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

12,15 m²

Fliesen

SB3

1.11

+3,49
+3,54

-
var

TRH

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

132,55 m²

Parkett

Lamellen

1.03

+4,60
+4,60

-
+9,78

Bühne

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

46,30 m²

Fliesen

Holz-Balkendecke

1.02

+3,49
+3,54

-
+6,1

Geräte

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

18,70 m²

Fliesen

Holz-Balkendecke

1.01

+3,60
+3,60

-
+6,1

Anlieferung

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

72,39 m²

Pflaster

FZ

1.05

+3,25
+3,52

+8,765
+9,44

Balkon

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

43,03 m²

Linoleum

GKA
-

Akustik

1.33

+3,41
+3,54
+6,34
+6,84

Gruppe 2

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

17,21 m²

Beschichtung

FZ

1.23

+3,41
+3,54
+6,34
+6,84

Lager Küche

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

88,93 m²

Sichtestrich

SB3

1.20

+3,41
+3,54

-
+6,84

Foyer / Zusatzraum
/ Mehrzweckraum

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

7,88 m²

Fliesen

GKF

1.19

+3,47
+3,54
+6,34
+6,84

Vorraum_H

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

13,76 m²

Fliesen

GKF

1.18

+3,47
+3,54
+6,34
+6,84

WC_H

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

13,65 m²

Fliesen

GKF

1.15

+3,47
+3,54
+6,34
+6,84

WC_D

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

8,00 m²

Fliesen

GKF

1.16

+3,47
+3,54
+6,34
+6,84

Vorraum_D

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

3,66 m²

Beschichtung

SB

1.24

+3,41
+3,45

-
+6,84

Kühlraum

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

3,32 m²

Sichtestrich

GK

+3,41
+3,54
+6,34
+6,84

1.22
Umkleide
Küche

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

6,21 m²

SB

Aufzug

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

28,52 m²

Beschichtung

FZ

1.25

+3,41
+3,54
+6,34
+6,84

Küche

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

13,68 m²

Fliesen

GKF

1.27

+3,41
+3,54
+6,34
+6,84

WC_K

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

16,27 m²

Linoleum

GKA
-

Akustik

1.32

+3,41
+3,54
+6,34
+6,84

Spielflur

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

25,75 m²

Linoleum

GKA
-

Akustik

1.34

+3,41
+3,54
+6,34
+6,84

Funktionsraum

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

13,35 m²

Linoleum

GKA
-

Akustik

1.26

+3,41
+3,54
+6,34
+6,84

Flur

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

19,40 m²

Sichtestrich
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-
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1.21

+3,41
+3,54
+6,34
+6,84

Flur

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

9,56 m²

Sichtestrich

Glas

1.14

+3,41
+3,54

-
3,0

Steg

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

56,54 m²
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Glas

1.13

+3,41
+3,54

-
3,0

Eingang OG
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freier Querschnitt zur 
Fahrschachtentrauchung 
2.50% der Grundfläche
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an oberster Stelle
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OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

12,84 m²

Linoleum

GKA
-

Akustik

+3,41
+3,54
+6,34
+6,84

1.28
Büro
Kitaleitung

1x Mini-WC
2x Kinder-WC
(untersch. Höhe)

Waschrinne mit unterschiedl. 
kindgerechten Höhen
mind. Abstand 45cm

Dusche

20
15
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93

6
15

40

Seitenteil
mit Verglasung

Seitenteil 
mit Verglasung

Bauen Lernen/Experimentieren

BA
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OKFF
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UKRD

10,69 m²

Beschichtung

FZ

1.35

+3,41
+3,54
+6,34
+6,84

Spülküche

Kühl-
Gefrierkombi

HWB Kaffe-
maschine

3x Unterschränke
3x Oberschränke

Thermo-
port

Herd Kombidämpfer

Unterschrank

HWB +
Ausgussb.

Dunstabzug

Kaffe-
maschine

Unterschrank

Servierw.
optional

3x Unterschränke
3x Oberschränke

Unterschränke
Oberschränke

Doppelspüle

3x Unterschränke
3x Oberschränke

Servierwagen
(mobil)

Servierwagen
(mobil)

Regal Regal Regal Regal

Kühlschrank

Kühlschrank

Servierwagen
(mobil)

HWB +
Ausgussb.

Putzmittel-
schrank

Geschirrlande-
tisch

Vorspül-
becken

Eckspülmaschine
Dunstabzug

Korbboard

Geschirr-
korb

Kita-
Spülmaschine

Auslauftisch

EG-E1 Treppe
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mind. 90 i.Li. breit
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  U
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Aussparung
Zwischendecke
für Bühnenvorhang?

Trennwand Holz verkleidet

Oberlichtband
ca. 1,20 x 6,00 m

Zuluftfläche mind. wie Entrauchungsfläche ca. 5 m²
und mit max. 12 m² freier Querschnitt; im unteren Drittel

16 Stg.
16,97 / 26 cm
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1,

20
10

BD 20/20 BD 20/20
BD 20/20 BD 20/20

BD 20/20
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Schacht Lüftungsschacht
ca. 125x40 
Nur EG/1.OG

1,
18

Bestand RFB +3,47

Neu RFB +3,41

Bestand RFB +3,47

Neu RD +3,20

Bestand RFB +3,47
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Bodenkanal 
Technik

AK neu Batterieraum

Mauerwerk Mauerwerk

~26,5% Neigung

11
,0

0

RWA
ca. 1,25 x 1,25 m 

RWA
ca. 1,25 x 1,25 m 

RWA
ca. 1,25 x 1,25 m 

RWA
ca. 1,25 x 1,25 m 

Elt UV

Bestandshülsen im Boden erhalten 
für Steckreck?- Entscheidung erst 
nach freilegen

10
2,26
1,26 1,20

2,30
82 70

2,30
82 1,92

2,30
1,23 85

2,26
1,01 10

Schiebetür 
Planung HoGaKa

Verschiebung 
Fassade mit HoGaKa
klären

Absenkung 
FFB unter Kühlzelle
-95mm FFB
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m
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Stahlträger 20/100
UK +9,04

Wandvorlage Wandvorlage

2,54 3,775 2,00

ggf. Bestandswand auf 
Bauart BW ertüchtigen;
bzw. TB-Wand ergänzen

B
au

ar
t B

W

Bauart BW

T.E1.05.a T.E1.05.b

T.E
1.

02
.a

T.E
1.

01
T.E

1.
04

T.E1.02.bT.E1.02.c

T.E
1.

10

T.E
1.

06
T.E

1.
07

T.E
1.

08

T.E
1.

12

T.E1.09.b

T.E1.13.a

T.E
1.

13
.b

T.E1.16.a T.E1.17 T.E1.19.a

T.E1.19.bT.E1.16.b

T.E
1.

20

T.E1.22

T.E
1.

14
.b

T.E
1.

14
.a

T.E
1.

23

T.E1.25.b

T.E
1.

24

T.E
1.

35
.a

T.E1.35.b

T.E
1.

25
.a

T.E1.21

T.E
1.

27

T.E1.28

T.E1.32.b

T.E1.34.a

T.E
1.

34
.b

T.E1.32.a

Wandbekleidung 
vs. Tor?

mind. 1.10m x 2.10m
Grundfläche Aufzugkabine
Krankentrage

40
35

T.E1.09.a

T30 RS
NA 35

40

F
90

2,00

stat. mögl.
max. 2.00m

T.E1.09.c

mind. 1.20 m i.
L.

NA

31 70 25 25 70 25

3,
60

1,30

Wand ca. 
2,00 m hoch

Projekt-Nr. Projekt Kurzbezeichnung

Bauherr

Projekt

Maßstab

Erstellungsdatum

Planbezeichnung

Projekt Nr. LPH Planerst. Hauptgr. Untergr. Lfd. Nr. Index

Indexdatum

Format

Bearbeiter

Leistungsphase

Fachplaner

Architekt asp Architekten GmbH Architekten und Stadtplaner BDA
Talstraße 41  D-70188 Stuttgart  T: +49 711 223 38-0   F: +49 711 223 38-88 
asp@asp-stuttgart.de  www.asp-stuttgart.de

Architekten

5-A-GR-E1-00Um- und Neubau
Gemeindehalle Kirchheim a. N.

784

Gemeinde Kirchheim am Neckar
Hauptstraße 78 | 74366 Kirchheim am Neckar

±0.00 = 179.52 üNN

Abbruch sowie Sanierung und Erweiterung der
Gemeindehalle
Brunnenstraße 25 | 74366 Kirchheim am Neckar

5 A GR E1 00 c7841:100

30.03.2021

17.09.2021

A1

ai

Grundriss E1 - Übersicht

05 Ausführungsplanung

asp@asp-stuttgart.de

Ergänzungen / Änderungen Datum Gez. Index

Änderung Bereich Kita eingearbeitet; Treppen überarbeitet, Türbreiten überarbeitet; Behi-WC im
EG ergänzt; Flur in U2 versetzt; Bestandsdurchbrüche ergänzt, Planung aktualisiert

09.07.2021 ai A

0,00-Höhe angepasst; Anpassung der Geschossdecken nach Aufmaß Vermesser, Anpassung
Bodenaufbauten, Flachdecke in Gymnastikhalle; zusätzliche stat. notwendige Wände in Achse 8
ergänzt; Deckensprünge in Außensport und Gymnastikhalle ergänzt;

30.07.2021 ai B

GR: Planung nach Abstimmung TWP angepasst; stat. Bauteile im Bestand erhalten und ergänzt;
Batterieraum in Verlängerung der Fuge ergänzt; Einrichtung Sportgeräte U2 angepasst;
Bodenhülsen im RFB U2 ergänzt; Geschossdecken angepasst; Zwischendecke in E1 Geräteraum
(GH) angepasst;

17.09.2021 ai C
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OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

5,65 m²

Fliesen

GKF

1.17

+3,47
+3,54
+6,34
+6,84

WC Beh.

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

10,01 m²

Fliesen

SB3

1.10

+3,49
+3,54

-
+6,16

Tisch-/ Stuhllager

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

11,91 m²

Fliesen

SB3

+3,49
+3,54

-
+6,16

1.06
Künstler/
Stuhllager

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

2,72 m²

Fliesen

Lamellen

1.08

+3,49
+3,54

-
+9,78

Regie I

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

3,90 m²

Fliesen

Lamellen

1.07

+3,49
+3,54

-
+9,78

Regie II

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

17,17 m²

Fliesen

SB3

1.09

+3,49
+3,54

-
+6,16

Flur

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

12,15 m²

Fliesen

SB3

1.11

+3,49
+3,54

-
var

TRH

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

132,55 m²

Parkett

Lamellen

1.03

+4,60
+4,60

-
+9,78

Bühne

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

46,30 m²

Fliesen

Holz-Balkendecke

1.02

+3,49
+3,54

-
+6,1

Geräte

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

18,70 m²

Fliesen

Holz-Balkendecke

1.01

+3,60
+3,60

-
+6,1

Anlieferung

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

72,39 m²
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FZ

1.05

+3,25
+3,52

+8,765
+9,44

Balkon

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

43,03 m²

Linoleum

GKA
-
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1.33

+3,41
+3,54
+6,34
+6,84

Gruppe 2

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

17,21 m²

Beschichtung

FZ

1.23

+3,41
+3,54
+6,34
+6,84

Lager Küche

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

88,93 m²

Sichtestrich

SB3

1.20

+3,41
+3,54

-
+6,84

Foyer / Zusatzraum
/ Mehrzweckraum

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

7,88 m²

Fliesen

GKF

1.19

+3,47
+3,54
+6,34
+6,84

Vorraum_H

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

13,76 m²

Fliesen

GKF

1.18

+3,47
+3,54
+6,34
+6,84

WC_H

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

13,65 m²

Fliesen

GKF

1.15

+3,47
+3,54
+6,34
+6,84

WC_D

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

8,00 m²

Fliesen

GKF

1.16

+3,47
+3,54
+6,34
+6,84

Vorraum_D

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

3,66 m²

Beschichtung

SB

1.24

+3,41
+3,45

-
+6,84

Kühlraum

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

3,32 m²

Sichtestrich

GK

+3,41
+3,54
+6,34
+6,84

1.22
Umkleide
Küche

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

6,21 m²

SB

Aufzug

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

28,52 m²

Beschichtung

FZ

1.25

+3,41
+3,54
+6,34
+6,84

Küche

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

13,68 m²

Fliesen

GKF

1.27

+3,41
+3,54
+6,34
+6,84

WC_K

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

16,27 m²

Linoleum

GKA
-

Akustik

1.32

+3,41
+3,54
+6,34
+6,84

Spielflur

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

25,75 m²

Linoleum

GKA
-

Akustik

1.34

+3,41
+3,54
+6,34
+6,84

Funktionsraum

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

13,35 m²
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-

Akustik
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+3,41
+3,54
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+6,84
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1.21

+3,41
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1.14
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-
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-
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Fahrschachtentrauchung 
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-
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+3,41
+3,54
+6,34
+6,84

1.28
Büro
Kitaleitung

1x Mini-WC
2x Kinder-WC
(untersch. Höhe)

Waschrinne mit unterschiedl. 
kindgerechten Höhen
mind. Abstand 45cm

Dusche

20
15

2,
93

6
15

40

Seitenteil
mit Verglasung

Seitenteil 
mit Verglasung

Bauen Lernen/Experimentieren

BA
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OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

10,69 m²

Beschichtung

FZ

1.35

+3,41
+3,54
+6,34
+6,84

Spülküche

Kühl-
Gefrierkombi

HWB Kaffe-
maschine

3x Unterschränke
3x Oberschränke

Thermo-
port

Herd Kombidämpfer

Unterschrank

HWB +
Ausgussb.

Dunstabzug

Kaffe-
maschine

Unterschrank

Servierw.
optional

3x Unterschränke
3x Oberschränke

Unterschränke
Oberschränke

Doppelspüle

3x Unterschränke
3x Oberschränke

Servierwagen
(mobil)

Servierwagen
(mobil)

Regal Regal Regal Regal

Kühlschrank

Kühlschrank

Servierwagen
(mobil)

HWB +
Ausgussb.

Putzmittel-
schrank

Geschirrlande-
tisch

Vorspül-
becken

Eckspülmaschine
Dunstabzug

Korbboard

Geschirr-
korb

Kita-
Spülmaschine

Auslauftisch

EG-E1 Treppe
21 Steigungen
17,14 / 28 cm

1,05 2,52 49

475 98 98 475

Rettungsfenster
mind. 90 i.Li. breit
mind. 1.20 i.Li hoch
max. 1.20 Brüstung
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Aussparung
Zwischendecke
für Bühnenvorhang?

Trennwand Holz verkleidet

Oberlichtband
ca. 1,20 x 6,00 m

Zuluftfläche mind. wie Entrauchungsfläche ca. 5 m²
und mit max. 12 m² freier Querschnitt; im unteren Drittel

16 Stg.
16,97 / 26 cm

10
1,

20
10

BD 20/20 BD 20/20
BD 20/20 BD 20/20

BD 20/20
BD 20/20 BD 20/20 BD 20/20

BD 20/20
BD 20/20 BD 20/20 BD 20/20 BD 20/20

Schacht Lüftungsschacht
ca. 125x40 
Nur EG/1.OG

1,
18

Bestand RFB +3,47

Neu RFB +3,41

Bestand RFB +3,47

Neu RD +3,20

Bestand RFB +3,47

Neu RFB +3,47

98
7

98
7
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7

Bodenkanal 
Technik

AK neu Batterieraum

Mauerwerk Mauerwerk

~26,5% Neigung

11
,0

0

RWA
ca. 1,25 x 1,25 m 

RWA
ca. 1,25 x 1,25 m 

RWA
ca. 1,25 x 1,25 m 

RWA
ca. 1,25 x 1,25 m 

Elt UV

Bestandshülsen im Boden erhalten 
für Steckreck?- Entscheidung erst 
nach freilegen

10
2,26
1,26 1,20

2,30
82 70

2,30
82 1,92

2,30
1,23 85

2,26
1,01 10

Schiebetür 
Planung HoGaKa

Verschiebung 
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klären

Absenkung 
FFB unter Kühlzelle
-95mm FFB

O
K 
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B 

-9
5 

m
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O
K 
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Stahlträger 20/100
UK +9,04
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Ergänzungen / Änderungen Datum Gez. Index

Änderung Bereich Kita eingearbeitet; Treppen überarbeitet, Türbreiten überarbeitet; Behi-WC im
EG ergänzt; Flur in U2 versetzt; Bestandsdurchbrüche ergänzt, Planung aktualisiert

09.07.2021 ai A

0,00-Höhe angepasst; Anpassung der Geschossdecken nach Aufmaß Vermesser, Anpassung
Bodenaufbauten, Flachdecke in Gymnastikhalle; zusätzliche stat. notwendige Wände in Achse 8
ergänzt; Deckensprünge in Außensport und Gymnastikhalle ergänzt;

30.07.2021 ai B

GR: Planung nach Abstimmung TWP angepasst; stat. Bauteile im Bestand erhalten und ergänzt;
Batterieraum in Verlängerung der Fuge ergänzt; Einrichtung Sportgeräte U2 angepasst;
Bodenhülsen im RFB U2 ergänzt; Geschossdecken angepasst; Zwischendecke in E1 Geräteraum
(GH) angepasst;

17.09.2021 ai C

Grundriss E1

Funktionen E1

Bauteil A:
- Erschließung
- Anlieferung / Geräteraum
- Gemeindehalle
- Bühne
- Balkon 
- Lager / Regieräume

Bauteil B:
- Erschließung
- WC Anlagen
- Foyer
- Küche
- Kita
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+3,54

Mobile Garderobe

1,20 x 2,30 m
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A

A

B

B

C

C

44

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

5,65 m²

Fliesen

GKF

1.17

+3,47
+3,54
+6,34
+6,84

WC Beh.

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

10,01 m²

Fliesen

SB3

1.10

+3,49
+3,54

-
+6,16

Tisch-/ Stuhllager

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

11,91 m²

Fliesen

SB3

+3,49
+3,54

-
+6,16

1.06
Künstler/
Stuhllager

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

2,72 m²

Fliesen

Lamellen

1.08

+3,49
+3,54

-
+9,78

Regie I

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

3,90 m²

Fliesen

Lamellen

1.07

+3,49
+3,54

-
+9,78

Regie II

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

17,17 m²

Fliesen

SB3

1.09

+3,49
+3,54

-
+6,16

Flur

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

12,15 m²

Fliesen

SB3

1.11

+3,49
+3,54

-
var

TRH

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

132,55 m²

Parkett

Lamellen

1.03

+4,60
+4,60

-
+9,78

Bühne

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

46,30 m²

Fliesen

Holz-Balkendecke

1.02

+3,49
+3,54

-
+6,1

Geräte

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

18,70 m²

Fliesen

Holz-Balkendecke

1.01

+3,60
+3,60

-
+6,1

Anlieferung

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

72,39 m²

Pflaster

FZ

1.05

+3,25
+3,52

+8,765
+9,44

Balkon

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

43,03 m²

Linoleum

GKA
-

Akustik

1.33

+3,41
+3,54
+6,34
+6,84

Gruppe 2

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

17,21 m²

Beschichtung

FZ

1.23

+3,41
+3,54
+6,34
+6,84

Lager Küche

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

88,93 m²

Sichtestrich

SB3

1.20

+3,41
+3,54

-
+6,84

Foyer / Zusatzraum
/ Mehrzweckraum

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

7,88 m²

Fliesen

GKF

1.19

+3,47
+3,54
+6,34
+6,84

Vorraum_H

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

13,76 m²

Fliesen

GKF

1.18

+3,47
+3,54
+6,34
+6,84

WC_H

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

13,65 m²

Fliesen

GKF

1.15

+3,47
+3,54
+6,34
+6,84

WC_D

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

8,00 m²

Fliesen

GKF

1.16

+3,47
+3,54
+6,34
+6,84

Vorraum_D

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

3,66 m²

Beschichtung

SB

1.24

+3,41
+3,45

-
+6,84

Kühlraum

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

3,32 m²

Sichtestrich

GK

+3,41
+3,54
+6,34
+6,84

1.22
Umkleide
Küche

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

6,21 m²

SB

Aufzug

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

28,52 m²

Beschichtung

FZ

1.25

+3,41
+3,54
+6,34
+6,84

Küche

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

13,68 m²

Fliesen

GKF

1.27

+3,41
+3,54
+6,34
+6,84

WC_K

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

16,27 m²

Linoleum

GKA
-

Akustik

1.32

+3,41
+3,54
+6,34
+6,84

Spielflur

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

25,75 m²

Linoleum

GKA
-

Akustik

1.34

+3,41
+3,54
+6,34
+6,84

Funktionsraum

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

13,35 m²

Linoleum

GKA
-

Akustik

1.26

+3,41
+3,54
+6,34
+6,84

Flur

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

19,40 m²

Sichtestrich

GKA
-

Akustik

1.21

+3,41
+3,54
+6,34
+6,84

Flur

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

9,56 m²

Sichtestrich

Glas

1.14

+3,41
+3,54

-
3,0

Steg

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

56,54 m²

Sichtestrich

Glas

1.13

+3,41
+3,54

-
3,0

Eingang OG

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

3,99 m²

Fliesen

SB3

1.12

+3,49
+3,54

-
+6,16

Lager
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2,
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-
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1.31

+3,54

+6,84

Treppe

31 20 40
2,20
2,30 30

2,20
2,30 1,525 1,50 11,45 1,50 1,05 1,425

2,20
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A
T3
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RS

F
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F
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F90

F90

F90

F
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F
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F
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Fluchtweg
mind. 2.40 m im Li.

1,
12

5
10

6,60 1,61

1,80

2,10
1,00

5,76 6

97
50

1,50
4,85
50

1,03 9

freier Querschnitt zur 
Fahrschachtentrauchung 
2.50% der Grundfläche

freier Querschnitt zur Entrauchung 
1.00% der Grundfläche (ca.5m²); 
an oberster Stelle

m
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 i.

L.
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d.
 2

.1
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m
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L.

mind. 2.10 m i.
L.

m
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m
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L.

mind. 1.05 m i.
L.

mind. 1.05 m i.
L.

mind. 0.875 m i.
L.

m
in

d.
 0

.8
75

 m
 i.

L.

mind. 1.20 m i.
L.

H
K

 N
ischen

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

12,84 m²

Linoleum

GKA
-

Akustik

+3,41
+3,54
+6,34
+6,84

1.28
Büro
Kitaleitung

1x Mini-WC
2x Kinder-WC
(untersch. Höhe)

Waschrinne mit unterschiedl. 
kindgerechten Höhen
mind. Abstand 45cm

Dusche

20
15

2,
93

6
15

40

Seitenteil
mit Verglasung

Seitenteil 
mit Verglasung

Bauen Lernen/Experimentieren

BA

BA

BA

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

10,69 m²

Beschichtung

FZ

1.35

+3,41
+3,54
+6,34
+6,84

Spülküche

Kühl-
Gefrierkombi

HWB Kaffe-
maschine

3x Unterschränke
3x Oberschränke

Thermo-
port

Herd Kombidämpfer

Unterschrank

HWB +
Ausgussb.

Dunstabzug

Kaffe-
maschine

Unterschrank

Servierw.
optional

3x Unterschränke
3x Oberschränke

Unterschränke
Oberschränke

Doppelspüle

3x Unterschränke
3x Oberschränke

Servierwagen
(mobil)

Servierwagen
(mobil)

Regal Regal Regal Regal

Kühlschrank

Kühlschrank

Servierwagen
(mobil)

HWB +
Ausgussb.

Putzmittel-
schrank

Geschirrlande-
tisch

Vorspül-
becken

Eckspülmaschine
Dunstabzug

Korbboard

Geschirr-
korb

Kita-
Spülmaschine

Auslauftisch

EG-E1 Treppe
21 Steigungen
17,14 / 28 cm

1,05 2,52 49

475 98 98 475

Rettungsfenster
mind. 90 i.Li. breit
mind. 1.20 i.Li hoch
max. 1.20 Brüstung

Fläche für 
Anleiterstelle
herstellen

Sauberlaufmatte

Festverglasung
Brandschutz

Festverglasung
Brandschutz

F
es

tv
er

g
la

su
ng

B
ra

nd
sc

hu
tz

Un
te

rz
ug

  U
K 

+5
,8

4

Aussparung
Zwischendecke
für Bühnenvorhang?

Trennwand Holz verkleidet

Oberlichtband
ca. 1,20 x 6,00 m

Zuluftfläche mind. wie Entrauchungsfläche ca. 5 m²
und mit max. 12 m² freier Querschnitt; im unteren Drittel

16 Stg.
16,97 / 26 cm

10
1,

20
10

BD 20/20 BD 20/20
BD 20/20 BD 20/20

BD 20/20
BD 20/20 BD 20/20 BD 20/20

BD 20/20
BD 20/20 BD 20/20 BD 20/20 BD 20/20

Schacht Lüftungsschacht
ca. 125x40 
Nur EG/1.OG

1,
18

Bestand RFB +3,47

Neu RFB +3,41

Bestand RFB +3,47

Neu RD +3,20

Bestand RFB +3,47

Neu RFB +3,47

98
7

98
7

98
7

Bodenkanal 
Technik

AK neu Batterieraum

Mauerwerk Mauerwerk

~26,5% Neigung

11
,0

0

RWA
ca. 1,25 x 1,25 m 

RWA
ca. 1,25 x 1,25 m 

RWA
ca. 1,25 x 1,25 m 

RWA
ca. 1,25 x 1,25 m 

Elt UV

Bestandshülsen im Boden erhalten 
für Steckreck?- Entscheidung erst 
nach freilegen

10
2,26
1,26 1,20

2,30
82 70

2,30
82 1,92

2,30
1,23 85

2,26
1,01 10

Schiebetür 
Planung HoGaKa

Verschiebung 
Fassade mit HoGaKa
klären

Absenkung 
FFB unter Kühlzelle
-95mm FFB

O
K 

FF
B 

-9
5 

m
m

O
K 

FF
B

Stahlträger 20/100
UK +9,04

Wandvorlage Wandvorlage

2,54 3,775 2,00

ggf. Bestandswand auf 
Bauart BW ertüchtigen;
bzw. TB-Wand ergänzen

B
au

ar
t B

W

Bauart BW
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T.E
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07

T.E
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20

T.E1.22

T.E
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14
.a

T.E
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23

T.E1.25.b

T.E
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24

T.E
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35
.a

T.E1.35.b

T.E
1.

25
.a

T.E1.21

T.E
1.

27

T.E1.28

T.E1.32.b

T.E1.34.a

T.E
1.

34
.b

T.E1.32.a

Wandbekleidung 
vs. Tor?

mind. 1.10m x 2.10m
Grundfläche Aufzugkabine
Krankentrage

40
35

T.E1.09.a

T30 RS
NA 35

40

F
90

2,00

stat. mögl.
max. 2.00m

T.E1.09.c

mind. 1.20 m i.
L.

NA

31 70 25 25 70 25

3,
60

1,30

Wand ca. 
2,00 m hoch

Projekt-Nr. Projekt Kurzbezeichnung

Bauherr

Projekt

Maßstab

Erstellungsdatum

Planbezeichnung

Projekt Nr. LPH Planerst. Hauptgr. Untergr. Lfd. Nr. Index

Indexdatum

Format

Bearbeiter

Leistungsphase

Fachplaner

Architekt asp Architekten GmbH Architekten und Stadtplaner BDA
Talstraße 41  D-70188 Stuttgart  T: +49 711 223 38-0   F: +49 711 223 38-88 
asp@asp-stuttgart.de  www.asp-stuttgart.de

Architekten

5-A-GR-E1-00Um- und Neubau
Gemeindehalle Kirchheim a. N.

784

Gemeinde Kirchheim am Neckar
Hauptstraße 78 | 74366 Kirchheim am Neckar

±0.00 = 179.52 üNN

Abbruch sowie Sanierung und Erweiterung der
Gemeindehalle
Brunnenstraße 25 | 74366 Kirchheim am Neckar

5 A GR E1 00 c7841:100

30.03.2021

17.09.2021

A1

ai

Grundriss E1 - Übersicht

05 Ausführungsplanung

asp@asp-stuttgart.de

Ergänzungen / Änderungen Datum Gez. Index

Änderung Bereich Kita eingearbeitet; Treppen überarbeitet, Türbreiten überarbeitet; Behi-WC im
EG ergänzt; Flur in U2 versetzt; Bestandsdurchbrüche ergänzt, Planung aktualisiert

09.07.2021 ai A

0,00-Höhe angepasst; Anpassung der Geschossdecken nach Aufmaß Vermesser, Anpassung
Bodenaufbauten, Flachdecke in Gymnastikhalle; zusätzliche stat. notwendige Wände in Achse 8
ergänzt; Deckensprünge in Außensport und Gymnastikhalle ergänzt;

30.07.2021 ai B

GR: Planung nach Abstimmung TWP angepasst; stat. Bauteile im Bestand erhalten und ergänzt;
Batterieraum in Verlängerung der Fuge ergänzt; Einrichtung Sportgeräte U2 angepasst;
Bodenhülsen im RFB U2 ergänzt; Geschossdecken angepasst; Zwischendecke in E1 Geräteraum
(GH) angepasst;

17.09.2021 ai C

Grundriss E1

Funktionen E1

Bauteil A:
- Erschließung
- Anlieferung / Geräteraum
- Gemeindehalle
- Bühne
- Balkon 
- Lager / Regieräume

Bauteil B:
- Erschließung
- WC Anlagen
- Foyer
- Küche
- Kita
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Lichthof

Mobile Regie

10 Stg.
17 / 28 cm

6 Stg.
18,5 / 30 cm

6 Stg.
17,67 / 20 cm

+3,54

optional Lagerfläche 
unter Bühne

+3,49

+4,54

+3,54

Mobile Garderobe

1,20 x 2,30 m

Dachausstieg 
100/150
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31 20 28,10 20 25 4,50 25 25 10,01 25 31

A

A

B

B

C

C

44

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

5,65 m²

Fliesen

GKF

1.17

+3,47
+3,54
+6,34
+6,84

WC Beh.

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

10,01 m²

Fliesen

SB3

1.10

+3,49
+3,54

-
+6,16

Tisch-/ Stuhllager

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

11,91 m²

Fliesen

SB3

+3,49
+3,54

-
+6,16

1.06
Künstler/
Stuhllager

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

2,72 m²

Fliesen

Lamellen

1.08

+3,49
+3,54

-
+9,78

Regie I

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

3,90 m²

Fliesen

Lamellen

1.07

+3,49
+3,54

-
+9,78

Regie II

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

17,17 m²

Fliesen

SB3

1.09

+3,49
+3,54

-
+6,16

Flur

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

12,15 m²

Fliesen

SB3

1.11

+3,49
+3,54

-
var

TRH

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

132,55 m²

Parkett

Lamellen

1.03

+4,60
+4,60

-
+9,78

Bühne

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

46,30 m²

Fliesen

Holz-Balkendecke

1.02

+3,49
+3,54

-
+6,1

Geräte

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

18,70 m²

Fliesen

Holz-Balkendecke

1.01

+3,60
+3,60

-
+6,1

Anlieferung

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

72,39 m²

Pflaster

FZ

1.05

+3,25
+3,52

+8,765
+9,44

Balkon

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

43,03 m²

Linoleum

GKA
-

Akustik

1.33

+3,41
+3,54
+6,34
+6,84

Gruppe 2

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

17,21 m²

Beschichtung

FZ

1.23

+3,41
+3,54
+6,34
+6,84

Lager Küche

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

88,93 m²

Sichtestrich

SB3

1.20

+3,41
+3,54

-
+6,84

Foyer / Zusatzraum
/ Mehrzweckraum

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

7,88 m²

Fliesen

GKF

1.19

+3,47
+3,54
+6,34
+6,84

Vorraum_H

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

13,76 m²

Fliesen

GKF

1.18

+3,47
+3,54
+6,34
+6,84

WC_H

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

13,65 m²

Fliesen

GKF

1.15

+3,47
+3,54
+6,34
+6,84

WC_D

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

8,00 m²

Fliesen

GKF

1.16

+3,47
+3,54
+6,34
+6,84

Vorraum_D

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

3,66 m²

Beschichtung

SB

1.24

+3,41
+3,45

-
+6,84

Kühlraum

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

3,32 m²

Sichtestrich

GK

+3,41
+3,54
+6,34
+6,84

1.22
Umkleide
Küche

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

6,21 m²

SB

Aufzug

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

28,52 m²

Beschichtung

FZ

1.25

+3,41
+3,54
+6,34
+6,84

Küche

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

13,68 m²

Fliesen

GKF

1.27

+3,41
+3,54
+6,34
+6,84

WC_K

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

16,27 m²

Linoleum

GKA
-

Akustik

1.32

+3,41
+3,54
+6,34
+6,84

Spielflur

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

25,75 m²

Linoleum

GKA
-

Akustik

1.34

+3,41
+3,54
+6,34
+6,84

Funktionsraum

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

13,35 m²

Linoleum

GKA
-

Akustik

1.26

+3,41
+3,54
+6,34
+6,84

Flur

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

19,40 m²

Sichtestrich

GKA
-

Akustik

1.21

+3,41
+3,54
+6,34
+6,84

Flur

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

9,56 m²

Sichtestrich

Glas

1.14

+3,41
+3,54

-
3,0

Steg

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

56,54 m²

Sichtestrich

Glas

1.13

+3,41
+3,54

-
3,0

Eingang OG

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

3,99 m²

Fliesen

SB3

1.12

+3,49
+3,54

-
+6,16

Lager

20
2,

21
5

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

11,21 m²

Sichtestrich

GKA
-

Akustik

1.31

+3,54

+6,84

Treppe

31 20 40
2,20
2,30 30

2,20
2,30 1,525 1,50 11,45 1,50 1,05 1,425

2,20
1,375 2,975 20 25

40
1,

17
2

2,
2676

1,
39

8

2,
2676

1,
97

1,
17

2,
26

1,
01

25
2,

02
2,

26
1,

01
50

20
1,

40
1,

36
1,

40
20

10
2,

26
1,

01

1,077 20

3,493 125

1,00

6,315
22

1,20

1,
60

25

1,20

2,
101,
64

5

2,10
1,00

9,30 5

403

125 2,835

1,025 2,45 1,025

25 25 20 1,50 3 1,55 3 1,50 35 1,50 3 3,12 20 25 31

10
97

2
3

95
7

3
97

2

1,945

2,26
1,01 90

2,26
1,135 2,065

2,26
1,01 1,945

15 3,455 10 2,55 15 3,405 20

65
2,26
885 2,0715 50 1,42

2,26
885 65

2,
96

31
25

5,
37

5
25

8,
95

25
2,

14
25

2,
75

25
5,

01
2

25
3,

63
6

20
1,

40
20

1,
98

2
25

6,
94

1
25

35
2,26
1,26 7,54

2,26
1,01 10

5,
12

3,
4385

3,
45

2,
26

1,
26

6,
04

3,
4385

85
3,

43
1,

23
1,

30
3,

4385
85

3,
4385

85
3,

4385
1,

98
5

25

30
1,

95
1,

20
45

2,
26

1,
01

3,
77

8

2,
26

1,
26

86
2,

26
1,

01
1,

97
2,

26
1,

26
1,

33
1,

50
41

8,
95

7,10
2,26
1,01 10

12
2,

51
12

2,
75

6,26 1,70

12 1,46 122,
75

95 3 95 3 95 10 1,268 15 3,532

25
20

3,
43

6
20

25
20

1,
50

3
1,

15
6

60
15

3,
63

6

2,26
1,135 10

2,26
1,35

2,60 1,05 2,52 605

5,
23

1

2,
26

1,
61

10

6,45 10 3,71

2,
00

25

25
4

2,
29

5
4

87
2

2,
26

1,
26

9,
43

3

2,
30

2,
46

45

20
20

735 1,26 625 46 1,637 1,867 1,637 46 1,637 1,867 1,637 46 1,637 1,867 1,637 46 1,637 1,867 1,637 46 625 1,26 735

25
4

2,
29

5
4

11
,5

15

2,
30

2,
46

50

2,
96

10
2,

31
5

B
au

ar
t B

W

B
au

ar
t B

W

Bauart BW

Bauart BW

B
au

ar
t B

W

F90

F
90

B
au

ar
t B

W

Bauart BW

F
90

F
90

T3
0 

RS
N

A
T3

0 
RS

F
90

F90

F90

F
90F
90

F90

F90

F90

F
90

F
90

F
90

Fluchtweg
mind. 2.40 m im Li.

1,
12

5
10

6,60 1,61

1,80

2,10
1,00

5,76 6

97
50

1,50
4,85
50

1,03 9

freier Querschnitt zur 
Fahrschachtentrauchung 
2.50% der Grundfläche

freier Querschnitt zur Entrauchung 
1.00% der Grundfläche (ca.5m²); 
an oberster Stelle

m
in

d.
 2

.1
0 

m
 i.

L.

m
in

d.
 2

.1
0 

m
 i.

L.

mind. 2.10 m i.
L.

m
in

d.
 1

.2
0 

m
 i.

L.

mind. 1.05 m i.
L.

mind. 1.05 m i.
L.

mind. 0.875 m i.
L.

m
in

d.
 0

.8
75

 m
 i.

L.

mind. 1.20 m i.
L.

H
K

 N
ischen

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

12,84 m²

Linoleum

GKA
-

Akustik

+3,41
+3,54
+6,34
+6,84

1.28
Büro
Kitaleitung

1x Mini-WC
2x Kinder-WC
(untersch. Höhe)

Waschrinne mit unterschiedl. 
kindgerechten Höhen
mind. Abstand 45cm

Dusche

20
15

2,
93

6
15

40

Seitenteil
mit Verglasung

Seitenteil 
mit Verglasung

Bauen Lernen/Experimentieren

BA

BA

BA

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

10,69 m²

Beschichtung

FZ

1.35

+3,41
+3,54
+6,34
+6,84

Spülküche

Kühl-
Gefrierkombi

HWB Kaffe-
maschine

3x Unterschränke
3x Oberschränke

Thermo-
port

Herd Kombidämpfer

Unterschrank

HWB +
Ausgussb.

Dunstabzug

Kaffe-
maschine

Unterschrank

Servierw.
optional

3x Unterschränke
3x Oberschränke

Unterschränke
Oberschränke

Doppelspüle

3x Unterschränke
3x Oberschränke

Servierwagen
(mobil)

Servierwagen
(mobil)

Regal Regal Regal Regal

Kühlschrank

Kühlschrank

Servierwagen
(mobil)

HWB +
Ausgussb.

Putzmittel-
schrank

Geschirrlande-
tisch

Vorspül-
becken

Eckspülmaschine
Dunstabzug

Korbboard

Geschirr-
korb

Kita-
Spülmaschine

Auslauftisch

EG-E1 Treppe
21 Steigungen
17,14 / 28 cm

1,05 2,52 49

475 98 98 475

Rettungsfenster
mind. 90 i.Li. breit
mind. 1.20 i.Li hoch
max. 1.20 Brüstung

Fläche für 
Anleiterstelle
herstellen

Sauberlaufmatte

Festverglasung
Brandschutz

Festverglasung
Brandschutz

F
es

tv
er

g
la

su
ng

B
ra

nd
sc

hu
tz

Un
te

rz
ug

  U
K 

+5
,8

4

Aussparung
Zwischendecke
für Bühnenvorhang?

Trennwand Holz verkleidet

Oberlichtband
ca. 1,20 x 6,00 m

Zuluftfläche mind. wie Entrauchungsfläche ca. 5 m²
und mit max. 12 m² freier Querschnitt; im unteren Drittel

16 Stg.
16,97 / 26 cm

10
1,

20
10

BD 20/20 BD 20/20
BD 20/20 BD 20/20

BD 20/20
BD 20/20 BD 20/20 BD 20/20

BD 20/20
BD 20/20 BD 20/20 BD 20/20 BD 20/20

Schacht Lüftungsschacht
ca. 125x40 
Nur EG/1.OG

1,
18

Bestand RFB +3,47

Neu RFB +3,41

Bestand RFB +3,47

Neu RD +3,20

Bestand RFB +3,47

Neu RFB +3,47

98
7

98
7

98
7

Bodenkanal 
Technik

AK neu Batterieraum

Mauerwerk Mauerwerk

~26,5% Neigung

11
,0

0

RWA
ca. 1,25 x 1,25 m 

RWA
ca. 1,25 x 1,25 m 

RWA
ca. 1,25 x 1,25 m 

RWA
ca. 1,25 x 1,25 m 

Elt UV

Bestandshülsen im Boden erhalten 
für Steckreck?- Entscheidung erst 
nach freilegen

10
2,26
1,26 1,20

2,30
82 70

2,30
82 1,92

2,30
1,23 85

2,26
1,01 10

Schiebetür 
Planung HoGaKa

Verschiebung 
Fassade mit HoGaKa
klären

Absenkung 
FFB unter Kühlzelle
-95mm FFB

O
K 

FF
B 

-9
5 

m
m

O
K 

FF
B

Stahlträger 20/100
UK +9,04

Wandvorlage Wandvorlage

2,54 3,775 2,00

ggf. Bestandswand auf 
Bauart BW ertüchtigen;
bzw. TB-Wand ergänzen

B
au

ar
t B

W

Bauart BW

T.E1.05.a T.E1.05.b

T.E
1.

02
.a

T.E
1.

01
T.E

1.
04

T.E1.02.bT.E1.02.c

T.E
1.

10

T.E
1.

06
T.E

1.
07

T.E
1.

08

T.E
1.

12

T.E1.09.b

T.E1.13.a

T.E
1.

13
.b

T.E1.16.a T.E1.17 T.E1.19.a

T.E1.19.bT.E1.16.b

T.E
1.

20

T.E1.22

T.E
1.

14
.b

T.E
1.

14
.a

T.E
1.

23

T.E1.25.b

T.E
1.

24

T.E
1.

35
.a

T.E1.35.b

T.E
1.

25
.a

T.E1.21

T.E
1.

27

T.E1.28

T.E1.32.b

T.E1.34.a

T.E
1.

34
.b

T.E1.32.a

Wandbekleidung 
vs. Tor?

mind. 1.10m x 2.10m
Grundfläche Aufzugkabine
Krankentrage

40
35

T.E1.09.a

T30 RS
NA 35

40

F
90

2,00

stat. mögl.
max. 2.00m

T.E1.09.c

mind. 1.20 m i.
L.

NA

31 70 25 25 70 25

3,
60

1,30

Wand ca. 
2,00 m hoch

Projekt-Nr. Projekt Kurzbezeichnung

Bauherr

Projekt

Maßstab

Erstellungsdatum

Planbezeichnung

Projekt Nr. LPH Planerst. Hauptgr. Untergr. Lfd. Nr. Index

Indexdatum

Format

Bearbeiter

Leistungsphase

Fachplaner

Architekt asp Architekten GmbH Architekten und Stadtplaner BDA
Talstraße 41  D-70188 Stuttgart  T: +49 711 223 38-0   F: +49 711 223 38-88 
asp@asp-stuttgart.de  www.asp-stuttgart.de

Architekten

5-A-GR-E1-00Um- und Neubau
Gemeindehalle Kirchheim a. N.

784

Gemeinde Kirchheim am Neckar
Hauptstraße 78 | 74366 Kirchheim am Neckar

±0.00 = 179.52 üNN

Abbruch sowie Sanierung und Erweiterung der
Gemeindehalle
Brunnenstraße 25 | 74366 Kirchheim am Neckar

5 A GR E1 00 c7841:100

30.03.2021

17.09.2021

A1

ai

Grundriss E1 - Übersicht

05 Ausführungsplanung

asp@asp-stuttgart.de

Ergänzungen / Änderungen Datum Gez. Index

Änderung Bereich Kita eingearbeitet; Treppen überarbeitet, Türbreiten überarbeitet; Behi-WC im
EG ergänzt; Flur in U2 versetzt; Bestandsdurchbrüche ergänzt, Planung aktualisiert

09.07.2021 ai A

0,00-Höhe angepasst; Anpassung der Geschossdecken nach Aufmaß Vermesser, Anpassung
Bodenaufbauten, Flachdecke in Gymnastikhalle; zusätzliche stat. notwendige Wände in Achse 8
ergänzt; Deckensprünge in Außensport und Gymnastikhalle ergänzt;

30.07.2021 ai B

GR: Planung nach Abstimmung TWP angepasst; stat. Bauteile im Bestand erhalten und ergänzt;
Batterieraum in Verlängerung der Fuge ergänzt; Einrichtung Sportgeräte U2 angepasst;
Bodenhülsen im RFB U2 ergänzt; Geschossdecken angepasst; Zwischendecke in E1 Geräteraum
(GH) angepasst;

17.09.2021 ai C

Grundriss E1

Funktionen E1

Bauteil A:
- Erschließung
- Anlieferung / Geräteraum
- Gemeindehalle
- Bühne
- Balkon 
- Lager / Regieräume

Bauteil B:
- Erschließung
- WC Anlagen
- Foyer
- Küche
- Kita
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11 22 33 44 55 66 77 88 99 1010 1111

+3,49

+4,49

+3,49

Lichthof

Mobile Regie

10 Stg.
17 / 28 cm

6 Stg.
18,5 / 30 cm

6 Stg.
17,67 / 20 cm

+3,54

optional Lagerfläche 
unter Bühne

+3,49

+4,54

+3,54

Mobile Garderobe

1,20 x 2,30 m

Dachausstieg 
100/150

AA

BB

CC

DD

B'B'

EE

UV
 E

lt

21 Stg.
16,86 / 29 cm

N
A

NA

T3
0

N
A

N
A

T30 RS
NA

NA

T30 RS

T30 RS
NA

T3
0

T30 RS
N

A

T3
0 

RS

T3
0 

RS

T3
0 

RS

T3
0 

RS

T3
0 

RS

Doppelspind 
Küchen-MA 

2,925 5,60 5,60 5,60 5,60 2,925 27 4,98 2,05 8,21

44,63

2,70 29,06 4,50 11,07

27
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6
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31 20 75 26,60 75 20 25

40

1,26
Balkonöffnung

26,60 1,20

5,002
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00
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5
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3

28,50 4,75 11,07

95 26,60 95 4,75 653

3,43
85 85

3,43
85 1,276

3,01
1,27 1,275

3,01
85 1,275

3,43
1,27 652
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0
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05

35
40
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5
85
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3,
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23

14
,4

5
2,

30
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46
7,

60
5

2,
20

1,
88

5
1,

56

31 20 28,10 20 25 4,50 25 25 10,01 25 31

A

A

B

B

C

C

44

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

5,65 m²

Fliesen

GKF

1.17

+3,47
+3,54
+6,34
+6,84

WC Beh.

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

10,01 m²

Fliesen

SB3

1.10

+3,49
+3,54

-
+6,16

Tisch-/ Stuhllager

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

11,91 m²

Fliesen

SB3

+3,49
+3,54

-
+6,16

1.06
Künstler/
Stuhllager

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

2,72 m²

Fliesen

Lamellen

1.08

+3,49
+3,54

-
+9,78

Regie I

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

3,90 m²

Fliesen

Lamellen

1.07

+3,49
+3,54

-
+9,78

Regie II

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

17,17 m²

Fliesen

SB3

1.09

+3,49
+3,54

-
+6,16

Flur

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

12,15 m²

Fliesen

SB3

1.11

+3,49
+3,54

-
var

TRH

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

132,55 m²

Parkett

Lamellen

1.03

+4,60
+4,60

-
+9,78

Bühne

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

46,30 m²

Fliesen

Holz-Balkendecke

1.02

+3,49
+3,54

-
+6,1

Geräte

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

18,70 m²

Fliesen

Holz-Balkendecke

1.01

+3,60
+3,60

-
+6,1

Anlieferung

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

72,39 m²

Pflaster

FZ

1.05

+3,25
+3,52

+8,765
+9,44

Balkon

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

43,03 m²

Linoleum

GKA
-

Akustik

1.33

+3,41
+3,54
+6,34
+6,84

Gruppe 2

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

17,21 m²

Beschichtung

FZ

1.23

+3,41
+3,54
+6,34
+6,84

Lager Küche

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

88,93 m²

Sichtestrich

SB3

1.20

+3,41
+3,54

-
+6,84

Foyer / Zusatzraum
/ Mehrzweckraum

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

7,88 m²

Fliesen

GKF

1.19

+3,47
+3,54
+6,34
+6,84

Vorraum_H

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

13,76 m²

Fliesen

GKF

1.18

+3,47
+3,54
+6,34
+6,84

WC_H

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

13,65 m²

Fliesen

GKF

1.15

+3,47
+3,54
+6,34
+6,84

WC_D

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

8,00 m²

Fliesen

GKF

1.16

+3,47
+3,54
+6,34
+6,84

Vorraum_D

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

3,66 m²

Beschichtung

SB

1.24

+3,41
+3,45

-
+6,84

Kühlraum

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

3,32 m²

Sichtestrich

GK

+3,41
+3,54
+6,34
+6,84

1.22
Umkleide
Küche

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

6,21 m²

SB

Aufzug

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

28,52 m²

Beschichtung

FZ

1.25

+3,41
+3,54
+6,34
+6,84

Küche

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

13,68 m²

Fliesen

GKF

1.27

+3,41
+3,54
+6,34
+6,84

WC_K

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

16,27 m²

Linoleum

GKA
-

Akustik

1.32

+3,41
+3,54
+6,34
+6,84

Spielflur

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

25,75 m²

Linoleum

GKA
-

Akustik

1.34

+3,41
+3,54
+6,34
+6,84

Funktionsraum

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

13,35 m²

Linoleum

GKA
-

Akustik

1.26

+3,41
+3,54
+6,34
+6,84

Flur

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

19,40 m²

Sichtestrich

GKA
-

Akustik

1.21

+3,41
+3,54
+6,34
+6,84

Flur

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

9,56 m²

Sichtestrich

Glas

1.14

+3,41
+3,54

-
3,0

Steg

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

56,54 m²

Sichtestrich

Glas

1.13

+3,41
+3,54

-
3,0

Eingang OG

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

3,99 m²

Fliesen

SB3

1.12

+3,49
+3,54

-
+6,16

Lager

20
2,

21
5

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

11,21 m²

Sichtestrich

GKA
-

Akustik

1.31

+3,54

+6,84

Treppe

31 20 40
2,20
2,30 30

2,20
2,30 1,525 1,50 11,45 1,50 1,05 1,425

2,20
1,375 2,975 20 25

40
1,

17
2

2,
2676

1,
39

8

2,
2676

1,
97

1,
17

2,
26

1,
01

25
2,

02
2,

26
1,

01
50

20
1,

40
1,

36
1,

40
20

10
2,

26
1,

01

1,077 20

3,493 125

1,00

6,315
22

1,20

1,
60

25

1,20

2,
101,
64

5

2,10
1,00

9,30 5

403

125 2,835

1,025 2,45 1,025

25 25 20 1,50 3 1,55 3 1,50 35 1,50 3 3,12 20 25 31

10
97

2
3

95
7

3
97

2

1,945

2,26
1,01 90

2,26
1,135 2,065

2,26
1,01 1,945

15 3,455 10 2,55 15 3,405 20

65
2,26
885 2,0715 50 1,42

2,26
885 65

2,
96

31
25

5,
37

5
25

8,
95

25
2,

14
25

2,
75

25
5,

01
2

25
3,

63
6

20
1,

40
20

1,
98

2
25

6,
94

1
25

35
2,26
1,26 7,54

2,26
1,01 10

5,
12

3,
4385

3,
45

2,
26

1,
26

6,
04

3,
4385

85
3,

43
1,

23
1,

30
3,

4385
85

3,
4385

85
3,

4385
1,

98
5

25

30
1,

95
1,

20
45

2,
26

1,
01

3,
77

8

2,
26

1,
26

86
2,

26
1,

01
1,

97
2,

26
1,

26
1,

33
1,

50
41

8,
95

7,10
2,26
1,01 10

12
2,

51
12

2,
75

6,26 1,70

12 1,46 122,
75

95 3 95 3 95 10 1,268 15 3,532

25
20

3,
43

6
20

25
20

1,
50

3
1,

15
6

60
15

3,
63

6

2,26
1,135 10

2,26
1,35

2,60 1,05 2,52 605

5,
23

1

2,
26

1,
61

10

6,45 10 3,71

2,
00

25

25
4

2,
29

5
4

87
2

2,
26

1,
26

9,
43

3

2,
30

2,
46

45

20
20

735 1,26 625 46 1,637 1,867 1,637 46 1,637 1,867 1,637 46 1,637 1,867 1,637 46 1,637 1,867 1,637 46 625 1,26 735

25
4

2,
29

5
4

11
,5

15

2,
30

2,
46

50

2,
96

10
2,

31
5

B
au

ar
t B

W

B
au

ar
t B

W

Bauart BW

Bauart BW

B
au

ar
t B

W

F90

F
90

B
au

ar
t B

W

Bauart BW

F
90

F
90

T3
0 

RS
N

A
T3

0 
RS

F
90

F90

F90

F
90F
90

F90

F90

F90

F
90

F
90

F
90

Fluchtweg
mind. 2.40 m im Li.

1,
12

5
10

6,60 1,61

1,80

2,10
1,00

5,76 6

97
50

1,50
4,85
50

1,03 9

freier Querschnitt zur 
Fahrschachtentrauchung 
2.50% der Grundfläche

freier Querschnitt zur Entrauchung 
1.00% der Grundfläche (ca.5m²); 
an oberster Stelle

m
in

d.
 2

.1
0 

m
 i.

L.

m
in

d.
 2

.1
0 

m
 i.

L.

mind. 2.10 m i.
L.

m
in

d.
 1

.2
0 

m
 i.

L.

mind. 1.05 m i.
L.

mind. 1.05 m i.
L.

mind. 0.875 m i.
L.

m
in

d.
 0

.8
75

 m
 i.

L.

mind. 1.20 m i.
L.

H
K

 N
ischen

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

12,84 m²

Linoleum

GKA
-

Akustik

+3,41
+3,54
+6,34
+6,84

1.28
Büro
Kitaleitung

1x Mini-WC
2x Kinder-WC
(untersch. Höhe)

Waschrinne mit unterschiedl. 
kindgerechten Höhen
mind. Abstand 45cm

Dusche

20
15

2,
93

6
15

40

Seitenteil
mit Verglasung

Seitenteil 
mit Verglasung

Bauen Lernen/Experimentieren

BA

BA

BA

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

10,69 m²

Beschichtung

FZ

1.35

+3,41
+3,54
+6,34
+6,84

Spülküche

Kühl-
Gefrierkombi

HWB Kaffe-
maschine

3x Unterschränke
3x Oberschränke

Thermo-
port

Herd Kombidämpfer

Unterschrank

HWB +
Ausgussb.

Dunstabzug

Kaffe-
maschine

Unterschrank

Servierw.
optional

3x Unterschränke
3x Oberschränke

Unterschränke
Oberschränke

Doppelspüle

3x Unterschränke
3x Oberschränke

Servierwagen
(mobil)

Servierwagen
(mobil)

Regal Regal Regal Regal

Kühlschrank

Kühlschrank

Servierwagen
(mobil)

HWB +
Ausgussb.

Putzmittel-
schrank

Geschirrlande-
tisch

Vorspül-
becken

Eckspülmaschine
Dunstabzug

Korbboard

Geschirr-
korb

Kita-
Spülmaschine

Auslauftisch

EG-E1 Treppe
21 Steigungen
17,14 / 28 cm

1,05 2,52 49

475 98 98 475

Rettungsfenster
mind. 90 i.Li. breit
mind. 1.20 i.Li hoch
max. 1.20 Brüstung

Fläche für 
Anleiterstelle
herstellen

Sauberlaufmatte

Festverglasung
Brandschutz

Festverglasung
Brandschutz

F
es

tv
er

g
la

su
ng

B
ra

nd
sc

hu
tz

Un
te

rz
ug

  U
K 

+5
,8

4

Aussparung
Zwischendecke
für Bühnenvorhang?

Trennwand Holz verkleidet

Oberlichtband
ca. 1,20 x 6,00 m

Zuluftfläche mind. wie Entrauchungsfläche ca. 5 m²
und mit max. 12 m² freier Querschnitt; im unteren Drittel

16 Stg.
16,97 / 26 cm

10
1,

20
10

BD 20/20 BD 20/20
BD 20/20 BD 20/20

BD 20/20
BD 20/20 BD 20/20 BD 20/20

BD 20/20
BD 20/20 BD 20/20 BD 20/20 BD 20/20

Schacht Lüftungsschacht
ca. 125x40 
Nur EG/1.OG

1,
18

Bestand RFB +3,47

Neu RFB +3,41

Bestand RFB +3,47

Neu RD +3,20

Bestand RFB +3,47

Neu RFB +3,47

98
7

98
7

98
7

Bodenkanal 
Technik

AK neu Batterieraum

Mauerwerk Mauerwerk

~26,5% Neigung

11
,0

0

RWA
ca. 1,25 x 1,25 m 

RWA
ca. 1,25 x 1,25 m 

RWA
ca. 1,25 x 1,25 m 

RWA
ca. 1,25 x 1,25 m 

Elt UV

Bestandshülsen im Boden erhalten 
für Steckreck?- Entscheidung erst 
nach freilegen

10
2,26
1,26 1,20

2,30
82 70

2,30
82 1,92

2,30
1,23 85

2,26
1,01 10

Schiebetür 
Planung HoGaKa

Verschiebung 
Fassade mit HoGaKa
klären

Absenkung 
FFB unter Kühlzelle
-95mm FFB

O
K 

FF
B 

-9
5 

m
m

O
K 

FF
B

Stahlträger 20/100
UK +9,04

Wandvorlage Wandvorlage

2,54 3,775 2,00

ggf. Bestandswand auf 
Bauart BW ertüchtigen;
bzw. TB-Wand ergänzen

B
au

ar
t B

W

Bauart BW

T.E1.05.a T.E1.05.b

T.E
1.

02
.a

T.E
1.

01
T.E

1.
04

T.E1.02.bT.E1.02.c

T.E
1.

10

T.E
1.

06
T.E

1.
07

T.E
1.

08

T.E
1.

12

T.E1.09.b

T.E1.13.a

T.E
1.

13
.b

T.E1.16.a T.E1.17 T.E1.19.a

T.E1.19.bT.E1.16.b

T.E
1.

20

T.E1.22

T.E
1.

14
.b

T.E
1.

14
.a

T.E
1.

23

T.E1.25.b

T.E
1.

24

T.E
1.

35
.a

T.E1.35.b

T.E
1.

25
.a

T.E1.21

T.E
1.

27

T.E1.28

T.E1.32.b

T.E1.34.a

T.E
1.

34
.b

T.E1.32.a

Wandbekleidung 
vs. Tor?

mind. 1.10m x 2.10m
Grundfläche Aufzugkabine
Krankentrage

40
35

T.E1.09.a

T30 RS
NA 35

40

F
90

2,00

stat. mögl.
max. 2.00m

T.E1.09.c

mind. 1.20 m i.
L.

NA

31 70 25 25 70 25

3,
60

1,30

Wand ca. 
2,00 m hoch

Projekt-Nr. Projekt Kurzbezeichnung

Bauherr

Projekt

Maßstab

Erstellungsdatum

Planbezeichnung

Projekt Nr. LPH Planerst. Hauptgr. Untergr. Lfd. Nr. Index

Indexdatum

Format

Bearbeiter

Leistungsphase

Fachplaner

Architekt asp Architekten GmbH Architekten und Stadtplaner BDA
Talstraße 41  D-70188 Stuttgart  T: +49 711 223 38-0   F: +49 711 223 38-88 
asp@asp-stuttgart.de  www.asp-stuttgart.de

Architekten

5-A-GR-E1-00Um- und Neubau
Gemeindehalle Kirchheim a. N.

784

Gemeinde Kirchheim am Neckar
Hauptstraße 78 | 74366 Kirchheim am Neckar

±0.00 = 179.52 üNN

Abbruch sowie Sanierung und Erweiterung der
Gemeindehalle
Brunnenstraße 25 | 74366 Kirchheim am Neckar

5 A GR E1 00 c7841:100

30.03.2021

17.09.2021

A1

ai

Grundriss E1 - Übersicht

05 Ausführungsplanung

asp@asp-stuttgart.de

Ergänzungen / Änderungen Datum Gez. Index

Änderung Bereich Kita eingearbeitet; Treppen überarbeitet, Türbreiten überarbeitet; Behi-WC im
EG ergänzt; Flur in U2 versetzt; Bestandsdurchbrüche ergänzt, Planung aktualisiert

09.07.2021 ai A

0,00-Höhe angepasst; Anpassung der Geschossdecken nach Aufmaß Vermesser, Anpassung
Bodenaufbauten, Flachdecke in Gymnastikhalle; zusätzliche stat. notwendige Wände in Achse 8
ergänzt; Deckensprünge in Außensport und Gymnastikhalle ergänzt;

30.07.2021 ai B

GR: Planung nach Abstimmung TWP angepasst; stat. Bauteile im Bestand erhalten und ergänzt;
Batterieraum in Verlängerung der Fuge ergänzt; Einrichtung Sportgeräte U2 angepasst;
Bodenhülsen im RFB U2 ergänzt; Geschossdecken angepasst; Zwischendecke in E1 Geräteraum
(GH) angepasst;

17.09.2021 ai C

Grundriss E1

Funktionen E1

Bauteil A:
- Erschließung
- Anlieferung / Geräteraum
- Gemeindehalle
- Bühne
- Balkon 
- Lager / Regieräume

Bauteil B:
- Erschließung
- WC Anlagen
- Foyer
- Küche
- Kita

Beispielhafte Darstellung
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11 22 33 44 55 66 77 88 99 1010 1111

+3,49

+4,49

+3,49

Lichthof

Mobile Regie

10 Stg.
17 / 28 cm

6 Stg.
18,5 / 30 cm

6 Stg.
17,67 / 20 cm

+3,54

optional Lagerfläche 
unter Bühne

+3,49

+4,54

+3,54

Mobile Garderobe

1,20 x 2,30 m

Dachausstieg 
100/150

AA

BB

CC

DD

B'B'

EE

UV
 E

lt

21 Stg.
16,86 / 29 cm

N
A

NA

T3
0

N
A

N
A

T30 RS
NA

NA

T30 RS

T30 RS
NA

T3
0

T30 RS
N

A

T3
0 

RS

T3
0 

RS

T3
0 

RS

T3
0 

RS

T3
0 

RS

Doppelspind 
Küchen-MA 

2,925 5,60 5,60 5,60 5,60 2,925 27 4,98 2,05 8,21

44,63

2,70 29,06 4,50 11,07

27
,9

6
13

,2
45

31 20 75 26,60 75 20 25

40

1,26
Balkonöffnung

26,60 1,20

5,002

1,50

1,39

1,
00

7,
51

5
2,

40
3,

33
5

11
,1

4
15

,9
2

29,06

28,05

41
,2

05

1,
69

2

3,
4385

85
3,

4385
1,

70
3,

43
1,

25
1,

30
3,

4385
85

3,
4385

2,
15

3,
43

1,
30

2,
51

3,
4385

85
3,

4385
10

,1
8

3,
4385

1,
30

2,
30

1,
23

8,
09

3

28,50 4,75 11,07

95 26,60 95 4,75 653

3,43
85 85

3,43
85 1,276

3,01
1,27 1,275

3,01
85 1,275

3,43
1,27 652

20 25 4,75 50 6,20 10 3,71 56

0
2,

83
5

12
14

,1
05

35
40

9,
59

56

2,
54

5
85

85
3,

4385
1,

70
1,

30
3,

43
1,

23
85

3,
4384

2,
23

14
,4

5
2,

30
2,

46
7,

60
5

2,
20

1,
88

5
1,

56

31 20 28,10 20 25 4,50 25 25 10,01 25 31

A

A

B

B

C

C

44

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

5,65 m²

Fliesen

GKF

1.17

+3,47
+3,54
+6,34
+6,84

WC Beh.

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

10,01 m²

Fliesen

SB3

1.10

+3,49
+3,54

-
+6,16

Tisch-/ Stuhllager

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

11,91 m²

Fliesen

SB3

+3,49
+3,54

-
+6,16

1.06
Künstler/
Stuhllager

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

2,72 m²

Fliesen

Lamellen

1.08

+3,49
+3,54

-
+9,78

Regie I

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

3,90 m²

Fliesen

Lamellen

1.07

+3,49
+3,54

-
+9,78

Regie II

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

17,17 m²

Fliesen

SB3

1.09

+3,49
+3,54

-
+6,16

Flur

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

12,15 m²

Fliesen

SB3

1.11

+3,49
+3,54

-
var

TRH

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

132,55 m²

Parkett

Lamellen

1.03

+4,60
+4,60

-
+9,78

Bühne

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

46,30 m²

Fliesen

Holz-Balkendecke

1.02

+3,49
+3,54

-
+6,1

Geräte

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

18,70 m²

Fliesen

Holz-Balkendecke

1.01

+3,60
+3,60

-
+6,1

Anlieferung

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

72,39 m²

Pflaster

FZ

1.05

+3,25
+3,52

+8,765
+9,44

Balkon

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

43,03 m²

Linoleum

GKA
-

Akustik

1.33

+3,41
+3,54
+6,34
+6,84

Gruppe 2

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

17,21 m²

Beschichtung

FZ

1.23

+3,41
+3,54
+6,34
+6,84

Lager Küche

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

88,93 m²

Sichtestrich

SB3

1.20

+3,41
+3,54

-
+6,84

Foyer / Zusatzraum
/ Mehrzweckraum

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

7,88 m²

Fliesen

GKF

1.19

+3,47
+3,54
+6,34
+6,84

Vorraum_H

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

13,76 m²

Fliesen

GKF

1.18

+3,47
+3,54
+6,34
+6,84

WC_H

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

13,65 m²

Fliesen

GKF

1.15

+3,47
+3,54
+6,34
+6,84

WC_D

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

8,00 m²

Fliesen

GKF

1.16

+3,47
+3,54
+6,34
+6,84

Vorraum_D

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

3,66 m²

Beschichtung

SB

1.24

+3,41
+3,45

-
+6,84

Kühlraum

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

3,32 m²

Sichtestrich

GK

+3,41
+3,54
+6,34
+6,84

1.22
Umkleide
Küche

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

6,21 m²

SB

Aufzug

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

28,52 m²

Beschichtung

FZ

1.25

+3,41
+3,54
+6,34
+6,84

Küche

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

13,68 m²

Fliesen

GKF

1.27

+3,41
+3,54
+6,34
+6,84

WC_K

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

16,27 m²

Linoleum

GKA
-

Akustik

1.32

+3,41
+3,54
+6,34
+6,84

Spielflur

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

25,75 m²

Linoleum

GKA
-

Akustik

1.34

+3,41
+3,54
+6,34
+6,84

Funktionsraum

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

13,35 m²

Linoleum

GKA
-

Akustik

1.26

+3,41
+3,54
+6,34
+6,84

Flur

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

19,40 m²

Sichtestrich

GKA
-

Akustik

1.21

+3,41
+3,54
+6,34
+6,84

Flur

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

9,56 m²

Sichtestrich

Glas

1.14

+3,41
+3,54

-
3,0

Steg

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

56,54 m²

Sichtestrich

Glas

1.13

+3,41
+3,54

-
3,0

Eingang OG

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

3,99 m²

Fliesen

SB3

1.12

+3,49
+3,54

-
+6,16

Lager

20
2,

21
5

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

11,21 m²

Sichtestrich

GKA
-

Akustik

1.31

+3,54

+6,84

Treppe

31 20 40
2,20
2,30 30

2,20
2,30 1,525 1,50 11,45 1,50 1,05 1,425

2,20
1,375 2,975 20 25

40
1,

17
2

2,
2676

1,
39

8

2,
2676

1,
97

1,
17

2,
26

1,
01

25
2,

02
2,

26
1,

01
50

20
1,

40
1,

36
1,

40
20

10
2,

26
1,

01

1,077 20

3,493 125

1,00

6,315
22

1,20

1,
60

25

1,20

2,
101,
64

5

2,10
1,00

9,30 5

403

125 2,835

1,025 2,45 1,025

25 25 20 1,50 3 1,55 3 1,50 35 1,50 3 3,12 20 25 31

10
97

2
3

95
7

3
97

2

1,945

2,26
1,01 90

2,26
1,135 2,065

2,26
1,01 1,945

15 3,455 10 2,55 15 3,405 20

65
2,26
885 2,0715 50 1,42

2,26
885 65

2,
96

31
25

5,
37

5
25

8,
95

25
2,

14
25

2,
75

25
5,

01
2

25
3,

63
6

20
1,

40
20

1,
98

2
25

6,
94

1
25

35
2,26
1,26 7,54

2,26
1,01 10

5,
12

3,
4385

3,
45

2,
26

1,
26

6,
04

3,
4385

85
3,

43
1,

23
1,

30
3,

4385
85

3,
4385

85
3,

4385
1,

98
5

25

30
1,

95
1,

20
45

2,
26

1,
01

3,
77

8

2,
26

1,
26

86
2,

26
1,

01
1,

97
2,

26
1,

26
1,

33
1,

50
41

8,
95

7,10
2,26
1,01 10

12
2,

51
12

2,
75

6,26 1,70

12 1,46 122,
75

95 3 95 3 95 10 1,268 15 3,532

25
20

3,
43

6
20

25
20

1,
50

3
1,

15
6

60
15

3,
63

6

2,26
1,135 10

2,26
1,35

2,60 1,05 2,52 605

5,
23

1

2,
26

1,
61

10

6,45 10 3,71

2,
00

25

25
4

2,
29

5
4

87
2

2,
26

1,
26

9,
43

3

2,
30

2,
46

45

20
20

735 1,26 625 46 1,637 1,867 1,637 46 1,637 1,867 1,637 46 1,637 1,867 1,637 46 1,637 1,867 1,637 46 625 1,26 735

25
4

2,
29

5
4

11
,5

15

2,
30

2,
46

50

2,
96

10
2,

31
5

B
au

ar
t B

W

B
au

ar
t B

W

Bauart BW

Bauart BW

B
au

ar
t B

W

F90

F
90

B
au

ar
t B

W

Bauart BW

F
90

F
90

T3
0 

RS
N

A
T3

0 
RS

F
90

F90

F90

F
90F
90

F90

F90

F90

F
90

F
90

F
90

Fluchtweg
mind. 2.40 m im Li.

1,
12

5
10

6,60 1,61

1,80

2,10
1,00

5,76 6

97
50

1,50
4,85
50

1,03 9

freier Querschnitt zur 
Fahrschachtentrauchung 
2.50% der Grundfläche

freier Querschnitt zur Entrauchung 
1.00% der Grundfläche (ca.5m²); 
an oberster Stelle

m
in

d.
 2

.1
0 

m
 i.

L.

m
in

d.
 2

.1
0 

m
 i.

L.

mind. 2.10 m i.
L.

m
in

d.
 1

.2
0 

m
 i.

L.

mind. 1.05 m i.
L.

mind. 1.05 m i.
L.

mind. 0.875 m i.
L.

m
in

d.
 0

.8
75

 m
 i.

L.

mind. 1.20 m i.
L.

H
K

 N
ischen

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

12,84 m²

Linoleum

GKA
-

Akustik

+3,41
+3,54
+6,34
+6,84

1.28
Büro
Kitaleitung

1x Mini-WC
2x Kinder-WC
(untersch. Höhe)

Waschrinne mit unterschiedl. 
kindgerechten Höhen
mind. Abstand 45cm

Dusche

20
15

2,
93

6
15

40

Seitenteil
mit Verglasung

Seitenteil 
mit Verglasung

Bauen Lernen/Experimentieren

BA

BA

BA

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

10,69 m²

Beschichtung

FZ

1.35

+3,41
+3,54
+6,34
+6,84

Spülküche

Kühl-
Gefrierkombi

HWB Kaffe-
maschine

3x Unterschränke
3x Oberschränke

Thermo-
port

Herd Kombidämpfer

Unterschrank

HWB +
Ausgussb.

Dunstabzug

Kaffe-
maschine

Unterschrank

Servierw.
optional

3x Unterschränke
3x Oberschränke

Unterschränke
Oberschränke

Doppelspüle

3x Unterschränke
3x Oberschränke

Servierwagen
(mobil)

Servierwagen
(mobil)

Regal Regal Regal Regal

Kühlschrank

Kühlschrank

Servierwagen
(mobil)

HWB +
Ausgussb.

Putzmittel-
schrank

Geschirrlande-
tisch

Vorspül-
becken

Eckspülmaschine
Dunstabzug

Korbboard

Geschirr-
korb

Kita-
Spülmaschine

Auslauftisch

EG-E1 Treppe
21 Steigungen
17,14 / 28 cm

1,05 2,52 49

475 98 98 475

Rettungsfenster
mind. 90 i.Li. breit
mind. 1.20 i.Li hoch
max. 1.20 Brüstung

Fläche für 
Anleiterstelle
herstellen

Sauberlaufmatte

Festverglasung
Brandschutz

Festverglasung
Brandschutz

F
es

tv
er

g
la

su
ng

B
ra

nd
sc

hu
tz

Un
te

rz
ug

  U
K 

+5
,8

4

Aussparung
Zwischendecke
für Bühnenvorhang?

Trennwand Holz verkleidet

Oberlichtband
ca. 1,20 x 6,00 m

Zuluftfläche mind. wie Entrauchungsfläche ca. 5 m²
und mit max. 12 m² freier Querschnitt; im unteren Drittel

16 Stg.
16,97 / 26 cm

10
1,

20
10

BD 20/20 BD 20/20
BD 20/20 BD 20/20

BD 20/20
BD 20/20 BD 20/20 BD 20/20

BD 20/20
BD 20/20 BD 20/20 BD 20/20 BD 20/20

Schacht Lüftungsschacht
ca. 125x40 
Nur EG/1.OG

1,
18

Bestand RFB +3,47

Neu RFB +3,41

Bestand RFB +3,47

Neu RD +3,20

Bestand RFB +3,47

Neu RFB +3,47

98
7

98
7

98
7

Bodenkanal 
Technik

AK neu Batterieraum

Mauerwerk Mauerwerk

~26,5% Neigung

11
,0

0

RWA
ca. 1,25 x 1,25 m 

RWA
ca. 1,25 x 1,25 m 

RWA
ca. 1,25 x 1,25 m 

RWA
ca. 1,25 x 1,25 m 

Elt UV

Bestandshülsen im Boden erhalten 
für Steckreck?- Entscheidung erst 
nach freilegen

10
2,26
1,26 1,20

2,30
82 70

2,30
82 1,92

2,30
1,23 85

2,26
1,01 10

Schiebetür 
Planung HoGaKa

Verschiebung 
Fassade mit HoGaKa
klären

Absenkung 
FFB unter Kühlzelle
-95mm FFB

O
K 

FF
B 

-9
5 

m
m

O
K 

FF
B

Stahlträger 20/100
UK +9,04

Wandvorlage Wandvorlage

2,54 3,775 2,00

ggf. Bestandswand auf 
Bauart BW ertüchtigen;
bzw. TB-Wand ergänzen

B
au

ar
t B

W

Bauart BW

T.E1.05.a T.E1.05.b

T.E
1.

02
.a

T.E
1.

01
T.E

1.
04

T.E1.02.bT.E1.02.c

T.E
1.

10

T.E
1.

06
T.E

1.
07

T.E
1.

08

T.E
1.

12

T.E1.09.b

T.E1.13.a

T.E
1.

13
.b

T.E1.16.a T.E1.17 T.E1.19.a

T.E1.19.bT.E1.16.b

T.E
1.

20

T.E1.22

T.E
1.

14
.b

T.E
1.

14
.a

T.E
1.

23

T.E1.25.b

T.E
1.

24

T.E
1.

35
.a

T.E1.35.b

T.E
1.

25
.a

T.E1.21

T.E
1.

27

T.E1.28

T.E1.32.b

T.E1.34.a

T.E
1.

34
.b

T.E1.32.a

Wandbekleidung 
vs. Tor?

mind. 1.10m x 2.10m
Grundfläche Aufzugkabine
Krankentrage

40
35

T.E1.09.a

T30 RS
NA 35

40

F
90

2,00

stat. mögl.
max. 2.00m

T.E1.09.c

mind. 1.20 m i.
L.

NA

31 70 25 25 70 25

3,
60

1,30

Wand ca. 
2,00 m hoch

Projekt-Nr. Projekt Kurzbezeichnung

Bauherr

Projekt

Maßstab

Erstellungsdatum

Planbezeichnung

Projekt Nr. LPH Planerst. Hauptgr. Untergr. Lfd. Nr. Index

Indexdatum

Format

Bearbeiter

Leistungsphase

Fachplaner

Architekt asp Architekten GmbH Architekten und Stadtplaner BDA
Talstraße 41  D-70188 Stuttgart  T: +49 711 223 38-0   F: +49 711 223 38-88 
asp@asp-stuttgart.de  www.asp-stuttgart.de

Architekten

5-A-GR-E1-00Um- und Neubau
Gemeindehalle Kirchheim a. N.

784

Gemeinde Kirchheim am Neckar
Hauptstraße 78 | 74366 Kirchheim am Neckar

±0.00 = 179.52 üNN

Abbruch sowie Sanierung und Erweiterung der
Gemeindehalle
Brunnenstraße 25 | 74366 Kirchheim am Neckar

5 A GR E1 00 c7841:100

30.03.2021

17.09.2021

A1

ai

Grundriss E1 - Übersicht

05 Ausführungsplanung

asp@asp-stuttgart.de

Ergänzungen / Änderungen Datum Gez. Index

Änderung Bereich Kita eingearbeitet; Treppen überarbeitet, Türbreiten überarbeitet; Behi-WC im
EG ergänzt; Flur in U2 versetzt; Bestandsdurchbrüche ergänzt, Planung aktualisiert

09.07.2021 ai A

0,00-Höhe angepasst; Anpassung der Geschossdecken nach Aufmaß Vermesser, Anpassung
Bodenaufbauten, Flachdecke in Gymnastikhalle; zusätzliche stat. notwendige Wände in Achse 8
ergänzt; Deckensprünge in Außensport und Gymnastikhalle ergänzt;

30.07.2021 ai B

GR: Planung nach Abstimmung TWP angepasst; stat. Bauteile im Bestand erhalten und ergänzt;
Batterieraum in Verlängerung der Fuge ergänzt; Einrichtung Sportgeräte U2 angepasst;
Bodenhülsen im RFB U2 ergänzt; Geschossdecken angepasst; Zwischendecke in E1 Geräteraum
(GH) angepasst;

17.09.2021 ai C

Grundriss E1

Funktionen E1

Bauteil A:
- Erschließung
- Anlieferung / Geräteraum
- Gemeindehalle
- Bühne
- Balkon 
- Lager / Regieräume

Bauteil B:
- Erschließung
- WC Anlagen
- Foyer
- Küche
- Kita

2.4 Planstand 27
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11 22 33 44 55 66 77 88 99 1010 1111

+3,49

+4,49

+3,49

Lichthof

Mobile Regie

10 Stg.
17 / 28 cm

6 Stg.
18,5 / 30 cm

6 Stg.
17,67 / 20 cm

+3,54

optional Lagerfläche 
unter Bühne

+3,49

+4,54

+3,54

Mobile Garderobe

1,20 x 2,30 m

Dachausstieg 
100/150

AA

BB

CC

DD

B'B'

EE

UV
 E

lt

21 Stg.
16,86 / 29 cm

N
A

NA

T3
0

N
A

N
A

T30 RS
NA

NA

T30 RS

T30 RS
NA

T3
0

T30 RS
N

A

T3
0 

RS

T3
0 

RS

T3
0 

RS

T3
0 

RS

T3
0 

RS

Doppelspind 
Küchen-MA 

2,925 5,60 5,60 5,60 5,60 2,925 27 4,98 2,05 8,21

44,63

2,70 29,06 4,50 11,07

27
,9

6
13

,2
45

31 20 75 26,60 75 20 25

40

1,26
Balkonöffnung

26,60 1,20

5,002

1,50

1,39

1,
00

7,
51

5
2,

40
3,

33
5

11
,1

4
15

,9
2

29,06

28,05

41
,2

05

1,
69

2

3,
4385

85
3,

4385
1,

70
3,

43
1,

25
1,

30
3,

4385
85

3,
4385

2,
15

3,
43

1,
30

2,
51

3,
4385

85
3,

4385
10

,1
8

3,
4385

1,
30

2,
30

1,
23

8,
09

3

28,50 4,75 11,07

95 26,60 95 4,75 653

3,43
85 85

3,43
85 1,276

3,01
1,27 1,275

3,01
85 1,275

3,43
1,27 652

20 25 4,75 50 6,20 10 3,71 56

0
2,

83
5

12
14

,1
05

35
40

9,
59

56

2,
54

5
85

85
3,

4385
1,

70
1,

30
3,

43
1,

23
85

3,
4384

2,
23

14
,4

5
2,

30
2,

46
7,

60
5

2,
20

1,
88

5
1,

56

31 20 28,10 20 25 4,50 25 25 10,01 25 31

A

A

B

B

C

C

44

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

5,65 m²

Fliesen

GKF

1.17

+3,47
+3,54
+6,34
+6,84

WC Beh.

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

10,01 m²

Fliesen

SB3

1.10

+3,49
+3,54

-
+6,16

Tisch-/ Stuhllager

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

11,91 m²

Fliesen

SB3

+3,49
+3,54

-
+6,16

1.06
Künstler/
Stuhllager

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

2,72 m²

Fliesen

Lamellen

1.08

+3,49
+3,54

-
+9,78

Regie I

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

3,90 m²

Fliesen

Lamellen

1.07

+3,49
+3,54

-
+9,78

Regie II

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

17,17 m²

Fliesen

SB3

1.09

+3,49
+3,54

-
+6,16

Flur

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

12,15 m²

Fliesen

SB3

1.11

+3,49
+3,54

-
var

TRH

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

132,55 m²

Parkett

Lamellen

1.03

+4,60
+4,60

-
+9,78

Bühne

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

46,30 m²

Fliesen

Holz-Balkendecke

1.02

+3,49
+3,54

-
+6,1

Geräte

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

18,70 m²

Fliesen

Holz-Balkendecke

1.01

+3,60
+3,60

-
+6,1

Anlieferung

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

72,39 m²

Pflaster

FZ

1.05

+3,25
+3,52

+8,765
+9,44

Balkon

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

43,03 m²

Linoleum

GKA
-

Akustik

1.33

+3,41
+3,54
+6,34
+6,84

Gruppe 2

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

17,21 m²

Beschichtung

FZ

1.23

+3,41
+3,54
+6,34
+6,84

Lager Küche

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

88,93 m²

Sichtestrich

SB3

1.20

+3,41
+3,54

-
+6,84

Foyer / Zusatzraum
/ Mehrzweckraum

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

7,88 m²

Fliesen

GKF

1.19

+3,47
+3,54
+6,34
+6,84

Vorraum_H

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

13,76 m²

Fliesen

GKF

1.18

+3,47
+3,54
+6,34
+6,84

WC_H

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

13,65 m²

Fliesen

GKF

1.15

+3,47
+3,54
+6,34
+6,84

WC_D

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

8,00 m²

Fliesen

GKF

1.16

+3,47
+3,54
+6,34
+6,84

Vorraum_D

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

3,66 m²

Beschichtung

SB

1.24

+3,41
+3,45

-
+6,84

Kühlraum

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

3,32 m²

Sichtestrich

GK

+3,41
+3,54
+6,34
+6,84

1.22
Umkleide
Küche

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

6,21 m²

SB

Aufzug

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

28,52 m²

Beschichtung

FZ

1.25

+3,41
+3,54
+6,34
+6,84

Küche

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

13,68 m²

Fliesen

GKF

1.27

+3,41
+3,54
+6,34
+6,84

WC_K

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

16,27 m²

Linoleum

GKA
-

Akustik

1.32

+3,41
+3,54
+6,34
+6,84

Spielflur

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

25,75 m²

Linoleum

GKA
-

Akustik

1.34

+3,41
+3,54
+6,34
+6,84

Funktionsraum

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

13,35 m²

Linoleum

GKA
-

Akustik

1.26

+3,41
+3,54
+6,34
+6,84

Flur

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

19,40 m²

Sichtestrich

GKA
-

Akustik

1.21

+3,41
+3,54
+6,34
+6,84

Flur

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

9,56 m²

Sichtestrich

Glas

1.14

+3,41
+3,54

-
3,0

Steg

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

56,54 m²

Sichtestrich

Glas

1.13

+3,41
+3,54

-
3,0

Eingang OG

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

3,99 m²

Fliesen

SB3

1.12

+3,49
+3,54

-
+6,16

Lager

20
2,

21
5

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

11,21 m²

Sichtestrich

GKA
-

Akustik

1.31

+3,54

+6,84

Treppe

31 20 40
2,20
2,30 30

2,20
2,30 1,525 1,50 11,45 1,50 1,05 1,425

2,20
1,375 2,975 20 25

40
1,

17
2

2,
2676

1,
39

8

2,
2676

1,
97

1,
17

2,
26

1,
01

25
2,

02
2,

26
1,

01
50

20
1,

40
1,

36
1,

40
20

10
2,

26
1,

01

1,077 20

3,493 125

1,00

6,315
22

1,20

1,
60

25

1,20

2,
101,
64

5

2,10
1,00

9,30 5

403

125 2,835

1,025 2,45 1,025

25 25 20 1,50 3 1,55 3 1,50 35 1,50 3 3,12 20 25 31

10
97

2
3

95
7

3
97

2

1,945

2,26
1,01 90

2,26
1,135 2,065

2,26
1,01 1,945

15 3,455 10 2,55 15 3,405 20

65
2,26
885 2,0715 50 1,42

2,26
885 65

2,
96

31
25

5,
37

5
25

8,
95

25
2,

14
25

2,
75

25
5,

01
2

25
3,

63
6

20
1,

40
20

1,
98

2
25

6,
94

1
25

35
2,26
1,26 7,54

2,26
1,01 10

5,
12

3,
4385

3,
45

2,
26

1,
26

6,
04

3,
4385

85
3,

43
1,

23
1,

30
3,

4385
85

3,
4385

85
3,

4385
1,

98
5

25

30
1,

95
1,

20
45

2,
26

1,
01

3,
77

8

2,
26

1,
26

86
2,

26
1,

01
1,

97
2,

26
1,

26
1,

33
1,

50
41

8,
95

7,10
2,26
1,01 10

12
2,

51
12

2,
75

6,26 1,70

12 1,46 122,
75

95 3 95 3 95 10 1,268 15 3,532

25
20

3,
43

6
20

25
20

1,
50

3
1,

15
6

60
15

3,
63

6

2,26
1,135 10

2,26
1,35

2,60 1,05 2,52 605

5,
23

1

2,
26

1,
61

10

6,45 10 3,71

2,
00

25

25
4

2,
29

5
4

87
2

2,
26

1,
26

9,
43

3

2,
30

2,
46

45

20
20

735 1,26 625 46 1,637 1,867 1,637 46 1,637 1,867 1,637 46 1,637 1,867 1,637 46 1,637 1,867 1,637 46 625 1,26 735

25
4

2,
29

5
4

11
,5

15

2,
30

2,
46

50

2,
96

10
2,

31
5

B
au

ar
t B

W

B
au

ar
t B

W

Bauart BW

Bauart BW

B
au

ar
t B

W

F90

F
90

B
au

ar
t B

W

Bauart BW

F
90

F
90

T3
0 

RS
N

A
T3

0 
RS

F
90

F90

F90

F
90F
90

F90

F90

F90

F
90

F
90

F
90

Fluchtweg
mind. 2.40 m im Li.

1,
12

5
10

6,60 1,61

1,80

2,10
1,00

5,76 6

97
50

1,50
4,85
50

1,03 9

freier Querschnitt zur 
Fahrschachtentrauchung 
2.50% der Grundfläche

freier Querschnitt zur Entrauchung 
1.00% der Grundfläche (ca.5m²); 
an oberster Stelle

m
in

d.
 2

.1
0 

m
 i.

L.

m
in

d.
 2

.1
0 

m
 i.

L.

mind. 2.10 m i.
L.

m
in

d.
 1

.2
0 

m
 i.

L.

mind. 1.05 m i.
L.

mind. 1.05 m i.
L.

mind. 0.875 m i.
L.

m
in

d.
 0

.8
75

 m
 i.

L.

mind. 1.20 m i.
L.

H
K

 N
ischen

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

12,84 m²

Linoleum

GKA
-

Akustik

+3,41
+3,54
+6,34
+6,84

1.28
Büro
Kitaleitung

1x Mini-WC
2x Kinder-WC
(untersch. Höhe)

Waschrinne mit unterschiedl. 
kindgerechten Höhen
mind. Abstand 45cm

Dusche

20
15

2,
93

6
15

40

Seitenteil
mit Verglasung

Seitenteil 
mit Verglasung

Bauen Lernen/Experimentieren

BA

BA

BA

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

10,69 m²

Beschichtung

FZ

1.35

+3,41
+3,54
+6,34
+6,84

Spülküche

Kühl-
Gefrierkombi

HWB Kaffe-
maschine

3x Unterschränke
3x Oberschränke

Thermo-
port

Herd Kombidämpfer

Unterschrank

HWB +
Ausgussb.

Dunstabzug

Kaffe-
maschine

Unterschrank

Servierw.
optional

3x Unterschränke
3x Oberschränke

Unterschränke
Oberschränke

Doppelspüle

3x Unterschränke
3x Oberschränke

Servierwagen
(mobil)

Servierwagen
(mobil)

Regal Regal Regal Regal

Kühlschrank

Kühlschrank

Servierwagen
(mobil)

HWB +
Ausgussb.

Putzmittel-
schrank

Geschirrlande-
tisch

Vorspül-
becken

Eckspülmaschine
Dunstabzug

Korbboard

Geschirr-
korb

Kita-
Spülmaschine

Auslauftisch

EG-E1 Treppe
21 Steigungen
17,14 / 28 cm

1,05 2,52 49

475 98 98 475

Rettungsfenster
mind. 90 i.Li. breit
mind. 1.20 i.Li hoch
max. 1.20 Brüstung

Fläche für 
Anleiterstelle
herstellen

Sauberlaufmatte

Festverglasung
Brandschutz

Festverglasung
Brandschutz

F
es

tv
er

g
la

su
ng

B
ra

nd
sc

hu
tz

Un
te

rz
ug

  U
K 

+5
,8

4

Aussparung
Zwischendecke
für Bühnenvorhang?

Trennwand Holz verkleidet

Oberlichtband
ca. 1,20 x 6,00 m

Zuluftfläche mind. wie Entrauchungsfläche ca. 5 m²
und mit max. 12 m² freier Querschnitt; im unteren Drittel

16 Stg.
16,97 / 26 cm

10
1,

20
10

BD 20/20 BD 20/20
BD 20/20 BD 20/20

BD 20/20
BD 20/20 BD 20/20 BD 20/20

BD 20/20
BD 20/20 BD 20/20 BD 20/20 BD 20/20

Schacht Lüftungsschacht
ca. 125x40 
Nur EG/1.OG

1,
18

Bestand RFB +3,47

Neu RFB +3,41

Bestand RFB +3,47

Neu RD +3,20

Bestand RFB +3,47

Neu RFB +3,47

98
7

98
7

98
7

Bodenkanal 
Technik

AK neu Batterieraum

Mauerwerk Mauerwerk

~26,5% Neigung

11
,0

0

RWA
ca. 1,25 x 1,25 m 

RWA
ca. 1,25 x 1,25 m 

RWA
ca. 1,25 x 1,25 m 

RWA
ca. 1,25 x 1,25 m 

Elt UV

Bestandshülsen im Boden erhalten 
für Steckreck?- Entscheidung erst 
nach freilegen

10
2,26
1,26 1,20

2,30
82 70

2,30
82 1,92

2,30
1,23 85

2,26
1,01 10

Schiebetür 
Planung HoGaKa

Verschiebung 
Fassade mit HoGaKa
klären

Absenkung 
FFB unter Kühlzelle
-95mm FFB

O
K 

FF
B 

-9
5 

m
m

O
K 

FF
B

Stahlträger 20/100
UK +9,04

Wandvorlage Wandvorlage

2,54 3,775 2,00

ggf. Bestandswand auf 
Bauart BW ertüchtigen;
bzw. TB-Wand ergänzen

B
au

ar
t B

W

Bauart BW

T.E1.05.a T.E1.05.b

T.E
1.

02
.a

T.E
1.

01
T.E

1.
04

T.E1.02.bT.E1.02.c

T.E
1.

10

T.E
1.

06
T.E

1.
07

T.E
1.

08

T.E
1.

12

T.E1.09.b

T.E1.13.a

T.E
1.

13
.b

T.E1.16.a T.E1.17 T.E1.19.a

T.E1.19.bT.E1.16.b

T.E
1.

20

T.E1.22

T.E
1.

14
.b

T.E
1.

14
.a

T.E
1.

23

T.E1.25.b

T.E
1.

24

T.E
1.

35
.a

T.E1.35.b

T.E
1.

25
.a

T.E1.21

T.E
1.

27

T.E1.28

T.E1.32.b

T.E1.34.a

T.E
1.

34
.b

T.E1.32.a

Wandbekleidung 
vs. Tor?

mind. 1.10m x 2.10m
Grundfläche Aufzugkabine
Krankentrage

40
35

T.E1.09.a

T30 RS
NA 35

40

F
90

2,00

stat. mögl.
max. 2.00m

T.E1.09.c

mind. 1.20 m i.
L.

NA

31 70 25 25 70 25

3,
60

1,30

Wand ca. 
2,00 m hoch

Projekt-Nr. Projekt Kurzbezeichnung

Bauherr

Projekt

Maßstab

Erstellungsdatum

Planbezeichnung

Projekt Nr. LPH Planerst. Hauptgr. Untergr. Lfd. Nr. Index

Indexdatum

Format

Bearbeiter

Leistungsphase

Fachplaner

Architekt asp Architekten GmbH Architekten und Stadtplaner BDA
Talstraße 41  D-70188 Stuttgart  T: +49 711 223 38-0   F: +49 711 223 38-88 
asp@asp-stuttgart.de  www.asp-stuttgart.de

Architekten

5-A-GR-E1-00Um- und Neubau
Gemeindehalle Kirchheim a. N.

784

Gemeinde Kirchheim am Neckar
Hauptstraße 78 | 74366 Kirchheim am Neckar

±0.00 = 179.52 üNN

Abbruch sowie Sanierung und Erweiterung der
Gemeindehalle
Brunnenstraße 25 | 74366 Kirchheim am Neckar

5 A GR E1 00 c7841:100

30.03.2021

17.09.2021

A1

ai

Grundriss E1 - Übersicht

05 Ausführungsplanung

asp@asp-stuttgart.de

Ergänzungen / Änderungen Datum Gez. Index

Änderung Bereich Kita eingearbeitet; Treppen überarbeitet, Türbreiten überarbeitet; Behi-WC im
EG ergänzt; Flur in U2 versetzt; Bestandsdurchbrüche ergänzt, Planung aktualisiert

09.07.2021 ai A

0,00-Höhe angepasst; Anpassung der Geschossdecken nach Aufmaß Vermesser, Anpassung
Bodenaufbauten, Flachdecke in Gymnastikhalle; zusätzliche stat. notwendige Wände in Achse 8
ergänzt; Deckensprünge in Außensport und Gymnastikhalle ergänzt;

30.07.2021 ai B

GR: Planung nach Abstimmung TWP angepasst; stat. Bauteile im Bestand erhalten und ergänzt;
Batterieraum in Verlängerung der Fuge ergänzt; Einrichtung Sportgeräte U2 angepasst;
Bodenhülsen im RFB U2 ergänzt; Geschossdecken angepasst; Zwischendecke in E1 Geräteraum
(GH) angepasst;

17.09.2021 ai C

Grundriss E1

Funktionen E1

Bauteil A:
- Erschließung
- Anlieferung / Geräteraum
- Gemeindehalle
- Bühne
- Balkon 
- Lager / Regieräume

Bauteil B:
- Erschließung
- WC Anlagen
- Foyer
- Küche
- Kita
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11 22 33 44 55 66 77 88 99 1010 1111

+3,49

+4,49

+3,49

Lichthof

Mobile Regie

10 Stg.
17 / 28 cm

6 Stg.
18,5 / 30 cm

6 Stg.
17,67 / 20 cm

+3,54

optional Lagerfläche 
unter Bühne

+3,49

+4,54

+3,54

Mobile Garderobe

1,20 x 2,30 m

Dachausstieg 
100/150

AA

BB

CC

DD

B'B'

EE

UV
 E

lt

21 Stg.
16,86 / 29 cm

N
A

NA

T3
0

N
A

N
A

T30 RS
NA

NA

T30 RS

T30 RS
NA

T3
0

T30 RS
N

A

T3
0 

RS

T3
0 

RS

T3
0 

RS

T3
0 

RS

T3
0 

RS

Doppelspind 
Küchen-MA 

2,925 5,60 5,60 5,60 5,60 2,925 27 4,98 2,05 8,21

44,63

2,70 29,06 4,50 11,07

27
,9

6
13

,2
45

31 20 75 26,60 75 20 25

40

1,26
Balkonöffnung

26,60 1,20

5,002
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00
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5
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40
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5
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4
15

,9
2

29,06

28,05
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,2

05
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2

3,
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70
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3,
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2,
15

3,
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1,
30

2,
51

3,
4385

85
3,

4385
10

,1
8

3,
4385

1,
30

2,
30

1,
23

8,
09

3

28,50 4,75 11,07

95 26,60 95 4,75 653

3,43
85 85

3,43
85 1,276

3,01
1,27 1,275

3,01
85 1,275

3,43
1,27 652

20 25 4,75 50 6,20 10 3,71 56

0
2,

83
5

12
14

,1
05

35
40

9,
59

56

2,
54

5
85

85
3,

4385
1,

70
1,

30
3,

43
1,

23
85

3,
4384

2,
23

14
,4

5
2,

30
2,

46
7,

60
5

2,
20

1,
88

5
1,

56

31 20 28,10 20 25 4,50 25 25 10,01 25 31

A

A

B

B

C

C

44

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

5,65 m²

Fliesen

GKF

1.17

+3,47
+3,54
+6,34
+6,84

WC Beh.

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

10,01 m²

Fliesen

SB3

1.10

+3,49
+3,54

-
+6,16

Tisch-/ Stuhllager

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

11,91 m²

Fliesen

SB3

+3,49
+3,54

-
+6,16

1.06
Künstler/
Stuhllager

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

2,72 m²

Fliesen

Lamellen

1.08

+3,49
+3,54

-
+9,78

Regie I

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

3,90 m²

Fliesen

Lamellen

1.07

+3,49
+3,54

-
+9,78

Regie II

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

17,17 m²

Fliesen

SB3

1.09

+3,49
+3,54

-
+6,16

Flur

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

12,15 m²

Fliesen

SB3

1.11

+3,49
+3,54

-
var

TRH

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

132,55 m²

Parkett

Lamellen

1.03

+4,60
+4,60

-
+9,78

Bühne

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

46,30 m²

Fliesen

Holz-Balkendecke

1.02

+3,49
+3,54

-
+6,1

Geräte

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

18,70 m²

Fliesen

Holz-Balkendecke

1.01

+3,60
+3,60

-
+6,1

Anlieferung

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

72,39 m²

Pflaster

FZ

1.05

+3,25
+3,52

+8,765
+9,44

Balkon

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

43,03 m²

Linoleum

GKA
-

Akustik

1.33

+3,41
+3,54
+6,34
+6,84

Gruppe 2

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

17,21 m²

Beschichtung

FZ

1.23

+3,41
+3,54
+6,34
+6,84

Lager Küche

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

88,93 m²

Sichtestrich

SB3

1.20

+3,41
+3,54

-
+6,84

Foyer / Zusatzraum
/ Mehrzweckraum

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

7,88 m²

Fliesen

GKF

1.19

+3,47
+3,54
+6,34
+6,84

Vorraum_H

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

13,76 m²

Fliesen

GKF

1.18

+3,47
+3,54
+6,34
+6,84

WC_H

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

13,65 m²

Fliesen

GKF

1.15

+3,47
+3,54
+6,34
+6,84

WC_D

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

8,00 m²

Fliesen

GKF

1.16

+3,47
+3,54
+6,34
+6,84

Vorraum_D

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

3,66 m²

Beschichtung

SB

1.24

+3,41
+3,45

-
+6,84

Kühlraum

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

3,32 m²

Sichtestrich

GK

+3,41
+3,54
+6,34
+6,84

1.22
Umkleide
Küche

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

6,21 m²

SB

Aufzug

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

28,52 m²

Beschichtung

FZ

1.25

+3,41
+3,54
+6,34
+6,84

Küche

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

13,68 m²

Fliesen

GKF

1.27

+3,41
+3,54
+6,34
+6,84

WC_K

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

16,27 m²

Linoleum

GKA
-

Akustik

1.32

+3,41
+3,54
+6,34
+6,84

Spielflur

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

25,75 m²

Linoleum

GKA
-

Akustik

1.34

+3,41
+3,54
+6,34
+6,84

Funktionsraum

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

13,35 m²

Linoleum

GKA
-

Akustik

1.26

+3,41
+3,54
+6,34
+6,84

Flur

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

19,40 m²

Sichtestrich

GKA
-

Akustik

1.21

+3,41
+3,54
+6,34
+6,84

Flur

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

9,56 m²

Sichtestrich

Glas

1.14

+3,41
+3,54

-
3,0

Steg

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

56,54 m²

Sichtestrich

Glas

1.13

+3,41
+3,54

-
3,0

Eingang OG

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

3,99 m²

Fliesen

SB3

1.12

+3,49
+3,54

-
+6,16

Lager

20
2,

21
5

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

11,21 m²

Sichtestrich

GKA
-

Akustik

1.31

+3,54

+6,84

Treppe

31 20 40
2,20
2,30 30

2,20
2,30 1,525 1,50 11,45 1,50 1,05 1,425

2,20
1,375 2,975 20 25

40
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17
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3,493 125

1,00
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1,20

1,
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1,20

2,
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5
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1,00
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1
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1,26 7,54
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1,01 10
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2,
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3,
4385
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3,
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1,

23
1,
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85

3,
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1,
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5

25
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01
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8
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26
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01
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1,

50
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8,
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1,01 10

12
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20
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6
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3
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6
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2,26
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1
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5
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B
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ar
t B

W

B
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ar
t B

W

Bauart BW

Bauart BW

B
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ar
t B

W

F90

F
90

B
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ar
t B

W

Bauart BW

F
90

F
90

T3
0 

RS
N

A
T3

0 
RS

F
90

F90

F90

F
90F
90

F90

F90

F90

F
90

F
90

F
90

Fluchtweg
mind. 2.40 m im Li.

1,
12

5
10

6,60 1,61

1,80

2,10
1,00

5,76 6

97
50

1,50
4,85
50

1,03 9

freier Querschnitt zur 
Fahrschachtentrauchung 
2.50% der Grundfläche

freier Querschnitt zur Entrauchung 
1.00% der Grundfläche (ca.5m²); 
an oberster Stelle

m
in

d.
 2

.1
0 

m
 i.

L.

m
in

d.
 2

.1
0 

m
 i.

L.

mind. 2.10 m i.
L.

m
in

d.
 1

.2
0 

m
 i.

L.

mind. 1.05 m i.
L.

mind. 1.05 m i.
L.

mind. 0.875 m i.
L.

m
in

d.
 0

.8
75

 m
 i.

L.

mind. 1.20 m i.
L.

H
K

 N
ischen

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

12,84 m²

Linoleum

GKA
-

Akustik

+3,41
+3,54
+6,34
+6,84

1.28
Büro
Kitaleitung

1x Mini-WC
2x Kinder-WC
(untersch. Höhe)

Waschrinne mit unterschiedl. 
kindgerechten Höhen
mind. Abstand 45cm

Dusche

20
15

2,
93

6
15

40

Seitenteil
mit Verglasung

Seitenteil 
mit Verglasung

Bauen Lernen/Experimentieren

BA

BA

BA

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

10,69 m²

Beschichtung

FZ

1.35

+3,41
+3,54
+6,34
+6,84

Spülküche

Kühl-
Gefrierkombi

HWB Kaffe-
maschine

3x Unterschränke
3x Oberschränke

Thermo-
port

Herd Kombidämpfer

Unterschrank

HWB +
Ausgussb.

Dunstabzug

Kaffe-
maschine

Unterschrank

Servierw.
optional

3x Unterschränke
3x Oberschränke

Unterschränke
Oberschränke

Doppelspüle

3x Unterschränke
3x Oberschränke

Servierwagen
(mobil)

Servierwagen
(mobil)

Regal Regal Regal Regal

Kühlschrank

Kühlschrank

Servierwagen
(mobil)

HWB +
Ausgussb.

Putzmittel-
schrank

Geschirrlande-
tisch

Vorspül-
becken

Eckspülmaschine
Dunstabzug

Korbboard

Geschirr-
korb

Kita-
Spülmaschine

Auslauftisch

EG-E1 Treppe
21 Steigungen
17,14 / 28 cm

1,05 2,52 49

475 98 98 475

Rettungsfenster
mind. 90 i.Li. breit
mind. 1.20 i.Li hoch
max. 1.20 Brüstung

Fläche für 
Anleiterstelle
herstellen

Sauberlaufmatte

Festverglasung
Brandschutz

Festverglasung
Brandschutz

F
es

tv
er

g
la

su
ng

B
ra

nd
sc

hu
tz

Un
te

rz
ug

  U
K 

+5
,8

4

Aussparung
Zwischendecke
für Bühnenvorhang?

Trennwand Holz verkleidet

Oberlichtband
ca. 1,20 x 6,00 m

Zuluftfläche mind. wie Entrauchungsfläche ca. 5 m²
und mit max. 12 m² freier Querschnitt; im unteren Drittel

16 Stg.
16,97 / 26 cm

10
1,

20
10

BD 20/20 BD 20/20
BD 20/20 BD 20/20

BD 20/20
BD 20/20 BD 20/20 BD 20/20

BD 20/20
BD 20/20 BD 20/20 BD 20/20 BD 20/20

Schacht Lüftungsschacht
ca. 125x40 
Nur EG/1.OG

1,
18

Bestand RFB +3,47

Neu RFB +3,41

Bestand RFB +3,47

Neu RD +3,20

Bestand RFB +3,47

Neu RFB +3,47

98
7

98
7

98
7

Bodenkanal 
Technik

AK neu Batterieraum

Mauerwerk Mauerwerk

~26,5% Neigung

11
,0

0

RWA
ca. 1,25 x 1,25 m 

RWA
ca. 1,25 x 1,25 m 

RWA
ca. 1,25 x 1,25 m 

RWA
ca. 1,25 x 1,25 m 

Elt UV

Bestandshülsen im Boden erhalten 
für Steckreck?- Entscheidung erst 
nach freilegen

10
2,26
1,26 1,20

2,30
82 70

2,30
82 1,92

2,30
1,23 85

2,26
1,01 10

Schiebetür 
Planung HoGaKa

Verschiebung 
Fassade mit HoGaKa
klären

Absenkung 
FFB unter Kühlzelle
-95mm FFB

O
K 

FF
B 

-9
5 

m
m

O
K 

FF
B

Stahlträger 20/100
UK +9,04

Wandvorlage Wandvorlage

2,54 3,775 2,00

ggf. Bestandswand auf 
Bauart BW ertüchtigen;
bzw. TB-Wand ergänzen

B
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1.
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T.E1.32.a

Wandbekleidung 
vs. Tor?

mind. 1.10m x 2.10m
Grundfläche Aufzugkabine
Krankentrage

40
35

T.E1.09.a

T30 RS
NA 35

40

F
90

2,00

stat. mögl.
max. 2.00m

T.E1.09.c

mind. 1.20 m i.
L.

NA

31 70 25 25 70 25

3,
60

1,30

Wand ca. 
2,00 m hoch

Projekt-Nr. Projekt Kurzbezeichnung

Bauherr

Projekt

Maßstab

Erstellungsdatum

Planbezeichnung

Projekt Nr. LPH Planerst. Hauptgr. Untergr. Lfd. Nr. Index

Indexdatum

Format

Bearbeiter

Leistungsphase

Fachplaner

Architekt asp Architekten GmbH Architekten und Stadtplaner BDA
Talstraße 41  D-70188 Stuttgart  T: +49 711 223 38-0   F: +49 711 223 38-88 
asp@asp-stuttgart.de  www.asp-stuttgart.de

Architekten

5-A-GR-E1-00Um- und Neubau
Gemeindehalle Kirchheim a. N.

784

Gemeinde Kirchheim am Neckar
Hauptstraße 78 | 74366 Kirchheim am Neckar

±0.00 = 179.52 üNN

Abbruch sowie Sanierung und Erweiterung der
Gemeindehalle
Brunnenstraße 25 | 74366 Kirchheim am Neckar

5 A GR E1 00 c7841:100

30.03.2021

17.09.2021

A1

ai

Grundriss E1 - Übersicht

05 Ausführungsplanung

asp@asp-stuttgart.de

Ergänzungen / Änderungen Datum Gez. Index

Änderung Bereich Kita eingearbeitet; Treppen überarbeitet, Türbreiten überarbeitet; Behi-WC im
EG ergänzt; Flur in U2 versetzt; Bestandsdurchbrüche ergänzt, Planung aktualisiert

09.07.2021 ai A

0,00-Höhe angepasst; Anpassung der Geschossdecken nach Aufmaß Vermesser, Anpassung
Bodenaufbauten, Flachdecke in Gymnastikhalle; zusätzliche stat. notwendige Wände in Achse 8
ergänzt; Deckensprünge in Außensport und Gymnastikhalle ergänzt;

30.07.2021 ai B

GR: Planung nach Abstimmung TWP angepasst; stat. Bauteile im Bestand erhalten und ergänzt;
Batterieraum in Verlängerung der Fuge ergänzt; Einrichtung Sportgeräte U2 angepasst;
Bodenhülsen im RFB U2 ergänzt; Geschossdecken angepasst; Zwischendecke in E1 Geräteraum
(GH) angepasst;

17.09.2021 ai C

Grundriss E1

Funktionen E1

Bauteil A:
- Erschließung
- Anlieferung / Geräteraum
- Gemeindehalle
- Bühne
- Balkon 
- Lager / Regieräume

Bauteil B:
- Erschließung
- WC Anlagen
- Foyer
- Küche
- Kita

Beispielhafte Darstellung
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Grundriss EG

2.5 Planstand

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1010 1111

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

?

?

?

?

?
?
?
?

? m

?

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

6,54 m²

FB 16

FZ

0.33

-0,135
0,00

+2,80
+3,205

Duschen_D

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

1,91 m²

FB 16

FZ

0.29

-0,135
0,00

+2,80
+3,205

WC_H

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

15,53 m²

FB 16

GK

0.30

-0,135
0,00

+2,80
+3,205

Umkleide_D

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

52,23 m²

FB 21

Anstrich

0.12

0,00
0,00

-
3,265

BHKW Bestand

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

18,20 m²

FB 21

Anstrich

0,00
0,00

-
3,265

0.11
Technik
Bestand

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

19,06 m²

FB 8

FZ

0.05

-0,115
0,00

+2,40
+3,14

Umkleide_3

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

22,90 m²

FB 8

Anstrich

0.08

-0,115
0,00

+3,14

TRH

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

136,25 m²

FB 11

GKA
-

Akustik

0.03

-0,115
0,00

+3,85
+4,25

Gymnastiksaal_I

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

412,28 m²

DA 4

DA 4

-0,30
0,00

0.46
Außenterrasse
Süd

Lichthof

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

6,54 m²

FB 16

FZ

0.27

-0,135
0,00

+2,80
+3,205

Duschen_H

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

1,45 m²

FB 16

FZ

0.28

-0,135
0,00

+2,80
+3,205

Vorr.

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

18,21 m²

FB
3.1

Glas

0.35

-0,135
0,00

-
var.

Foyer

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

9,02 m²

FB 5

FZ

0.13

-0,14
0,00

+2,80
+3,25

Duschen_D

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

3,52 m²

FB 5

FZ

0.14

-0,14
0,00

+2,80
+3,25

WC_D

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

3,03 m²

FB 5

FZ

0.15

-0,10
0,00
+2,5

+3,36

Flur

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

17,49 m²

FB 5

FZ

-0,14
0,00

+2,80
+3,25

0.17
Lehrer/
Bademeister

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

16,83 m²

FB 5

FZ

0.18

-0,14
0,00

+2,80
+3,25

Umkleide_H

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

4,20 m²

FB 5

FZ

0.19

-0,14
0,00

+2,80
+3,25

WC_H

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

8,36 m²

FB
5.1

FZ

0.21

-0,14
0,00

+2,80
+3,25

Duschen_H

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

18,28 m²

FB 5

FZ

0.16

-0,14
0,00

+2,80
+3,25

Umkleide_D

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

3,48 m²

FB 5

FZ

0.20

-0,10
0,00
+2,5

+3,36

Flur

Begegnung
Rollstuhlfahrer

+0,00

+0,00

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

180,10 m²

FB
5.2

HW-Holzwerkstoff

0.23

-0,14
0,00
2,80

+3,11 / +3,25

Schwimmhalle

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

37,82 m²

FB 8

GK

0.09

-0,115
0,00

+3,42

Flur Schwimmbad

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

45,64 m²

FB 8

GK

-0,115
0,00
2,80

+3,25

0.22
Föhnen /
Schließfächer

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

47,29 m²

FB
14.1

GKA
-

Akustik

-0,135
0,00

+2,80
+3,205

0.43
Gruppe 1 (22
Ki)

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

6,21 m²

SB

Aufzug

AA

BB

CC

DD

B'B'

EE

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

18,58 m²

FB
14.1

GKA
-

Akustik

0.44

-0,135
0,00

+2,80
+3,205

Personalraum

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

22,84 m²

FB
14.1

GKA
-

Akustik

0.45

-0,135
0,00

+2,80
+3,205

Funktionsraum 1

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

3,32 m²

FB
3.1

GK

0.34

-0,135
0,00

+2,80
+3,205

Nebenr.

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

1,45 m²

FB 16

FZ

0.31

-0,135
0,00

+2,80
+3,205

Vorr.

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

1,91 m²

FB 16

FZ

0.32

-0,135
0,00

+2,80
+3,205

WC_D

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

15,53 m²

FB 16

GK

0.26

-0,135
0,00

+2,80
+3,205

Umkleide_H

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

3,73 m²

FB 8

FZ

0.06

-0,135
0,00

+2,40
+3,14

WC

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

9,00 m²

FB 8

FZ

0.07

-0,115
0,00
+2,4

+3,14

Duschen

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

14,69 m²

FB
11.1

SB

0.01

-0,115
0,00

-
+4,25

Geräte

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

45,02 m²

FB
15.1

GKA
-

Akustik

0.40

-0,135
0,00

+2,80
+3,205

Mensabereich

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

20,61 m²

FB
15.1

GKA
-

Akustik

0.36

-0,135
0,00

+2,80
+3,205

Flur

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

14,53 m²

FB
16.1

GKF

0.37

-0,135
0,00

+2,80
+3,205

WC_K

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

16,46 m²

FB
15.1

GK

0.38

-0,135
0,00

+2,80
+3,205

Elternsprechzimmer

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

44,47 m²

FB 3

GKA
-

Akustik

0.25

-0,135
0,00

+2,80
+3,205

Flur

Wickeltisch mit
Waschbecken

Nebeneingang Kita

Zugang
Sportler

Mensabereich
inkl. Küchenzeile

+0,00 = 179.52m üFFB

Schwimmbecken
8,07m x 18,805m

21 Stg.
16,86 / 29 cm

NANA

N
A

NA

T30 RS

T30 RS

T30 RS

T30 RS
NA

T3
0

RS
N

A

NA
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2
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3485

0
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15
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40
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5
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40
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33
5
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,1

4
15
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2

74 1,26 1,05 1,867 1,867 1,867 1,867 1,867 1,867 1,867 1,867 1,867 1,867 1,867 1,867 1,02 1,26 77 1,25 2,50 1,00

56 2,675 15 25,175 50 5,00 5,175 25 4,585 56
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3,175

25 2,675 520 2,425 50 2,30 12525 125 5,10 125 25 125 8,275 25 5,27 25 9,69 30 4,46 3,84

44,63

A

A

B

B

C

C

44

Fö
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Sp
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2,20 475

20 2,00 425

2,
62

5
40

30
5

2,
8085

1,
40

2,
8085

2,
50

2,
8085

1,
55

2,
80

1,
26

1,
25

20
15

2,
91

20
20

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

8,33 m²

FB 22

SB

-0,14
0,00

-
var.

0.24
Lüft. Kanäle/
Abstellraum

25
5

46

27
,4

5

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

11,50 m²

FB
15.1

GKA
-

Akustik

0.42

-0,135
0,00

+2,605
+3,205

Treppe

2,
62

5
24
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15

13 13
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09
25

45
25

12
5

5,
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26

1,
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45
30
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S

TDS

2,
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5
72

5
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5
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5
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5
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23
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mind. 1.20 m i.
L.

N
A2,
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1,
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Bauart BW

Bauart BW

B
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ar
tB

W

mind. 1.20 m i.
L.

mind. 1.20 m i.
L.

B
au

ar
tB

W

B
au

ar
tB

W

Bauart BW

F90 F90

B
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ar
tB

W

F90

F90

Bauart BW

Bauart BW

B
au

ar
tB

W

Bauart BW

Bauart BW

FIZ
FSD
FSE
Blitzleuchte

F90

F90F90

29,06 4,50 25 25 1,003

3,34
85 1,275

3,34
85 1,695

3,34
85 1,275

3,34
85 1,362 25

1,
08

4
3

1,
08

3
3

1,
08

3

3,10 10

10
2,26
1,135 965

Bodenhülse
Hebevorrichtung

2,
26

1,
00

2,
26

1,
00

BRH roh +2,25 BRH roh +2,25 BRH roh +2,25

25
15

1,
69

5

10
1,
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5

20
4,

16
20

BR
H
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h

+2
,1

2
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H
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h
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5
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H
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h
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5
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H
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h
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H
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h

+2
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BRH roh +2,25

m
in

d
.1

.0
5

m
i.
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m
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d
.1

.0
5

m
i.

L.

mind. 1.05 m i.
L.

mind. 1.05 m i.
L.

m
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d
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.0
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m
i.

L.

mind. 1.05 m i.
L.

m
in

d
.1

.0
5

m
i.

L.

m
in

d
.1

.0
5

m
i.

L.

Briefkasten
Klingel
Sprechanlage

302

20

2,73 25 27
2,26
1,26 273,35

2,26
1,135 8,415

2,26
1,26 65

1,01
1,24 6,64

2,26
1,135 1,30

1,
60

10
1,

21

76
5

1,
00

1,
00

76
5

Werkraum
Waschbecken

Werkraum
Waschbecken

Tür mit
Offenhaltung

Waschrinne mit untersch.
kindgerechten Höhen

1x Mini-WC
1x Kinder-WC

nur Unterschränke
Kinder essen selbstständig

20
90

EG-E1 Treppe
21 Steigungen
16,86 / 28 cm

m
in

d
.1

.0
5

m
i.

L.

N
A

2. RW
Tür kann nicht
entfallen
Verglasung?

Sauberlaufmatte

Gebäudefuge
Bestand/ Neubau

Gebäudefuge
Bestand/ Neubau

Gebäudefuge

Gebäudefuge

25
2,

20

10
2,26
1,135 1,49

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

5,67 m²

FB 8

GKF

0.02

-0,115
0,00

+2,80
+3,25

Behi WC

T3
0

RS
N

A

m
in

d
.1

.0
5

m
i.

L.

41
5

2,
26

1,
26

25

1212

2,55 20 1,835

B
au

ar
tB

W

m
in

d.
1,

00
m

i.L
i.

Ba
rri

er
ef

re
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ei
t

mind. 1,00 m i.Li.
Barrierefreiheit

2,
33

3

2,
26

1,
01

1010
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2,

26
1,

01
2,

33
3

Stahlabfangträger HEB 200; S235
für Rippendecke

Rohrrahmenelement
Tür mit ST+OL

Raumhöhe 2,00m i. Li. bis
RD
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17,7 / 26 cm
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D
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D
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D
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,5

5
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Gebäudefuge
Bestand/ Neubau

N
A
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DD 20/20DD 20/20
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1,
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DD 20/20

7,
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2
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5
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1,97 478

49
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4,04 3,90 4,00 4,02 3,99 5,175
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5
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34
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BA BA BA BA BA
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BA neu BA neu BA neu BA neu BA neu
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rz
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,9
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1,
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2,
26

1,
26

17
5

T3
0

RS
N

A

m
in

d
.1

.0
5

m
i.

L.

Schwelle
neu?

Edelstahl-
Treppe
demontierbar

Leiter

Leiter

-0,14

-0,14

-0,14

Batteriespeicher

Unterzug 40/31; UK UZ +2,94

neu Unterzug 25/17; UK UZ +2,94

Hangelleiter von
Decke abgehängt
stat. umsetzbar?

Sp
ie

ge
lw

an
d

Wand stat. notwendig;
Elt-UV von Umkleide
zugänglich

Vo
rs

at
zs

ch
al

e
H

ol
zl

at
tu

ng
Lü

ftu
ng

/S
ch

wi
m

m
zu
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hö

r

EDV Verteiler
ggf. Einbauschrank

Abluft Batteriespeicher
und BHKW versetzen

Brandschutz Türe
Abklären Corall
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Unterzug 40/31; UK UZ +2,94
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Architekten

5-A-GR-EG-00Um- und Neubau
Gemeindehalle Kirchheim a. N.

784

VORABZUG

13.10.2021

Gemeinde Kirchheim am Neckar
Hauptstraße 78 | 74366 Kirchheim am Neckar

±0.00 = 179.52 üNN

Abbruch sowie Sanierung und Erweiterung der
Gemeindehalle
Brunnenstraße 25 | 74366 Kirchheim am Neckar

5 A GR EG 00 c7841:100

30.03.2021

17.09.2021

A1

ai

Grundriss EG_ Übersicht

05 Ausführungsplanung

asp@asp-stuttgart.de

Ergänzungen / Änderungen Datum Gez. Index

Änderung Bereich Kita eingearbeitet; Treppen überarbeitet, Türbreiten überarbeitet; Behi-WC im
EG ergänzt; Flur in U2 versetzt; Bestandsdurchbrüche ergänzt, Planung aktualisiert

09.07.2021 ai A

0,00-Höhe angepasst; Anpassung der Geschossdecken nach Aufmaß Vermesser, Anpassung
Bodenaufbauten, Flachdecke in Gymnastikhalle; zusätzliche stat. notwendige Wände in Achse 8
ergänzt; Deckensprünge in Außensport und Gymnastikhalle ergänzt;

30.07.2021 ai B

GR/SC: Planung nach Abstimmung TWP angepasst; stat. Bauteile im Bestand erhalten und
ergänzt; Batterieraum in Verlängerung der Fuge ergänzt; Einrichtung Sportgeräte U2 angepasst;
Bodenhülsen im RFB U2 ergänzt; Geschossdecken angepasst; Zwischendecke in E1 Geräteraum
(GH) angepasst;

17.09.2021 ai C

Geschoss EG

Bestand

Neubau

30
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Grundriss EG
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OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

?

?

?

?

?
?
?
?

? m

?

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

6,54 m²

FB 16

FZ

0.33

-0,135
0,00

+2,80
+3,205

Duschen_D

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

1,91 m²

FB 16

FZ

0.29

-0,135
0,00

+2,80
+3,205

WC_H

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

15,53 m²

FB 16

GK

0.30

-0,135
0,00

+2,80
+3,205

Umkleide_D

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

52,23 m²

FB 21

Anstrich

0.12

0,00
0,00

-
3,265

BHKW Bestand

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

18,20 m²

FB 21

Anstrich

0,00
0,00

-
3,265

0.11
Technik
Bestand

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

19,06 m²

FB 8

FZ

0.05

-0,115
0,00

+2,40
+3,14

Umkleide_3

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

22,90 m²

FB 8

Anstrich

0.08

-0,115
0,00

+3,14

TRH

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

136,25 m²

FB 11

GKA
-

Akustik

0.03

-0,115
0,00

+3,85
+4,25

Gymnastiksaal_I

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

412,28 m²

DA 4

DA 4

-0,30
0,00

0.46
Außenterrasse
Süd

Lichthof

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

6,54 m²

FB 16

FZ

0.27

-0,135
0,00

+2,80
+3,205

Duschen_H

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

1,45 m²

FB 16

FZ

0.28

-0,135
0,00

+2,80
+3,205

Vorr.

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

18,21 m²

FB
3.1

Glas

0.35

-0,135
0,00

-
var.

Foyer

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

9,02 m²

FB 5

FZ

0.13

-0,14
0,00

+2,80
+3,25

Duschen_D

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

3,52 m²

FB 5

FZ

0.14

-0,14
0,00

+2,80
+3,25

WC_D

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

3,03 m²

FB 5

FZ

0.15

-0,10
0,00
+2,5

+3,36

Flur

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

17,49 m²

FB 5

FZ

-0,14
0,00

+2,80
+3,25

0.17
Lehrer/
Bademeister

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

16,83 m²

FB 5

FZ

0.18

-0,14
0,00

+2,80
+3,25

Umkleide_H

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

4,20 m²

FB 5

FZ

0.19

-0,14
0,00

+2,80
+3,25

WC_H

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

8,36 m²

FB
5.1

FZ

0.21

-0,14
0,00

+2,80
+3,25

Duschen_H

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

18,28 m²

FB 5

FZ

0.16

-0,14
0,00

+2,80
+3,25

Umkleide_D

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

3,48 m²

FB 5

FZ

0.20

-0,10
0,00
+2,5

+3,36

Flur

Begegnung
Rollstuhlfahrer

+0,00

+0,00

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

180,10 m²

FB
5.2

HW-Holzwerkstoff

0.23

-0,14
0,00
2,80

+3,11 / +3,25

Schwimmhalle

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

37,82 m²

FB 8

GK

0.09

-0,115
0,00

+3,42

Flur Schwimmbad

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

45,64 m²

FB 8

GK

-0,115
0,00
2,80

+3,25

0.22
Föhnen /
Schließfächer

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

47,29 m²

FB
14.1

GKA
-

Akustik

-0,135
0,00

+2,80
+3,205

0.43
Gruppe 1 (22
Ki)

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

6,21 m²

SB

Aufzug

AA

BB

CC

DD

B'B'

EE

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

18,58 m²

FB
14.1

GKA
-

Akustik

0.44

-0,135
0,00

+2,80
+3,205

Personalraum

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

22,84 m²

FB
14.1

GKA
-

Akustik

0.45

-0,135
0,00

+2,80
+3,205

Funktionsraum 1

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

3,32 m²

FB
3.1

GK

0.34

-0,135
0,00

+2,80
+3,205

Nebenr.

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

1,45 m²

FB 16

FZ

0.31

-0,135
0,00

+2,80
+3,205

Vorr.

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

1,91 m²

FB 16

FZ

0.32

-0,135
0,00

+2,80
+3,205

WC_D

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

15,53 m²

FB 16

GK

0.26

-0,135
0,00

+2,80
+3,205

Umkleide_H

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

3,73 m²

FB 8

FZ

0.06

-0,135
0,00

+2,40
+3,14

WC

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

9,00 m²

FB 8

FZ

0.07

-0,115
0,00
+2,4

+3,14

Duschen

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

14,69 m²

FB
11.1

SB

0.01

-0,115
0,00

-
+4,25

Geräte

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

45,02 m²

FB
15.1

GKA
-

Akustik

0.40

-0,135
0,00

+2,80
+3,205
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Abbruch sowie Sanierung und Erweiterung der
Gemeindehalle
Brunnenstraße 25 | 74366 Kirchheim am Neckar
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ai

Grundriss EG_ Übersicht

05 Ausführungsplanung

asp@asp-stuttgart.de

Ergänzungen / Änderungen Datum Gez. Index

Änderung Bereich Kita eingearbeitet; Treppen überarbeitet, Türbreiten überarbeitet; Behi-WC im
EG ergänzt; Flur in U2 versetzt; Bestandsdurchbrüche ergänzt, Planung aktualisiert

09.07.2021 ai A

0,00-Höhe angepasst; Anpassung der Geschossdecken nach Aufmaß Vermesser, Anpassung
Bodenaufbauten, Flachdecke in Gymnastikhalle; zusätzliche stat. notwendige Wände in Achse 8
ergänzt; Deckensprünge in Außensport und Gymnastikhalle ergänzt;

30.07.2021 ai B

GR/SC: Planung nach Abstimmung TWP angepasst; stat. Bauteile im Bestand erhalten und
ergänzt; Batterieraum in Verlängerung der Fuge ergänzt; Einrichtung Sportgeräte U2 angepasst;
Bodenhülsen im RFB U2 ergänzt; Geschossdecken angepasst; Zwischendecke in E1 Geräteraum
(GH) angepasst;

17.09.2021 ai C

Funktionen EG

Bauteil A:
- Erschließung
- Schwimmbad
  Umkleiden  / Nebenr.
- Gymnastiksaal
  Umkleiden  / Nebenr.
- Terrasse

Bauteil B:
- Erschließung
- Technikbereiche
- WC / Umkleiden
  Gymnastikhalle U2
- Kita

2.5 Planstand 31

asp Architekten GmbH  Cem Arat  Eberhard Becker  Dimitrios Kogios  Suna Konyalıoğlu  Markus Weismann
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UKaD
UKRD

18,20 m²

FB 21

Anstrich

0,00
0,00

-
3,265

0.11
Technik
Bestand

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

19,06 m²

FB 8

FZ

0.05

-0,115
0,00

+2,40
+3,14

Umkleide_3

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

22,90 m²

FB 8

Anstrich

0.08

-0,115
0,00

+3,14

TRH

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

136,25 m²

FB 11

GKA
-

Akustik

0.03

-0,115
0,00

+3,85
+4,25

Gymnastiksaal_I

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

412,28 m²

DA 4

DA 4

-0,30
0,00

0.46
Außenterrasse
Süd

Lichthof

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

6,54 m²

FB 16

FZ

0.27

-0,135
0,00

+2,80
+3,205

Duschen_H

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

1,45 m²

FB 16

FZ

0.28

-0,135
0,00

+2,80
+3,205

Vorr.

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

18,21 m²

FB
3.1

Glas

0.35

-0,135
0,00

-
var.

Foyer

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

9,02 m²

FB 5

FZ

0.13

-0,14
0,00

+2,80
+3,25

Duschen_D

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

3,52 m²

FB 5

FZ

0.14

-0,14
0,00

+2,80
+3,25

WC_D

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

3,03 m²

FB 5

FZ

0.15

-0,10
0,00
+2,5

+3,36

Flur

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

17,49 m²

FB 5

FZ

-0,14
0,00

+2,80
+3,25

0.17
Lehrer/
Bademeister

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

16,83 m²

FB 5

FZ

0.18

-0,14
0,00

+2,80
+3,25

Umkleide_H

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

4,20 m²

FB 5

FZ

0.19

-0,14
0,00

+2,80
+3,25

WC_H

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

8,36 m²

FB
5.1

FZ

0.21

-0,14
0,00

+2,80
+3,25

Duschen_H

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

18,28 m²

FB 5

FZ

0.16

-0,14
0,00

+2,80
+3,25

Umkleide_D

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

3,48 m²

FB 5

FZ

0.20

-0,10
0,00
+2,5

+3,36

Flur

Begegnung
Rollstuhlfahrer

+0,00

+0,00

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

180,10 m²

FB
5.2

HW-Holzwerkstoff

0.23

-0,14
0,00
2,80

+3,11 / +3,25

Schwimmhalle

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

37,82 m²

FB 8

GK

0.09

-0,115
0,00

+3,42

Flur Schwimmbad

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

45,64 m²

FB 8

GK

-0,115
0,00
2,80

+3,25

0.22
Föhnen /
Schließfächer

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

47,29 m²

FB
14.1

GKA
-

Akustik

-0,135
0,00

+2,80
+3,205

0.43
Gruppe 1 (22
Ki)

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

6,21 m²

SB

Aufzug

AA

BB

CC

DD

B'B'

EE

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

18,58 m²

FB
14.1

GKA
-

Akustik

0.44

-0,135
0,00

+2,80
+3,205

Personalraum

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

22,84 m²

FB
14.1

GKA
-

Akustik

0.45

-0,135
0,00

+2,80
+3,205

Funktionsraum 1

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

3,32 m²

FB
3.1

GK

0.34

-0,135
0,00

+2,80
+3,205

Nebenr.

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

1,45 m²

FB 16

FZ

0.31

-0,135
0,00

+2,80
+3,205

Vorr.

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

1,91 m²

FB 16

FZ

0.32

-0,135
0,00

+2,80
+3,205

WC_D

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

15,53 m²

FB 16

GK

0.26

-0,135
0,00

+2,80
+3,205

Umkleide_H

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

3,73 m²

FB 8

FZ

0.06

-0,135
0,00

+2,40
+3,14

WC

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

9,00 m²

FB 8

FZ

0.07

-0,115
0,00
+2,4

+3,14

Duschen

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

14,69 m²

FB
11.1

SB

0.01

-0,115
0,00

-
+4,25

Geräte

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

45,02 m²

FB
15.1

GKA
-

Akustik

0.40

-0,135
0,00

+2,80
+3,205

Mensabereich

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

20,61 m²

FB
15.1

GKA
-

Akustik

0.36

-0,135
0,00

+2,80
+3,205

Flur

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

14,53 m²

FB
16.1

GKF

0.37

-0,135
0,00

+2,80
+3,205

WC_K

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

16,46 m²

FB
15.1

GK

0.38

-0,135
0,00

+2,80
+3,205

Elternsprechzimmer

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

44,47 m²

FB 3

GKA
-

Akustik

0.25

-0,135
0,00

+2,80
+3,205

Flur

Wickeltisch mit
Waschbecken

Nebeneingang Kita

Zugang
Sportler

Mensabereich
inkl. Küchenzeile

+0,00 = 179.52m üFFB

Schwimmbecken
8,07m x 18,805m

21 Stg.
16,86 / 29 cm

NANA

N
A

NA

T30 RS

T30 RS

T30 RS

T30 RS
NA

T3
0

RS
N

A

NA

2,925 5,60 5,60 5,60 5,60 2,925 27 4,98 2,05 8,21

41
,0

25

1,80 25 1,80

25

29,06 4,50 11,07

2,
62

5
40

1,
37

5
8,

07
1,

37

25 2,625 20 2,088 17,204 2,161

39
,2

75

84
2

3,
3485

0
85

3,
0185

1,
70

85
3,

34
1,

25
1,

30
3,

3485
3,

00
3,

3485
1,

30
5

2,
30

2,
05

1,
30

5

3,
3485

85
3,

3485
1,

70
2,

30
1,

23
15

,9
43

43
2,

49
40

2,
50

40
25

1,
06

10
1,

06
25

1,
98

3
40

2,
14

25
1,

80
25

4,
11

4
25

5,
48

4
20

1,
40

20
4,

05
2

10
5,

02
56

7,
51

5
2,

40
3,

33
5

11
,1

4
15

,9
2

74 1,26 1,05 1,867 1,867 1,867 1,867 1,867 1,867 1,867 1,867 1,867 1,867 1,867 1,867 1,02 1,26 77 1,25 2,50 1,00

56 2,675 15 25,175 50 5,00 5,175 25 4,585 56

28,63

3,175

25 2,675 520 2,425 50 2,30 12525 125 5,10 125 25 125 8,275 25 5,27 25 9,69 30 4,46 3,84

44,63

A

A

B

B

C

C

44

Fö
hn

en
+

Sp
ie

ge
l

Sc
hl

ie
ßf

äc
he

r

Fö
hn

en
+

Sp
ie

ge
l

Fö
hn

en
+

Sp
ie

ge
l

2,20 475

20 2,00 425

2,
62

5
40

30
5

2,
8085

1,
40

2,
8085

2,
50

2,
8085

1,
55

2,
80

1,
26

1,
25

20
15

2,
91

20
20

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

8,33 m²

FB 22

SB

-0,14
0,00

-
var.

0.24
Lüft. Kanäle/
Abstellraum

25
5

46

27
,4

5

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

11,50 m²

FB
15.1

GKA
-

Akustik

0.42

-0,135
0,00

+2,605
+3,205

Treppe

2,
62

5
24

,7
15

13 13
8,

09
25

45
25

12
5

5,
79

2,
26

1,
80

45
30

4
1,

75
1,

75

10
2,26
1,135 1,69 3,02 35 1,98 25 25 10,70 25 4,475

2,26
1,30 2,45 30

2,575 1520

2,625 525 2,25 3,35 10
2,26
1,135 4,115 25 1,60

2,26
1,26 69 1,80 3,35

2,26
1,135 1,115 3,175 2,95 25

3,10 15 2,20 25

10
1,

60
15

40

15

15 1,50 3

2,05 10

40
15

1,
60

10

10
2,625 25

19
2,26
1,135 1,30

80
80

10
3,

36
20

12
5

75

1,
75

1,
75

4
25

5,
45

5
20

72
5

2,
26

1,
26

25

2,975 10 2,20 30 2,55 1525

76
5

1,
00

61
5

2,
26

1,
05

10

5,275 30 2,55 1525 5,00 25225 1,00
1,30
1,50 7,19 30 4,21 25 3,84

1,
50

4,
56

5

12

3,85 25 7,91 30

73
1,

50
2,

74
3

2,
26

1,
01

30
2,

26
1,

01
2,

33
3

40
25

2,
13

5

1,
01

4,
13

30
3,

10
25

1,80 7,05
2,26
1,01 15

25 2,90 25 3,06 20 1,55 25

25
2,26
1,80 8,21

9,
17

2
20

1,
40

20
5,

48
4

2,
05

4

2,
26

1,
01

1,
30

25
15

60
1,

63
4

3
1,

50
20

25

2,00 3 90 3 90 10 4,00

2,
73

5

2,
26

1,
88

5
3,

44
2

2,
26

1,
01

10

4,585

5,
02

10
4,

05
2

20

1,80 7,05
2,26
1,01 15

20

5,
48

4

1,715

2,26
1,885 40

25
4,

11
4

25

25
2,

14
25

15
1,

98
3

25
1,

06
10

1,
06

25
1,

98
3

15

10 3,30

10
2,26
1,00

75

2,
2688

5
10

1,20 10 1,80 20 30

10 3,30

10
2,26
1,00

10
2,

2688
5

75

3,
44

3
10

3,
44

3

NA

TD
S

TD
S

TDS

2,
62

5
72

5
3,

01
5

25
3,

07
5

25
2,

75
2,

02
5

1,
01

14

97

2,
30

1,
23

47
3

mind. 1.20 m i.
L.

N
A2,

30
1,

50

Bauart BW

Bauart BW

B
au

ar
tB

W

mind. 1.20 m i.
L.

mind. 1.20 m i.
L.

B
au

ar
tB

W

B
au

ar
tB

W

Bauart BW

F90 F90

B
au

ar
tB

W

F90

F90

Bauart BW

Bauart BW

B
au

ar
tB

W

Bauart BW

Bauart BW

FIZ
FSD
FSE
Blitzleuchte

F90

F90F90

29,06 4,50 25 25 1,003

3,34
85 1,275

3,34
85 1,695

3,34
85 1,275

3,34
85 1,362 25

1,
08

4
3

1,
08

3
3

1,
08

3

3,10 10

10
2,26
1,135 965

Bodenhülse
Hebevorrichtung

2,
26

1,
00

2,
26

1,
00

BRH roh +2,25 BRH roh +2,25 BRH roh +2,25

25
15

1,
69

5

10
1,

58
5

20
4,

16
20

BR
H

ro
h

+2
,1

2
BR

H
ro

h
+2

,1
5

BR
H

ro
h

+2
,1

5
BR

H
ro

h
+2

,1
5

BR
H

ro
h

+2
,1

5

BRH roh +2,25

m
in

d
.1

.0
5

m
i.

L.

m
in

d
.1

.0
5

m
i.

L.

mind. 1.05 m i.
L.

mind. 1.05 m i.
L.

m
in

d
.1

.0
5

m
i.

L.

mind. 1.05 m i.
L.

m
in

d
.1

.0
5

m
i.

L.

m
in

d
.1

.0
5

m
i.

L.

Briefkasten
Klingel
Sprechanlage

302

20

2,73 25 27
2,26
1,26 273,35

2,26
1,135 8,415

2,26
1,26 65

1,01
1,24 6,64

2,26
1,135 1,30

1,
60

10
1,

21

76
5

1,
00

1,
00

76
5

Werkraum
Waschbecken

Werkraum
Waschbecken

Tür mit
Offenhaltung

Waschrinne mit untersch.
kindgerechten Höhen

1x Mini-WC
1x Kinder-WC

nur Unterschränke
Kinder essen selbstständig

20
90

EG-E1 Treppe
21 Steigungen
16,86 / 28 cm

m
in

d
.1

.0
5

m
i.

L.

N
A

2. RW
Tür kann nicht
entfallen
Verglasung?

Sauberlaufmatte

Gebäudefuge
Bestand/ Neubau

Gebäudefuge
Bestand/ Neubau

Gebäudefuge

Gebäudefuge

25
2,

20

10
2,26
1,135 1,49

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

5,67 m²

FB 8

GKF

0.02

-0,115
0,00

+2,80
+3,25

Behi WC

T3
0

RS
N

A

m
in

d
.1

.0
5

m
i.

L.

41
5

2,
26

1,
26

25

1212

2,55 20 1,835

B
au

ar
tB

W

m
in

d.
1,

00
m

i.L
i.

Ba
rri

er
ef

re
ih

ei
t

mind. 1,00 m i.Li.
Barrierefreiheit

2,
33

3

2,
26

1,
01

1010

10
2,

26
1,

01
2,

33
3

Stahlabfangträger HEB 200; S235
für Rippendecke

Rohrrahmenelement
Tür mit ST+OL

Raumhöhe 2,00m i. Li. bis
RD

20 Stg.
17,7 / 26 cm

W
D

2,
00

/3
9

UK
=

+2
,5

5
W

D
3,

07
5 /

39
UK

=
+2

,5
5

W
D

3,
01

5 /
39

UK
=

+2
,5

5

BD 1,00/1,00

BD 25/25

BD 20/20

DD 20/20
BD 20/20BD 20/20

BD 20/20DD 20/20
BD 20/20

BD 20/20

Gebäudefuge
Bestand/ Neubau

N
A

DD 20/20

DD 20/20DD 20/20

BD
61

5 /
1,

29

DD 20/20 DD 20/20 DD 20/20 DD 20/20
DD 20/20DD 20/20

DD 20/20

7,
80

25
4,

75
5

3,
34

1,
30

5,
39

3
20

30
2

2,
30

1,
23

55
5

3,
3485

85
3,

3485
85

3,
3485

85
3,

3485
1,

13
5

25
31

1,97 478

49
88

592 3,28

3,
16

5
4,

15
3,

50

4,04 3,90 4,00 4,02 3,99 5,175

3,
21

5
4,

00
3,

60

52
5

85
40

1,
28

1,
34

5

4,04 3,90 3,99 4,05 3,98 5,165

BA

BA BA BA BA BA

BA

BA

BABA BA BA BA

BA

BA neu BA neu BA neu BA neu BA neu

Un
te

rz
ug

35
/3

1;
UK

UZ
+2

,9
4

50
2,

30
1,

50

2,
26

1,
26

17
5

T3
0

RS
N

A

m
in

d
.1

.0
5

m
i.

L.

Schwelle
neu?

Edelstahl-
Treppe
demontierbar

Leiter

Leiter

-0,14

-0,14

-0,14

Batteriespeicher

Unterzug 40/31; UK UZ +2,94

neu Unterzug 25/17; UK UZ +2,94

Hangelleiter von
Decke abgehängt
stat. umsetzbar?

Sp
ie

ge
lw

an
d

Wand stat. notwendig;
Elt-UV von Umkleide
zugänglich

Vo
rs

at
zs

ch
al

e
H

ol
zl

at
tu

ng
Lü

ftu
ng

/S
ch

wi
m

m
zu

be
hö

r

EDV Verteiler
ggf. Einbauschrank

Abluft Batteriespeicher
und BHKW versetzen

Brandschutz Türe
Abklären Corall

25
1,

45
30

3,
64

40
2,

00
20

15
2,

96
15

20
5,

75
7

15

T3
0

RS

T30 RS

F9
0

F9
0

10
2,26
1,135 965

T.E0.22 T.E0.46.c

T.E0.46.a

T.E
0.

46
.b

T.E
0.

25
.d

T.E
0.

40
.c

T.E
0.

45

T.E0.44

T.E
0.

43

T.E0.40.a

T.E0.40.b

T.E0.25.c

T.E
0.

37

T.E0.38

T.E0.34

T.E0.25.a

T.E
0.

30
.a

T.E
0.

26
.a

T.E
0.

26
.b

T.E
0.

30
.b

T.E
0.

31
T.E

0.
28

T.E
0.

10
.a

T.E
0.

11

T.E0.25.b

T.E0.02

T.E
0.

23

T.E0.06

T.E
0.

05

T.E
0.

49

T.E
0.

08
.b

T.E0.08.a

T.E0.14

T.E0.16.b

T.E0.16.a
T.E0.17.a

T.E0.17.b

T.E0.18.a

T.E0.18.b

T.E0.19

T.E
0.

24

T.E
0.

10
.b

T.E
0.

01

Ve
rs

tä
rk

un
gs

trä
ge

r/
U

Z
St

b
b=

25

20
46

25
1,

52
5

Fundamente abtreppen
auf Niveau Bestand;
Katakomben?

T.E0.03

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

3,89 m²

FB 8

Anstrich

U1.49

-0,115
0,00

+3,14

Vorraum Gym.

Unterzug 40/31; UK UZ +2,94

neu Unterzug 25/17; UK UZ +2,94

Unterzug 40/31; UK UZ +2,94

neu Unterzug 25/17; UK UZ +2,94

Unterzug 40/31; UK UZ +2,94

neu Unterzug 25/17; UK UZ +2,94

neu Unterzug 50/31; UK UZ +2,94

neu Unterzug 25/17; UK UZ +2,94

Un
te

rz
ug

35
/3

1;
UK

UZ
+2

,9
4

Un
te

rz
ug

35
/3

1;
UK

UZ
+2

,9
4

Un
te

rz
ug

35
/3

1;
UK

UZ
+2

,9
4

Un
te

rz
ug

35
/3

1;
UK

UZ
+2

,9
4

Un
te

rz
ug

35
/3

1;
UK

UZ
+2

,9
4

Un
te

rz
ug

35
/3

1;
UK

UZ
+2

,9
4

Un
te

rz
ug

35
/3

1;
UK

UZ
+2

,9
4

Un
te

rz
ug

35
/3

1;
UK

UZ
+2

,9
4

Unterzug 35/31; UK UZ +2,94neu Unterzug 35/51; UK UZ +2,74

neu Unterzug 40/31; UK UZ +2,94

neu Unterzug 50/31; UK UZ +2,94

Unterzug 35/31; UK UZ +2,94 Unterzug 35/31; UK UZ +2,94 Unterzug 35/31; UK UZ +2,94
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EG ergänzt; Flur in U2 versetzt; Bestandsdurchbrüche ergänzt, Planung aktualisiert

09.07.2021 ai A

0,00-Höhe angepasst; Anpassung der Geschossdecken nach Aufmaß Vermesser, Anpassung
Bodenaufbauten, Flachdecke in Gymnastikhalle; zusätzliche stat. notwendige Wände in Achse 8
ergänzt; Deckensprünge in Außensport und Gymnastikhalle ergänzt;

30.07.2021 ai B
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  Gymnastikhalle U2
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Ergänzungen / Änderungen Datum Gez. Index

Änderung Bereich Kita eingearbeitet; Treppen überarbeitet, Türbreiten überarbeitet; Behi-WC im
EG ergänzt; Flur in U2 versetzt; Bestandsdurchbrüche ergänzt, Planung aktualisiert

09.07.2021 ai A

0,00-Höhe angepasst; Anpassung der Geschossdecken nach Aufmaß Vermesser, Anpassung
Bodenaufbauten, Flachdecke in Gymnastikhalle; zusätzliche stat. notwendige Wände in Achse 8
ergänzt; Deckensprünge in Außensport und Gymnastikhalle ergänzt;

30.07.2021 ai B

GR/SC: Planung nach Abstimmung TWP angepasst; stat. Bauteile im Bestand erhalten und
ergänzt; Batterieraum in Verlängerung der Fuge ergänzt; Einrichtung Sportgeräte U2 angepasst;
Bodenhülsen im RFB U2 ergänzt; Geschossdecken angepasst; Zwischendecke in E1 Geräteraum
(GH) angepasst;

17.09.2021 ai C

Funktionen EG

Bauteil A:
- Erschließung
- Schwimmbad
  Umkleiden  / Nebenr.
- Gymnastiksaal
  Umkleiden  / Nebenr.
- Terrasse

Bauteil B:
- Erschließung
- Technikbereiche
- WC / Umkleiden
  Gymnastikhalle U2
- Kita
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OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

6,54 m²

FB 16

FZ

0.33

-0,135
0,00

+2,80
+3,205

Duschen_D

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

1,91 m²

FB 16

FZ

0.29

-0,135
0,00

+2,80
+3,205

WC_H

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

15,53 m²

FB 16

GK

0.30

-0,135
0,00

+2,80
+3,205

Umkleide_D

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

52,23 m²

FB 21

Anstrich

0.12

0,00
0,00

-
3,265

BHKW Bestand

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

18,20 m²

FB 21

Anstrich

0,00
0,00

-
3,265

0.11
Technik
Bestand

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

19,06 m²

FB 8

FZ

0.05

-0,115
0,00

+2,40
+3,14

Umkleide_3

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

22,90 m²

FB 8

Anstrich

0.08

-0,115
0,00

+3,14

TRH

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

136,25 m²

FB 11

GKA
-

Akustik

0.03

-0,115
0,00

+3,85
+4,25

Gymnastiksaal_I

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

412,28 m²

DA 4

DA 4

-0,30
0,00

0.46
Außenterrasse
Süd

Lichthof

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

6,54 m²

FB 16

FZ

0.27

-0,135
0,00

+2,80
+3,205

Duschen_H

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

1,45 m²

FB 16

FZ

0.28

-0,135
0,00

+2,80
+3,205

Vorr.

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

18,21 m²

FB
3.1

Glas

0.35

-0,135
0,00

-
var.

Foyer

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

9,02 m²

FB 5

FZ

0.13

-0,14
0,00

+2,80
+3,25

Duschen_D

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

3,52 m²

FB 5

FZ

0.14

-0,14
0,00

+2,80
+3,25

WC_D

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

3,03 m²

FB 5

FZ

0.15

-0,10
0,00
+2,5

+3,36

Flur

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

17,49 m²

FB 5

FZ

-0,14
0,00

+2,80
+3,25

0.17
Lehrer/
Bademeister

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

16,83 m²

FB 5

FZ

0.18

-0,14
0,00

+2,80
+3,25

Umkleide_H

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

4,20 m²

FB 5

FZ

0.19

-0,14
0,00

+2,80
+3,25

WC_H

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

8,36 m²

FB
5.1

FZ

0.21

-0,14
0,00

+2,80
+3,25

Duschen_H

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

18,28 m²

FB 5

FZ

0.16

-0,14
0,00

+2,80
+3,25

Umkleide_D

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

3,48 m²

FB 5

FZ

0.20

-0,10
0,00
+2,5

+3,36

Flur

Begegnung
Rollstuhlfahrer

+0,00

+0,00

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

180,10 m²

FB
5.2

HW-Holzwerkstoff

0.23

-0,14
0,00
2,80

+3,11 / +3,25

Schwimmhalle

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

37,82 m²

FB 8

GK

0.09

-0,115
0,00

+3,42

Flur Schwimmbad

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

45,64 m²

FB 8

GK

-0,115
0,00
2,80

+3,25

0.22
Föhnen /
Schließfächer

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

47,29 m²

FB
14.1

GKA
-

Akustik

-0,135
0,00

+2,80
+3,205

0.43
Gruppe 1 (22
Ki)

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

6,21 m²

SB

Aufzug

AA

BB

CC

DD

B'B'

EE

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

18,58 m²

FB
14.1

GKA
-

Akustik

0.44

-0,135
0,00

+2,80
+3,205

Personalraum

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

22,84 m²

FB
14.1

GKA
-

Akustik

0.45

-0,135
0,00

+2,80
+3,205

Funktionsraum 1

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

3,32 m²

FB
3.1

GK

0.34

-0,135
0,00

+2,80
+3,205

Nebenr.

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

1,45 m²

FB 16

FZ

0.31

-0,135
0,00

+2,80
+3,205

Vorr.

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

1,91 m²

FB 16

FZ

0.32

-0,135
0,00

+2,80
+3,205

WC_D

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

15,53 m²

FB 16

GK

0.26

-0,135
0,00

+2,80
+3,205

Umkleide_H

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

3,73 m²

FB 8

FZ

0.06

-0,135
0,00

+2,40
+3,14

WC

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

9,00 m²

FB 8

FZ

0.07

-0,115
0,00
+2,4

+3,14

Duschen

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

14,69 m²

FB
11.1

SB

0.01

-0,115
0,00

-
+4,25

Geräte

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

45,02 m²

FB
15.1

GKA
-

Akustik

0.40

-0,135
0,00

+2,80
+3,205

Mensabereich

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

20,61 m²

FB
15.1

GKA
-

Akustik

0.36

-0,135
0,00

+2,80
+3,205

Flur

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

14,53 m²

FB
16.1

GKF

0.37

-0,135
0,00

+2,80
+3,205
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OKFF
UKaD
UKRD
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FB
15.1

GK

0.38

-0,135
0,00

+2,80
+3,205
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FB 3

GKA
-

Akustik

0.25

-0,135
0,00

+2,80
+3,205
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Nebeneingang Kita

Zugang
Sportler
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inkl. Küchenzeile

+0,00 = 179.52m üFFB
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L.

N
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B
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B
au

ar
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B
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tB

W

Bauart BW

F90 F90

B
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B
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FSD
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00
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00
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H
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m
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Briefkasten
Klingel
Sprechanlage
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20

2,73 25 27
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1,26 273,35

2,26
1,135 8,415

2,26
1,26 65

1,01
1,24 6,64

2,26
1,135 1,30
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5

1,
00
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00
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Werkraum
Waschbecken

Werkraum
Waschbecken

Tür mit
Offenhaltung

Waschrinne mit untersch.
kindgerechten Höhen

1x Mini-WC
1x Kinder-WC

nur Unterschränke
Kinder essen selbstständig

20
90

EG-E1 Treppe
21 Steigungen
16,86 / 28 cm

m
in

d
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.0
5

m
i.

L.

N
A

2. RW
Tür kann nicht
entfallen
Verglasung?

Sauberlaufmatte

Gebäudefuge
Bestand/ Neubau

Gebäudefuge
Bestand/ Neubau

Gebäudefuge

Gebäudefuge
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UKRD
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m
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Schwelle
neu?

Edelstahl-
Treppe
demontierbar

Leiter

Leiter

-0,14

-0,14

-0,14

Batteriespeicher

Unterzug 40/31; UK UZ +2,94

neu Unterzug 25/17; UK UZ +2,94

Hangelleiter von
Decke abgehängt
stat. umsetzbar?
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ie
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d

Wand stat. notwendig;
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e
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zl

at
tu

ng
Lü

ftu
ng

/S
ch

wi
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Architekten

5-A-GR-EG-00Um- und Neubau
Gemeindehalle Kirchheim a. N.

784

VORABZUG

13.10.2021

Gemeinde Kirchheim am Neckar
Hauptstraße 78 | 74366 Kirchheim am Neckar

±0.00 = 179.52 üNN

Abbruch sowie Sanierung und Erweiterung der
Gemeindehalle
Brunnenstraße 25 | 74366 Kirchheim am Neckar

5 A GR EG 00 c7841:100

30.03.2021

17.09.2021

A1

ai

Grundriss EG_ Übersicht

05 Ausführungsplanung

asp@asp-stuttgart.de

Ergänzungen / Änderungen Datum Gez. Index

Änderung Bereich Kita eingearbeitet; Treppen überarbeitet, Türbreiten überarbeitet; Behi-WC im
EG ergänzt; Flur in U2 versetzt; Bestandsdurchbrüche ergänzt, Planung aktualisiert

09.07.2021 ai A

0,00-Höhe angepasst; Anpassung der Geschossdecken nach Aufmaß Vermesser, Anpassung
Bodenaufbauten, Flachdecke in Gymnastikhalle; zusätzliche stat. notwendige Wände in Achse 8
ergänzt; Deckensprünge in Außensport und Gymnastikhalle ergänzt;

30.07.2021 ai B

GR/SC: Planung nach Abstimmung TWP angepasst; stat. Bauteile im Bestand erhalten und
ergänzt; Batterieraum in Verlängerung der Fuge ergänzt; Einrichtung Sportgeräte U2 angepasst;
Bodenhülsen im RFB U2 ergänzt; Geschossdecken angepasst; Zwischendecke in E1 Geräteraum
(GH) angepasst;

17.09.2021 ai C

Funktionen EG

Bauteil A:
- Erschließung
- Schwimmbad
  Umkleiden  / Nebenr.
- Gymnastiksaal
  Umkleiden  / Nebenr.
- Terrasse

Bauteil B:
- Erschließung
- Technikbereiche
- WC / Umkleiden
  Gymnastikhalle U2
- Kita

Beispielhafte Darstellung

2.5 Planstand 34

asp Architekten GmbH  Cem Arat  Eberhard Becker  Dimitrios Kogios  Suna Konyalıoğlu  Markus Weismann
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OKRF
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UKaD
UKRD

?

?

?

?

?
?
?
?

? m

?

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

6,54 m²

FB 16

FZ

0.33

-0,135
0,00

+2,80
+3,205

Duschen_D

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

1,91 m²

FB 16

FZ

0.29

-0,135
0,00

+2,80
+3,205

WC_H

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

15,53 m²

FB 16

GK

0.30

-0,135
0,00

+2,80
+3,205

Umkleide_D

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

52,23 m²

FB 21

Anstrich

0.12

0,00
0,00

-
3,265

BHKW Bestand

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

18,20 m²

FB 21

Anstrich

0,00
0,00

-
3,265

0.11
Technik
Bestand

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

19,06 m²

FB 8

FZ

0.05

-0,115
0,00

+2,40
+3,14

Umkleide_3

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

22,90 m²

FB 8

Anstrich

0.08

-0,115
0,00

+3,14

TRH

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

136,25 m²

FB 11

GKA
-

Akustik

0.03

-0,115
0,00

+3,85
+4,25

Gymnastiksaal_I

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

412,28 m²

DA 4

DA 4

-0,30
0,00

0.46
Außenterrasse
Süd

Lichthof

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

6,54 m²

FB 16

FZ

0.27

-0,135
0,00

+2,80
+3,205

Duschen_H

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

1,45 m²

FB 16

FZ

0.28

-0,135
0,00

+2,80
+3,205

Vorr.

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

18,21 m²

FB
3.1

Glas

0.35

-0,135
0,00

-
var.

Foyer

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

9,02 m²

FB 5

FZ

0.13

-0,14
0,00

+2,80
+3,25

Duschen_D

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

3,52 m²

FB 5

FZ

0.14

-0,14
0,00

+2,80
+3,25

WC_D

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

3,03 m²

FB 5

FZ

0.15

-0,10
0,00
+2,5

+3,36

Flur

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

17,49 m²

FB 5

FZ

-0,14
0,00

+2,80
+3,25

0.17
Lehrer/
Bademeister

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

16,83 m²

FB 5

FZ

0.18

-0,14
0,00

+2,80
+3,25

Umkleide_H

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

4,20 m²

FB 5

FZ

0.19

-0,14
0,00

+2,80
+3,25

WC_H

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

8,36 m²

FB
5.1

FZ

0.21

-0,14
0,00

+2,80
+3,25

Duschen_H

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

18,28 m²

FB 5

FZ

0.16

-0,14
0,00

+2,80
+3,25

Umkleide_D

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

3,48 m²

FB 5

FZ

0.20

-0,10
0,00
+2,5

+3,36

Flur

Begegnung
Rollstuhlfahrer

+0,00

+0,00

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

180,10 m²

FB
5.2

HW-Holzwerkstoff

0.23

-0,14
0,00
2,80

+3,11 / +3,25

Schwimmhalle

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

37,82 m²

FB 8

GK

0.09

-0,115
0,00

+3,42

Flur Schwimmbad

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

45,64 m²

FB 8

GK

-0,115
0,00
2,80

+3,25

0.22
Föhnen /
Schließfächer

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

47,29 m²

FB
14.1

GKA
-

Akustik

-0,135
0,00

+2,80
+3,205

0.43
Gruppe 1 (22
Ki)

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

6,21 m²

SB

Aufzug

AA

BB

CC

DD

B'B'

EE

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

18,58 m²

FB
14.1

GKA
-

Akustik

0.44

-0,135
0,00

+2,80
+3,205

Personalraum

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

22,84 m²

FB
14.1

GKA
-

Akustik

0.45

-0,135
0,00

+2,80
+3,205

Funktionsraum 1

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

3,32 m²

FB
3.1

GK

0.34

-0,135
0,00

+2,80
+3,205

Nebenr.

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

1,45 m²

FB 16

FZ

0.31

-0,135
0,00

+2,80
+3,205

Vorr.

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

1,91 m²

FB 16

FZ

0.32

-0,135
0,00

+2,80
+3,205

WC_D

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

15,53 m²

FB 16

GK

0.26

-0,135
0,00

+2,80
+3,205

Umkleide_H

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

3,73 m²

FB 8

FZ

0.06

-0,135
0,00

+2,40
+3,14

WC

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

9,00 m²
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Gemeinde Kirchheim am Neckar
Hauptstraße 78 | 74366 Kirchheim am Neckar

±0.00 = 179.52 üNN

Abbruch sowie Sanierung und Erweiterung der
Gemeindehalle
Brunnenstraße 25 | 74366 Kirchheim am Neckar

5 A GR EG 00 c7841:100

30.03.2021

17.09.2021

A1

ai

Grundriss EG_ Übersicht

05 Ausführungsplanung

asp@asp-stuttgart.de

Ergänzungen / Änderungen Datum Gez. Index

Änderung Bereich Kita eingearbeitet; Treppen überarbeitet, Türbreiten überarbeitet; Behi-WC im
EG ergänzt; Flur in U2 versetzt; Bestandsdurchbrüche ergänzt, Planung aktualisiert

09.07.2021 ai A

0,00-Höhe angepasst; Anpassung der Geschossdecken nach Aufmaß Vermesser, Anpassung
Bodenaufbauten, Flachdecke in Gymnastikhalle; zusätzliche stat. notwendige Wände in Achse 8
ergänzt; Deckensprünge in Außensport und Gymnastikhalle ergänzt;

30.07.2021 ai B

GR/SC: Planung nach Abstimmung TWP angepasst; stat. Bauteile im Bestand erhalten und
ergänzt; Batterieraum in Verlängerung der Fuge ergänzt; Einrichtung Sportgeräte U2 angepasst;
Bodenhülsen im RFB U2 ergänzt; Geschossdecken angepasst; Zwischendecke in E1 Geräteraum
(GH) angepasst;

17.09.2021 ai C

Funktionen EG

Bauteil A:
- Erschließung
- Schwimmbad
  Umkleiden  / Nebenr.
- Gymnastiksaal
  Umkleiden  / Nebenr.
- Terrasse

Bauteil B:
- Erschließung
- Technikbereiche
- WC / Umkleiden
  Gymnastikhalle U2
- Kita

2.5 Planstand 35

asp Architekten GmbH  Cem Arat  Eberhard Becker  Dimitrios Kogios  Suna Konyalıoğlu  Markus Weismann
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FZ

0.29

-0,135
0,00

+2,80
+3,205

WC_H

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

15,53 m²

FB 16

GK

0.30

-0,135
0,00

+2,80
+3,205

Umkleide_D

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

52,23 m²

FB 21

Anstrich

0.12

0,00
0,00

-
3,265

BHKW Bestand

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

18,20 m²

FB 21

Anstrich

0,00
0,00

-
3,265

0.11
Technik
Bestand

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

19,06 m²

FB 8

FZ

0.05

-0,115
0,00

+2,40
+3,14

Umkleide_3

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

22,90 m²

FB 8

Anstrich

0.08

-0,115
0,00

+3,14

TRH

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

136,25 m²

FB 11

GKA
-

Akustik

0.03

-0,115
0,00

+3,85
+4,25

Gymnastiksaal_I

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

412,28 m²

DA 4

DA 4

-0,30
0,00

0.46
Außenterrasse
Süd

Lichthof

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

6,54 m²

FB 16

FZ

0.27

-0,135
0,00

+2,80
+3,205

Duschen_H

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

1,45 m²

FB 16

FZ

0.28

-0,135
0,00

+2,80
+3,205

Vorr.

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

18,21 m²

FB
3.1

Glas

0.35

-0,135
0,00

-
var.

Foyer

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

9,02 m²

FB 5

FZ

0.13

-0,14
0,00

+2,80
+3,25

Duschen_D

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

3,52 m²

FB 5

FZ

0.14

-0,14
0,00

+2,80
+3,25

WC_D

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

3,03 m²

FB 5

FZ

0.15

-0,10
0,00
+2,5

+3,36

Flur

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

17,49 m²

FB 5

FZ

-0,14
0,00

+2,80
+3,25

0.17
Lehrer/
Bademeister

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

16,83 m²

FB 5

FZ

0.18

-0,14
0,00

+2,80
+3,25

Umkleide_H

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

4,20 m²

FB 5

FZ

0.19

-0,14
0,00

+2,80
+3,25

WC_H

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

8,36 m²

FB
5.1

FZ

0.21

-0,14
0,00

+2,80
+3,25

Duschen_H

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

18,28 m²

FB 5

FZ

0.16

-0,14
0,00

+2,80
+3,25

Umkleide_D

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

3,48 m²

FB 5

FZ

0.20

-0,10
0,00
+2,5

+3,36

Flur

Begegnung
Rollstuhlfahrer

+0,00

+0,00

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

180,10 m²

FB
5.2

HW-Holzwerkstoff

0.23

-0,14
0,00
2,80

+3,11 / +3,25

Schwimmhalle

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

37,82 m²

FB 8

GK

0.09

-0,115
0,00

+3,42

Flur Schwimmbad

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

45,64 m²

FB 8

GK

-0,115
0,00
2,80

+3,25

0.22
Föhnen /
Schließfächer

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

47,29 m²

FB
14.1

GKA
-

Akustik

-0,135
0,00

+2,80
+3,205

0.43
Gruppe 1 (22
Ki)

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

6,21 m²

SB

Aufzug

AA

BB

CC

DD

B'B'

EE

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

18,58 m²

FB
14.1

GKA
-

Akustik

0.44

-0,135
0,00

+2,80
+3,205

Personalraum

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

22,84 m²

FB
14.1

GKA
-

Akustik

0.45

-0,135
0,00

+2,80
+3,205

Funktionsraum 1

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

3,32 m²

FB
3.1

GK

0.34

-0,135
0,00

+2,80
+3,205

Nebenr.

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

1,45 m²

FB 16

FZ

0.31

-0,135
0,00

+2,80
+3,205

Vorr.

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

1,91 m²

FB 16

FZ

0.32

-0,135
0,00

+2,80
+3,205

WC_D

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

15,53 m²

FB 16

GK

0.26

-0,135
0,00

+2,80
+3,205

Umkleide_H

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

3,73 m²

FB 8

FZ

0.06

-0,135
0,00

+2,40
+3,14

WC

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

9,00 m²

FB 8

FZ

0.07

-0,115
0,00
+2,4

+3,14

Duschen

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

14,69 m²

FB
11.1

SB

0.01

-0,115
0,00

-
+4,25

Geräte

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

45,02 m²

FB
15.1

GKA
-

Akustik

0.40

-0,135
0,00

+2,80
+3,205

Mensabereich

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

20,61 m²

FB
15.1

GKA
-

Akustik

0.36

-0,135
0,00

+2,80
+3,205

Flur

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

14,53 m²

FB
16.1

GKF

0.37

-0,135
0,00

+2,80
+3,205

WC_K

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

16,46 m²

FB
15.1

GK

0.38

-0,135
0,00

+2,80
+3,205

Elternsprechzimmer

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

44,47 m²

FB 3

GKA
-

Akustik

0.25

-0,135
0,00

+2,80
+3,205

Flur

Wickeltisch mit
Waschbecken

Nebeneingang Kita

Zugang
Sportler

Mensabereich
inkl. Küchenzeile

+0,00 = 179.52m üFFB

Schwimmbecken
8,07m x 18,805m

21 Stg.
16,86 / 29 cm

NANA

N
A

NA

T30 RS

T30 RS

T30 RS

T30 RS
NA

T3
0

RS
N

A

NA

2,925 5,60 5,60 5,60 5,60 2,925 27 4,98 2,05 8,21

41
,0

25

1,80 25 1,80

25

29,06 4,50 11,07

2,
62

5
40

1,
37

5
8,

07
1,

37

25 2,625 20 2,088 17,204 2,161

39
,2

75

84
2

3,
3485

0
85

3,
0185

1,
70

85
3,

34
1,

25
1,

30
3,

3485
3,

00
3,

3485
1,

30
5

2,
30

2,
05

1,
30

5

3,
3485

85
3,

3485
1,

70
2,

30
1,

23
15

,9
43

43
2,

49
40

2,
50

40
25

1,
06

10
1,

06
25

1,
98

3
40

2,
14

25
1,

80
25

4,
11

4
25

5,
48

4
20

1,
40

20
4,

05
2

10
5,

02
56

7,
51

5
2,

40
3,

33
5

11
,1

4
15

,9
2

74 1,26 1,05 1,867 1,867 1,867 1,867 1,867 1,867 1,867 1,867 1,867 1,867 1,867 1,867 1,02 1,26 77 1,25 2,50 1,00

56 2,675 15 25,175 50 5,00 5,175 25 4,585 56

28,63

3,175

25 2,675 520 2,425 50 2,30 12525 125 5,10 125 25 125 8,275 25 5,27 25 9,69 30 4,46 3,84

44,63

A

A

B

B

C

C

44

Fö
hn

en
+

Sp
ie

ge
l

Sc
hl

ie
ßf

äc
he

r

Fö
hn

en
+

Sp
ie

ge
l

Fö
hn

en
+

Sp
ie

ge
l

2,20 475

20 2,00 425

2,
62

5
40

30
5

2,
8085

1,
40

2,
8085

2,
50

2,
8085

1,
55

2,
80

1,
26

1,
25

20
15

2,
91

20
20

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

8,33 m²

FB 22

SB

-0,14
0,00

-
var.

0.24
Lüft. Kanäle/
Abstellraum

25
5

46

27
,4

5

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

11,50 m²

FB
15.1

GKA
-

Akustik

0.42

-0,135
0,00

+2,605
+3,205

Treppe

2,
62

5
24

,7
15

13 13
8,

09
25

45
25

12
5

5,
79

2,
26

1,
80

45
30

4
1,

75
1,

75

10
2,26
1,135 1,69 3,02 35 1,98 25 25 10,70 25 4,475

2,26
1,30 2,45 30

2,575 1520

2,625 525 2,25 3,35 10
2,26
1,135 4,115 25 1,60

2,26
1,26 69 1,80 3,35

2,26
1,135 1,115 3,175 2,95 25

3,10 15 2,20 25

10
1,

60
15

40

15

15 1,50 3

2,05 10

40
15

1,
60

10

10
2,625 25

19
2,26
1,135 1,30

80
80

10
3,

36
20

12
5

75

1,
75

1,
75

4
25

5,
45

5
20

72
5

2,
26

1,
26

25

2,975 10 2,20 30 2,55 1525

76
5

1,
00

61
5

2,
26

1,
05

10

5,275 30 2,55 1525 5,00 25225 1,00
1,30
1,50 7,19 30 4,21 25 3,84

1,
50

4,
56

5

12

3,85 25 7,91 30

73
1,

50
2,

74
3

2,
26

1,
01

30
2,

26
1,

01
2,

33
3

40
25

2,
13

5

1,
01

4,
13

30
3,

10
25

1,80 7,05
2,26
1,01 15

25 2,90 25 3,06 20 1,55 25

25
2,26
1,80 8,21

9,
17

2
20

1,
40

20
5,

48
4

2,
05

4

2,
26

1,
01

1,
30

25
15

60
1,

63
4

3
1,

50
20

25

2,00 3 90 3 90 10 4,00

2,
73

5

2,
26

1,
88

5
3,

44
2

2,
26

1,
01

10

4,585

5,
02

10
4,

05
2

20

1,80 7,05
2,26
1,01 15

20

5,
48

4

1,715

2,26
1,885 40

25
4,

11
4

25

25
2,

14
25

15
1,

98
3

25
1,

06
10

1,
06

25
1,

98
3

15

10 3,30

10
2,26
1,00

75

2,
2688

5
10

1,20 10 1,80 20 30

10 3,30

10
2,26
1,00

10
2,

2688
5

75

3,
44

3
10

3,
44

3

NA

TD
S

TD
S

TDS

2,
62

5
72

5
3,

01
5

25
3,

07
5

25
2,

75
2,

02
5

1,
01

14

97

2,
30

1,
23

47
3

mind. 1.20 m i.
L.

N
A2,

30
1,

50

Bauart BW

Bauart BW

B
au

ar
tB

W

mind. 1.20 m i.
L.

mind. 1.20 m i.
L.

B
au

ar
tB

W

B
au

ar
tB

W

Bauart BW

F90 F90

B
au

ar
tB

W

F90

F90

Bauart BW

Bauart BW

B
au

ar
tB

W

Bauart BW

Bauart BW

FIZ
FSD
FSE
Blitzleuchte

F90

F90F90

29,06 4,50 25 25 1,003

3,34
85 1,275

3,34
85 1,695

3,34
85 1,275

3,34
85 1,362 25

1,
08

4
3

1,
08

3
3

1,
08

3

3,10 10

10
2,26
1,135 965

Bodenhülse
Hebevorrichtung

2,
26

1,
00

2,
26

1,
00

BRH roh +2,25 BRH roh +2,25 BRH roh +2,25

25
15

1,
69

5

10
1,

58
5

20
4,

16
20

BR
H

ro
h

+2
,1

2
BR

H
ro

h
+2

,1
5

BR
H

ro
h

+2
,1

5
BR

H
ro

h
+2

,1
5

BR
H

ro
h

+2
,1

5

BRH roh +2,25

m
in

d
.1

.0
5

m
i.

L.

m
in

d
.1

.0
5

m
i.

L.

mind. 1.05 m i.
L.

mind. 1.05 m i.
L.

m
in

d
.1

.0
5

m
i.

L.

mind. 1.05 m i.
L.

m
in

d
.1

.0
5

m
i.

L.

m
in

d
.1

.0
5

m
i.

L.

Briefkasten
Klingel
Sprechanlage

302

20

2,73 25 27
2,26
1,26 273,35

2,26
1,135 8,415

2,26
1,26 65

1,01
1,24 6,64

2,26
1,135 1,30

1,
60

10
1,

21

76
5

1,
00

1,
00

76
5

Werkraum
Waschbecken

Werkraum
Waschbecken

Tür mit
Offenhaltung

Waschrinne mit untersch.
kindgerechten Höhen

1x Mini-WC
1x Kinder-WC

nur Unterschränke
Kinder essen selbstständig

20
90

EG-E1 Treppe
21 Steigungen
16,86 / 28 cm

m
in

d
.1

.0
5

m
i.

L.

N
A

2. RW
Tür kann nicht
entfallen
Verglasung?

Sauberlaufmatte

Gebäudefuge
Bestand/ Neubau

Gebäudefuge
Bestand/ Neubau

Gebäudefuge

Gebäudefuge

25
2,

20

10
2,26
1,135 1,49

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

5,67 m²

FB 8

GKF

0.02

-0,115
0,00

+2,80
+3,25

Behi WC

T3
0

RS
N

A

m
in

d
.1

.0
5

m
i.

L.

41
5

2,
26

1,
26

25

1212

2,55 20 1,835

B
au

ar
tB

W

m
in

d.
1,

00
m

i.L
i.

Ba
rri

er
ef

re
ih

ei
t

mind. 1,00 m i.Li.
Barrierefreiheit

2,
33

3

2,
26

1,
01

1010

10
2,

26
1,

01
2,

33
3

Stahlabfangträger HEB 200; S235
für Rippendecke

Rohrrahmenelement
Tür mit ST+OL

Raumhöhe 2,00m i. Li. bis
RD

20 Stg.
17,7 / 26 cm

W
D

2,
00

/3
9

UK
=

+2
,5

5
W

D
3,

07
5 /

39
UK

=
+2

,5
5

W
D

3,
01

5 /
39

UK
=

+2
,5

5

BD 1,00/1,00

BD 25/25

BD 20/20

DD 20/20
BD 20/20BD 20/20

BD 20/20DD 20/20
BD 20/20

BD 20/20

Gebäudefuge
Bestand/ Neubau

N
A

DD 20/20

DD 20/20DD 20/20

BD
61

5 /
1,

29

DD 20/20 DD 20/20 DD 20/20 DD 20/20
DD 20/20DD 20/20

DD 20/20

7,
80

25
4,

75
5

3,
34

1,
30

5,
39

3
20

30
2

2,
30

1,
23

55
5

3,
3485

85
3,

3485
85

3,
3485

85
3,

3485
1,

13
5

25
31

1,97 478

49
88

592 3,28

3,
16

5
4,

15
3,

50

4,04 3,90 4,00 4,02 3,99 5,175

3,
21

5
4,

00
3,

60

52
5

85
40

1,
28

1,
34

5

4,04 3,90 3,99 4,05 3,98 5,165

BA

BA BA BA BA BA

BA

BA

BABA BA BA BA

BA

BA neu BA neu BA neu BA neu BA neu

Un
te

rz
ug

35
/3

1;
UK

UZ
+2

,9
4

50
2,

30
1,

50

2,
26

1,
26

17
5

T3
0

RS
N

A

m
in

d
.1

.0
5

m
i.

L.

Schwelle
neu?

Edelstahl-
Treppe
demontierbar

Leiter

Leiter

-0,14

-0,14

-0,14

Batteriespeicher

Unterzug 40/31; UK UZ +2,94

neu Unterzug 25/17; UK UZ +2,94

Hangelleiter von
Decke abgehängt
stat. umsetzbar?

Sp
ie

ge
lw

an
d

Wand stat. notwendig;
Elt-UV von Umkleide
zugänglich

Vo
rs

at
zs

ch
al

e
H

ol
zl

at
tu

ng
Lü

ftu
ng

/S
ch

wi
m

m
zu

be
hö

r

EDV Verteiler
ggf. Einbauschrank

Abluft Batteriespeicher
und BHKW versetzen

Brandschutz Türe
Abklären Corall

25
1,

45
30

3,
64

40
2,

00
20

15
2,

96
15

20
5,

75
7

15

T3
0

RS

T30 RS

F9
0

F9
0

10
2,26
1,135 965

T.E0.22 T.E0.46.c

T.E0.46.a

T.E
0.

46
.b

T.E
0.

25
.d

T.E
0.

40
.c

T.E
0.

45

T.E0.44

T.E
0.

43

T.E0.40.a

T.E0.40.b

T.E0.25.c

T.E
0.

37

T.E0.38

T.E0.34

T.E0.25.a

T.E
0.

30
.a

T.E
0.

26
.a

T.E
0.

26
.b

T.E
0.

30
.b

T.E
0.

31
T.E

0.
28

T.E
0.

10
.a

T.E
0.

11

T.E0.25.b

T.E0.02

T.E
0.

23

T.E0.06

T.E
0.

05

T.E
0.

49

T.E
0.

08
.b

T.E0.08.a

T.E0.14

T.E0.16.b

T.E0.16.a
T.E0.17.a

T.E0.17.b

T.E0.18.a

T.E0.18.b

T.E0.19

T.E
0.

24

T.E
0.

10
.b

T.E
0.

01

Ve
rs

tä
rk

un
gs

trä
ge

r/
U

Z
St

b
b=

25

20
46

25
1,

52
5

Fundamente abtreppen
auf Niveau Bestand;
Katakomben?

T.E0.03

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

3,89 m²

FB 8

Anstrich

U1.49

-0,115
0,00

+3,14

Vorraum Gym.

Unterzug 40/31; UK UZ +2,94

neu Unterzug 25/17; UK UZ +2,94

Unterzug 40/31; UK UZ +2,94

neu Unterzug 25/17; UK UZ +2,94

Unterzug 40/31; UK UZ +2,94

neu Unterzug 25/17; UK UZ +2,94

neu Unterzug 50/31; UK UZ +2,94

neu Unterzug 25/17; UK UZ +2,94

Un
te

rz
ug

35
/3

1;
UK

UZ
+2

,9
4

Un
te

rz
ug

35
/3

1;
UK

UZ
+2

,9
4

Un
te

rz
ug

35
/3

1;
UK

UZ
+2

,9
4

Un
te

rz
ug

35
/3

1;
UK

UZ
+2

,9
4

Un
te

rz
ug

35
/3

1;
UK

UZ
+2

,9
4

Un
te

rz
ug

35
/3

1;
UK

UZ
+2

,9
4

Un
te

rz
ug

35
/3

1;
UK

UZ
+2

,9
4

Un
te
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784

VORABZUG
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Gemeinde Kirchheim am Neckar
Hauptstraße 78 | 74366 Kirchheim am Neckar

±0.00 = 179.52 üNN

Abbruch sowie Sanierung und Erweiterung der
Gemeindehalle
Brunnenstraße 25 | 74366 Kirchheim am Neckar

5 A GR EG 00 c7841:100

30.03.2021

17.09.2021

A1

ai

Grundriss EG_ Übersicht

05 Ausführungsplanung

asp@asp-stuttgart.de

Ergänzungen / Änderungen Datum Gez. Index

Änderung Bereich Kita eingearbeitet; Treppen überarbeitet, Türbreiten überarbeitet; Behi-WC im
EG ergänzt; Flur in U2 versetzt; Bestandsdurchbrüche ergänzt, Planung aktualisiert

09.07.2021 ai A

0,00-Höhe angepasst; Anpassung der Geschossdecken nach Aufmaß Vermesser, Anpassung
Bodenaufbauten, Flachdecke in Gymnastikhalle; zusätzliche stat. notwendige Wände in Achse 8
ergänzt; Deckensprünge in Außensport und Gymnastikhalle ergänzt;

30.07.2021 ai B

GR/SC: Planung nach Abstimmung TWP angepasst; stat. Bauteile im Bestand erhalten und
ergänzt; Batterieraum in Verlängerung der Fuge ergänzt; Einrichtung Sportgeräte U2 angepasst;
Bodenhülsen im RFB U2 ergänzt; Geschossdecken angepasst; Zwischendecke in E1 Geräteraum
(GH) angepasst;

17.09.2021 ai C

Funktionen EG

Bauteil A:
- Erschließung
- Schwimmbad
  Umkleiden  / Nebenr.
- Gymnastiksaal
  Umkleiden  / Nebenr.
- Terrasse

Bauteil B:
- Erschließung
- Technikbereiche
- WC / Umkleiden
  Gymnastikhalle U2
- Kita
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Grundriss U1

2.6 Planstand
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OKFF
UKaD
UKRD

8,62 m²

Fliesen

GKF

U1.40

-3,37
-3,23
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-0,34
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F
90

16
30

1,
32

5
25

5,
02

25
4,

11
20

1,
50

15
2,

91
5

10
3,

91
5

10
2,

59
9

15
1,

65
15

31
30

15
,0

7
10

30
10

40
3,

34
25

63
2,

44
5

25
3,

90
35

2,95

20 1,62
2,26
1,01 10

25 37 2,58

2,95

4,10 90

90

10

95

4,05 10 1,10

25
2,

60
1,

65
1,

35
2,

70
3,

00
2,

26
1,

01
6,

09
2,

13
5

1,
26

5,
60

25
1,

32
5

30
16

3,
89

5
10

7,
39

3

10

10
2,26
1,135 565

9
2,

26
1,

13
5

10

125

2,26
1,01 665

125

2,26
1,01 665

25
2,

69
2,

13
5

1,
86

50
2,

26
1,

01
1,

95
2

2,
26

1,
01

10
25

1,
40

3,
00

25 3,95
2,26
1,61 1,85 25

2,35 25 7,41

1,40 3,56

1,085 3 1,085 25 1,30 10
10

2,26
1,61 1,85

1,
19

2
3

1,
50

25
1,

20
25 25

1,
79

2
15

2,
23

25

4,655 25 3,005

3,54
2,26
1,01 46

2,26
1,01 1,89

F90

B
au

ar
t B

W

B
au

ar
t B

W

Bauart BW

F
90

F90

F
90

F90

F
90

F90

F90

F
90

F
90

F90

F
90

F90

F
90

F90

F90T30 T30

T3
0

Bodenkanal TGA
OK FFB= -4,56

2,
13

5

1,
01

48
4

15
10

12
5

17
5

F90

Treppe 
F90

75
2,26
3,50 75

16
1,

50

Salzlager
ca.4 Paletten;
Höhe max. 1.45 m

10
1,

76
9

83

gg
f. 

'B
et

on
tro

g
' m

it 
G

iR
o-

A
bd

ec
ku

ng
~ 

3x
 T

W
-A

ns
ch

lu
ss

~ 
1x

 S
W

 A
bl

au
f

BA

Türbreiten prüfen;
Zarge usw.

31
30

5

15
,0

2
10

30

Rauchableitung über die Fassade; 
geometrische Öffnungsfläche 2,0 % der GF
Insgesamt ca. 4,60 m²;
Fenster müssen auch bei Ausfall der 
Stromversorgung zu öffnen sein

mind. 0.875 m i.
L.

mind. 0.875 m i.
L.

m
in

d.
 1

.0
5 

m
 i.

L.

m
in

d.
 1

.0
5 

m
 i.

L.

Klingel
Sprechanlage

RD -0,34

RD -0,54

Schachtöffnung
2,14 x 3,06

60
60

2,20

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

2,64 m²

Fliesen

GKF

U1.39

-3,37
-3,23
-0,74
-0,34

WC Personal

Waschmaschine
Trockner
Ausgussbecken

1x Mini- WC
1x Kinder-WC

Waschrinne
2 versch. 
kindgerechte 
Höhen

Schlafraum für 
8-10 Kinder,
1,50 m² pro Kind

WM TR

B
au

ar
t B

W

Spielflur
'Rennstrecke'

UK
 S

tu
rz

= 
 +

1,
10

 m

Gebäudefuge

Gebäudefuge
Bestand/Neubau

ungenutzter Raum 
unter der Treppe;
ggf. Reviöffnung
vorsehen 

U1-EG Treppe
19 Steigungen
16,84 / 29 cm

UK
 S

tu
rz

= 
 +

2,
13

5 
m

2,
13

5

1,
01

99
10

1,
20

2,
71

5
10

1,
30

12
5

ggf. 
Einbauschrank

Fenstertür
mind. 90 i.Li. breit
Fluchtweg

Sauberlaufmatte

-4,47

Raumhöhe 2,00m i. Li.

Raumhöhe 1,52m i. Li.

mind. 1.05 m i.
L.

T30 RS
NA

mind. 1.05 m i.
L.

W
D

 1
,2

9/
50

O
K 

= 
UK

RD

mind. 1.20 m i.
L.

U2-U1 Treppe

DD 20/20 DD 20/20 DD 20/20 DD 20/20 DD 20/20 DD 25/25

D
D

 6
15 /

1,
29

DD 1,00/1,00

UKRD -0,56

UKRD -0,76

Lüftungskanal; Promat

Unterfangung 
Bestandsfundamente OKRF

OKFF
UKaD
UKRD

3,87 m²

Fliesen

SB

U1.33

-3,37
-3,23

-
-0,34

WC
OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

11,22 m²

Linoleum

SB

-3,37
-3,23

-
-0,34

U1.32
Personal
Gemeindehalle

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

11,95 m²

Beschichtung

SB

U1.26

-3,37
-3,23

-
-0,34

Flur

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

7,01 m²

Linoleum

GK

U1.28

-3,37
-3,23
-0,74
-0,34

Flur

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

13,31 m²

Linoleum

GK

U1.34

-3,37
-3,23
-0,74
-0,34

Flur

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

28,84 m²

Linoleum

GKA
-

Akustik

U1.38

-3,34
-3,23
-0,74
-0,34

Flur

UKRD -0,39

UKRD -0,59

-3,23

-4,56

mind. 1.20 m i.
L.

NA

647 1,30 403

UK
 S

tu
rz

 +
2,

40
m

 
ü 

FF
B

UK
 S

tu
rz

 +
2,

40
m

 
ü 

FF
B

Abgh. Decke
F90 wg Lüftung

-3,32

-3,23

RF
B 

-2
,6

15

RF
B 

-3
,3

2

-2,61
-2,22

-2,52

-2,91

-3,32

RF
B 

-2
,9

15

RF
B 

-3
,3

2

-3,32 -3,23

Elektroanschluss
Action Center

reduzierte 
Einbauhöhe 
5,00 m

WD 60/60
UK = +1,535 ü RFB

WD 80/60
UK = +1,535 ü RFB

WD 80/60
UK = +2,335 ü RFB

WD 1,00/60
UK = +2,335 ü RFB

WD 60/60
OK = UKRD

WD 50/60
OK = UKRD

WD 50/70
OK = UKRD

WD 50/70
OK = UKRD

WD 50/60
OK = UKRD

WD 75/30
OK = UKRD

WD 60/60
OK = UKRD

-3,32

-3,32

FB
-K

an
al

 6
0/

60

FB
-K

an
al

 5
0/

60

FB
-K

an
al

 5
0/

70
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-K
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70
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-K
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60
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 7
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FB-Kanal 50/50
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0/
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FB-Kanal 30/30

FB-Kanal 35/30

FB-Kanal 25/30
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FB-Kanal 35/30

FB-Kanal 25/30

FB-Kanal 50/50

FB
-K

an
al

 5
0/
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-K

an
al

 6
0/

60

FB-Kanal 65/70
FB-Kanal 30/30FB-Kanal 30/30

Lage FB-Kanäle unter der Bodenplatte;
nur ca. Angaben da nicht vermaßt

Rw 35 dB

T.U1.02

T.U1.05

T.U1.07

T.U1.01.b

T.U1.09

?

T.U
1.

20
.a

T.U
1.

20
.b

T.U
1.

17
.a

T.U
1.

17
.b

T.U
1.

23

T.U
1.

12
.a

T.U
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T.U
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T.U1.41
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T.U
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1.
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T.U1.33

T.U1.34.a

T.U
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26

T.U1.28

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

5,62 m²

Linoleum

GKA
-

Akustik

U1.46

-3,37
-3,32
-0,74
-0,34

Windfang

Durchgang 90 cm;
Einbringung Technik?

T.U
1.
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T.U

1.
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N
A
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.a

m
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d.
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.0
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Hohlwand d=30
16 Stg.
17,69 / 29 cm

U1-EG Treppe

3,95

15

1,15

reduzierte 
Einbauhöhe 
5,00 m

Türen niedriger 
wg. F90-Koffer
Querung Lüftung

Projekt-Nr. Projekt Kurzbezeichnung

Bauherr

Projekt

Maßstab

Erstellungsdatum

Planbezeichnung

Projekt Nr. LPH Planerst. Hauptgr. Untergr. Lfd. Nr. Index

Indexdatum

Format

Bearbeiter

Leistungsphase

Fachplaner

Architekt asp Architekten GmbH Architekten und Stadtplaner BDA
Talstraße 41  D-70188 Stuttgart  T: +49 711 223 38-0   F: +49 711 223 38-88 
asp@asp-stuttgart.de  www.asp-stuttgart.de

Architekten

5-A-GR-U1-00Um- und Neubau
Gemeindehalle Kirchheim a. N.

784

Gemeinde Kirchheim am Neckar
Hauptstraße 78 | 74366 Kirchheim am Neckar

±0.00 = 179.52 üNN

Abbruch sowie Sanierung und Erweiterung der
Gemeindehalle
Brunnenstraße 25 | 74366 Kirchheim am Neckar

5 A GR U1 00 c7841:100

30.03.2021

17.09.2021

A1

ai

Grundriss U1_ Übersicht

05 Ausführungsplanung

asp@asp-stuttgart.de

Ergänzungen / Änderungen Datum Gez. Index

Änderung Bereich Kita eingearbeitet; Treppen überarbeitet, Türbreiten überarbeitet; Behi-WC im
EG ergänzt; Flur in U2 versetzt; Bestandsdurchbrüche ergänzt, Planung aktualisiert

09.07.2021 ai A

0,00-Höhe angepasst; Anpassung der Geschossdecken nach Aufmaß Vermesser, Anpassung
Bodenaufbauten, Flachdecke in Gymnastikhalle; zusätzliche stat. notwendige Wände in Achse 8
ergänzt; Deckensprünge in Außensport und Gymnastikhalle ergänzt;

30.07.2021 ai B

GR: Planung nach Abstimmung TWP angepasst; stat. Bauteile im Bestand erhalten und ergänzt;
Batterieraum in Verlängerung der Fuge ergänzt; Einrichtung Sportgeräte U2 angepasst;
Bodenhülsen im RFB U2 ergänzt; Geschossdecken angepasst; Zwischendecke in E1 Geräteraum
(GH) angepasst;

17.09.2021 ai C

Funktionen U1

Bauteil A:

- Erschließung
- Schwimmbad Technik
- Umkleiden Außensport

Bauteil B:
- Erschließung
- Technikbereiche
- Personal Gemeindehalle
- Kita

38
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Grundriss U1

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1010 1111

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

8,62 m²

Fliesen

GKF

U1.40

-3,37
-3,23
-0,74
-0,34

Waschraum

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

14,81 m²

Beschichtung

SB

U1.27

-3,365
-3,32

-0,335

Schwallwasser-
behälter

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

15,12 m²

Fliesen

FZ

-3,47
-3,33
-1,03
-0,59

U1.11
Umkleide_1
Außensport

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

15,11 m²

FZ

-3,47
-3,33
-1,03
-0,59

U1.12
Umkleide_2
Außensport

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

15,11 m²

Fliesen

FZ

-3,47
-3,33
-1,03
-0,59

U1.17
Umkleide_3
Außensport

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

6,33 m²

Fliesen

FZ

-3,47
-3,33
-1,03
-0,59

U1.14
Dusche_1
Außensport

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

3,57 m²

Fliesen

FZ

U1.15

-3,47
-3,33
-1,03
-0,59

WC

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

6,32 m²

Fliesen

FZ

-3,47
-3,33
-1,03
-0,59

U1.16
Dusche_2
Außensport

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

6,33 m²

Fliesen

FZ

-3,47
-3,33
-1,03
-0,59

U1.22
Dusche_3
Außensport

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

3,57 m²

Fliesen

FZ

U1.23

-3,47
-3,33
-1,03
-0,59

WC

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

4,20 m²

Fliesen

GKF

-3,47
-3,33
-1,03
-0,59

U1.02
Schiedsr.
Sanitär

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

4,76 m²

Fliesen

GKF

-3,47
-3,33
-1,03
-0,59

U1.03
Schiedsr./
1.Hilfe

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

3,71 m²

Fliesen

GKF

U1.04

-3,47
-3,33
-1,03
-0,59

Vorraum_H

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

6,64 m²

Fliesen

GKF

U1.05

-3,47
-3,33
-1,03
-0,59

WC_H

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

4,89 m²

Fliesen

GKF

U1.07

-3,47
-3,33
-1,03
-0,59

WC_D

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

3,71 m²

Fliesen

GKF

U1.08

-3,47
-3,33
-1,03
-0,59

Vorraum_D

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

6,32 m²

Fliesen

FZ

-3,47
-3,33
-1,03
-0,59

U1.24
Dusche_4
Außensport

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

15,12 m²

Fliesen

FZ

-3,47
-3,33
-1,03
-0,59

U1.20
Umkleide_4
Außensport

-3,32

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

41,09 m²

Beschichtung

SB

-3,30
-3,30

-
-0,24

U1.25
Schwimmbad
Technik

-2,51

-2,22

Luftraum

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

15,66 m²

Sichtestrich

GK

U1.09

-3,47
-3,33
-1,03
-0,59

Flur
OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

2,76 m²

Fliesen

FZ

U1.13

-3,47
-3,33

-
-0,59

Vorr.

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

2,76 m²

Fliesen

FZ

U1.21

-3,47
-3,33
-1,03
-0,59

Vorr.

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

16,05 m²

Linoleum

GKA
-

Akustik

U1.36

-3,37
-3,23
-0,74
-0,54

Garderobe

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

31,00 m²

Pflaster

SB

-3,37
-3,33

-
-0,33

U1.43
Geräte
Außensport

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

18,10 m²

Sichtestrich

GK

U1.01

-3,47
-3,33
-1,03
-0,39

Flur

16 Stg.
17,06 / 29 cm

Einbringöffnung
4,50/2,50

-4,56

-3,33

AA

BB

CC

DD

B'B'

EE

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

11,57 m²

Linoleum

Anstrich

U1.37

-3,37
-3,23

-
var.

Materialraum

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

10,01 m²

Beschichtung

SB

U1.31

-4,56
-4,46

-
-0,34

Sanitär

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

15,86 m²

Beschichtung

SB

U1.30

-4,56
-4,46

-
-0,34

Heizung

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

97,30 m²

Beschichtung

SB

U1.29

-4,56
-4,46

-
-0,34

Lüftung

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

11,26 m²

Fliesen

SB3

U1.35

-3,37
-3,23

-
-0,54/-0,34

Putzraum

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

17,98 m²

Linoleum

GKA
-

Akustik

U1.41

-3,37
-3,23
-0,74
-0,34

Schlafraum

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

34,83 m²

Linoleum

GKA
-

Akustik

-3,37
-3,23
-0,74
-0,34

U1.42
Gruppe 3 (10
Ki)

2 
Ki

nd
er

w
ag

en
-

st
el

lp
lä

tz
e 

(0
.8

0 
x 

1.
10

)

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

13,71 m²

Pflaster

U1.44

-3,37
-3,33

-
-0,33

Schuhreinigung

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

6,21 m²

SB

Aufzug

Schwimmbecken
8,07m x 18,805m

Hebeanlage
OK FFB ~-4,00

Haupteingang 
Kita

Sc
ha

ch
t 

80
/1

,9
75

19 Stg.
17 / 29 cm

NA

NA

N
A

T3
0 

RS
T3

0 
RS

N
A

T30 RS

T3
0 

RS

T30 RS
NA

T30 RS
NA

2,925 5,60 5,60 5,60 5,60 2,925 27 4,98 2,05 8,21

7,
51

5
2,

40
3,

33
5

11
,1

4
15

,9
2

1,80

1,80

1,50

27
,8

55

84
2

3,
0185

85
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0185
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55
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01
1,

25

31
25

4,
70

25
4,

17
2

25
3,

33
3

25
13

,8
8

30
16

20,908 11,60 1,692 4,75 653

2,40
1,699 2,125

3,01
1,27 1,275

3,01
85

2,40
2,545 652

34,20 4,75 11,07

5,70 25 2,80 20 1,50 25 4,45 20 3,15 25 15,20 25 5,00 25 2,35 25 7,41 25 31

22
,8

8
4,

64

5,60 44,27

30 5,00 30 3,275 2,148 20 403 285 18,117 42 3,752 2,95 25 1,80 25 1,80 25 7,91 46

A

A

B

B

C

C

44

UV-Umkleide

1,50

10
25

10
1,

60

3,
32

3
10

3,
32

10
3,

32
10

3,
32

3

11
5

1,
47

92
5

3
92

5

30
1,

47
11

5

25
1,

50
10

1,
70

10
1,

40
10

2,
55

5
20

2,
20

10
1,

88
10

1,
40

1,07 3 1,50 20

2,65 1520

1,77 3 1,00

1,
50

25
92

5
3

1,
60

5,39 31 25 2,80 20 1,50 25 4,45 20 3,15 25 2,158

1,76
3,667 30

1,76
3,667 30

1,76
3,667 1,442 25 5,00 25153

2,40
1,699 498 25 1,378

3,01
1,27 1,275

3,01
85 905

2,40
1,64 9225

125 125

20 1,50 25 3,65 25 1,20

125 125

125125 425 25

125 125

2,65 15

2,60 20

2,65 15

4,
64

30
7,

90
14

,6
8

4,
64

30
6,

20
20

1,
50

1,
47

1,
50

20

30 5,00 30 225

16
,1

8

31
30

15
,1

7
30

15
15

2,80 20 1,50 25 4,45 20 3,15

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

5,83 m²

Fliesen

GKF

U1.06

-3,47
-3,33
-1,03
-0,59

WC_Behi

10
2,26
1,01

10
2,26
885

10
2,26
885

5,00 1,74 1,20 2,61 2,00

2,
26

1,
13

5
10

2,
26

1,
13

5
10

2,
26

1,
13

5
10

56
5

2,
2688

5
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8

2,
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5
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OKFF
UKaD
UKRD

2,40 m²
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-
-0,59
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86

50
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25 3,95
2,26
1,61 1,85 25
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F90

B
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W

B
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W

Bauart BW

F
90

F90

F
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F90

F
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F90

F90

F
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F
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F90

F
90

F90

F
90

F90

F90T30 T30

T3
0

Bodenkanal TGA
OK FFB= -4,56

2,
13

5

1,
01

48
4

15
10

12
5
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5

F90

Treppe 
F90

75
2,26
3,50 75

16
1,

50

Salzlager
ca.4 Paletten;
Höhe max. 1.45 m

10
1,

76
9

83

gg
f. 

'B
et

on
tro

g
' m

it 
G

iR
o-

A
bd

ec
ku

ng
~ 

3x
 T

W
-A

ns
ch

lu
ss

~ 
1x

 S
W

 A
bl

au
f

BA

Türbreiten prüfen;
Zarge usw.

31
30

5

15
,0

2
10

30

Rauchableitung über die Fassade; 
geometrische Öffnungsfläche 2,0 % der GF
Insgesamt ca. 4,60 m²;
Fenster müssen auch bei Ausfall der 
Stromversorgung zu öffnen sein

mind. 0.875 m i.
L.

mind. 0.875 m i.
L.

m
in

d.
 1

.0
5 

m
 i.

L.

m
in

d.
 1

.0
5 

m
 i.

L.

Klingel
Sprechanlage

RD -0,34

RD -0,54

Schachtöffnung
2,14 x 3,06

60
60

2,20

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

2,64 m²

Fliesen

GKF

U1.39

-3,37
-3,23
-0,74
-0,34

WC Personal

Waschmaschine
Trockner
Ausgussbecken

1x Mini- WC
1x Kinder-WC

Waschrinne
2 versch. 
kindgerechte 
Höhen

Schlafraum für 
8-10 Kinder,
1,50 m² pro Kind

WM TR

B
au

ar
t B

W

Spielflur
'Rennstrecke'

UK
 S

tu
rz

= 
 +

1,
10

 m

Gebäudefuge

Gebäudefuge
Bestand/Neubau

ungenutzter Raum 
unter der Treppe;
ggf. Reviöffnung
vorsehen 

U1-EG Treppe
19 Steigungen
16,84 / 29 cm

UK
 S

tu
rz

= 
 +

2,
13

5 
m

2,
13

5

1,
01

99
10

1,
20

2,
71

5
10

1,
30

12
5

ggf. 
Einbauschrank

Fenstertür
mind. 90 i.Li. breit
Fluchtweg

Sauberlaufmatte

-4,47

Raumhöhe 2,00m i. Li.

Raumhöhe 1,52m i. Li.

mind. 1.05 m i.
L.

T30 RS
NA

mind. 1.05 m i.
L.

W
D

 1
,2

9/
50

O
K 

= 
UK

RD

mind. 1.20 m i.
L.

U2-U1 Treppe

DD 20/20 DD 20/20 DD 20/20 DD 20/20 DD 20/20 DD 25/25

D
D

 6
15 /

1,
29

DD 1,00/1,00

UKRD -0,56

UKRD -0,76

Lüftungskanal; Promat

Unterfangung 
Bestandsfundamente OKRF

OKFF
UKaD
UKRD

3,87 m²

Fliesen

SB

U1.33

-3,37
-3,23

-
-0,34

WC
OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

11,22 m²

Linoleum

SB

-3,37
-3,23

-
-0,34

U1.32
Personal
Gemeindehalle

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

11,95 m²

Beschichtung

SB

U1.26

-3,37
-3,23

-
-0,34

Flur

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

7,01 m²

Linoleum

GK

U1.28

-3,37
-3,23
-0,74
-0,34

Flur

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

13,31 m²

Linoleum

GK

U1.34

-3,37
-3,23
-0,74
-0,34

Flur

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

28,84 m²

Linoleum

GKA
-

Akustik

U1.38

-3,34
-3,23
-0,74
-0,34

Flur

UKRD -0,39

UKRD -0,59

-3,23

-4,56

mind. 1.20 m i.
L.

NA

647 1,30 403
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 S

tu
rz

 +
2,

40
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,6

15
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-2,91
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B 
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2

-3,32 -3,23

Elektroanschluss
Action Center

reduzierte 
Einbauhöhe 
5,00 m

WD 60/60
UK = +1,535 ü RFB

WD 80/60
UK = +1,535 ü RFB

WD 80/60
UK = +2,335 ü RFB

WD 1,00/60
UK = +2,335 ü RFB

WD 60/60
OK = UKRD

WD 50/60
OK = UKRD

WD 50/70
OK = UKRD

WD 50/70
OK = UKRD

WD 50/60
OK = UKRD

WD 75/30
OK = UKRD

WD 60/60
OK = UKRD
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-3,32
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Lage FB-Kanäle unter der Bodenplatte;
nur ca. Angaben da nicht vermaßt
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16 Stg.
17,69 / 29 cm

U1-EG Treppe

3,95

15

1,15

reduzierte 
Einbauhöhe 
5,00 m

Türen niedriger 
wg. F90-Koffer
Querung Lüftung

Projekt-Nr. Projekt Kurzbezeichnung

Bauherr

Projekt

Maßstab

Erstellungsdatum

Planbezeichnung

Projekt Nr. LPH Planerst. Hauptgr. Untergr. Lfd. Nr. Index

Indexdatum

Format

Bearbeiter

Leistungsphase

Fachplaner

Architekt asp Architekten GmbH Architekten und Stadtplaner BDA
Talstraße 41  D-70188 Stuttgart  T: +49 711 223 38-0   F: +49 711 223 38-88 
asp@asp-stuttgart.de  www.asp-stuttgart.de

Architekten

5-A-GR-U1-00Um- und Neubau
Gemeindehalle Kirchheim a. N.

784

Gemeinde Kirchheim am Neckar
Hauptstraße 78 | 74366 Kirchheim am Neckar

±0.00 = 179.52 üNN

Abbruch sowie Sanierung und Erweiterung der
Gemeindehalle
Brunnenstraße 25 | 74366 Kirchheim am Neckar

5 A GR U1 00 c7841:100

30.03.2021

17.09.2021

A1

ai

Grundriss U1_ Übersicht

05 Ausführungsplanung

asp@asp-stuttgart.de

Ergänzungen / Änderungen Datum Gez. Index

Änderung Bereich Kita eingearbeitet; Treppen überarbeitet, Türbreiten überarbeitet; Behi-WC im
EG ergänzt; Flur in U2 versetzt; Bestandsdurchbrüche ergänzt, Planung aktualisiert

09.07.2021 ai A

0,00-Höhe angepasst; Anpassung der Geschossdecken nach Aufmaß Vermesser, Anpassung
Bodenaufbauten, Flachdecke in Gymnastikhalle; zusätzliche stat. notwendige Wände in Achse 8
ergänzt; Deckensprünge in Außensport und Gymnastikhalle ergänzt;

30.07.2021 ai B

GR: Planung nach Abstimmung TWP angepasst; stat. Bauteile im Bestand erhalten und ergänzt;
Batterieraum in Verlängerung der Fuge ergänzt; Einrichtung Sportgeräte U2 angepasst;
Bodenhülsen im RFB U2 ergänzt; Geschossdecken angepasst; Zwischendecke in E1 Geräteraum
(GH) angepasst;

17.09.2021 ai C

Geschoss U1

Bestand

Neubau

2.6 Planstand 39

asp Architekten GmbH  Cem Arat  Eberhard Becker  Dimitrios Kogios  Suna Konyalıoğlu  Markus Weismann



Grundriss U1

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1010 1111

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

8,62 m²

Fliesen

GKF

U1.40

-3,37
-3,23
-0,74
-0,34

Waschraum

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

14,81 m²

Beschichtung

SB

U1.27

-3,365
-3,32

-0,335

Schwallwasser-
behälter

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

15,12 m²

Fliesen

FZ

-3,47
-3,33
-1,03
-0,59

U1.11
Umkleide_1
Außensport

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

15,11 m²

FZ

-3,47
-3,33
-1,03
-0,59

U1.12
Umkleide_2
Außensport

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

15,11 m²

Fliesen

FZ

-3,47
-3,33
-1,03
-0,59

U1.17
Umkleide_3
Außensport

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

6,33 m²

Fliesen

FZ

-3,47
-3,33
-1,03
-0,59

U1.14
Dusche_1
Außensport

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

3,57 m²

Fliesen

FZ

U1.15

-3,47
-3,33
-1,03
-0,59

WC

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

6,32 m²

Fliesen

FZ

-3,47
-3,33
-1,03
-0,59

U1.16
Dusche_2
Außensport

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

6,33 m²

Fliesen

FZ

-3,47
-3,33
-1,03
-0,59

U1.22
Dusche_3
Außensport

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

3,57 m²

Fliesen

FZ

U1.23

-3,47
-3,33
-1,03
-0,59

WC

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

4,20 m²

Fliesen

GKF

-3,47
-3,33
-1,03
-0,59

U1.02
Schiedsr.
Sanitär

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

4,76 m²

Fliesen

GKF

-3,47
-3,33
-1,03
-0,59

U1.03
Schiedsr./
1.Hilfe

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

3,71 m²

Fliesen

GKF

U1.04

-3,47
-3,33
-1,03
-0,59

Vorraum_H

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

6,64 m²

Fliesen

GKF

U1.05

-3,47
-3,33
-1,03
-0,59

WC_H

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

4,89 m²

Fliesen

GKF

U1.07

-3,47
-3,33
-1,03
-0,59

WC_D

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

3,71 m²

Fliesen

GKF

U1.08

-3,47
-3,33
-1,03
-0,59

Vorraum_D

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

6,32 m²

Fliesen

FZ

-3,47
-3,33
-1,03
-0,59

U1.24
Dusche_4
Außensport

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

15,12 m²

Fliesen

FZ

-3,47
-3,33
-1,03
-0,59

U1.20
Umkleide_4
Außensport

-3,32

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

41,09 m²

Beschichtung

SB

-3,30
-3,30

-
-0,24

U1.25
Schwimmbad
Technik

-2,51

-2,22

Luftraum

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

15,66 m²

Sichtestrich

GK

U1.09

-3,47
-3,33
-1,03
-0,59

Flur
OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

2,76 m²

Fliesen

FZ

U1.13

-3,47
-3,33

-
-0,59

Vorr.

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

2,76 m²

Fliesen

FZ

U1.21

-3,47
-3,33
-1,03
-0,59

Vorr.

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

16,05 m²

Linoleum

GKA
-

Akustik

U1.36

-3,37
-3,23
-0,74
-0,54

Garderobe

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

31,00 m²

Pflaster

SB

-3,37
-3,33

-
-0,33

U1.43
Geräte
Außensport

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

18,10 m²

Sichtestrich

GK

U1.01

-3,47
-3,33
-1,03
-0,39

Flur

16 Stg.
17,06 / 29 cm

Einbringöffnung
4,50/2,50

-4,56

-3,33

AA

BB

CC

DD

B'B'

EE

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

11,57 m²

Linoleum

Anstrich

U1.37

-3,37
-3,23

-
var.

Materialraum

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

10,01 m²

Beschichtung

SB

U1.31

-4,56
-4,46

-
-0,34

Sanitär

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

15,86 m²

Beschichtung

SB

U1.30

-4,56
-4,46

-
-0,34

Heizung

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

97,30 m²

Beschichtung

SB

U1.29

-4,56
-4,46

-
-0,34

Lüftung

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

11,26 m²

Fliesen

SB3

U1.35

-3,37
-3,23

-
-0,54/-0,34

Putzraum

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

17,98 m²

Linoleum

GKA
-

Akustik

U1.41

-3,37
-3,23
-0,74
-0,34

Schlafraum

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

34,83 m²

Linoleum

GKA
-

Akustik

-3,37
-3,23
-0,74
-0,34

U1.42
Gruppe 3 (10
Ki)

2 
Ki

nd
er

w
ag

en
-

st
el

lp
lä

tz
e 

(0
.8

0 
x 

1.
10

)

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

13,71 m²

Pflaster

U1.44

-3,37
-3,33

-
-0,33

Schuhreinigung

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

6,21 m²

SB

Aufzug

Schwimmbecken
8,07m x 18,805m

Hebeanlage
OK FFB ~-4,00

Haupteingang 
Kita

Sc
ha

ch
t 

80
/1

,9
75

19 Stg.
17 / 29 cm

NA

NA

N
A
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0 
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N
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16
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34,20 4,75 11,07
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,8

8
4,

64

5,60 44,27
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A

A

B

B

C

C
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1,50
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1,
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3,
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3
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3
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5
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47

92
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3
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5

30
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1,

50
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10
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55

5
20
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10
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10
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40

1,07 3 1,50 20

2,65 1520

1,77 3 1,00

1,
50

25
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5
3

1,
60

5,39 31 25 2,80 20 1,50 25 4,45 20 3,15 25 2,158

1,76
3,667 30

1,76
3,667 30

1,76
3,667 1,442 25 5,00 25153
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2,80 20 1,50 25 4,45 20 3,15

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

5,83 m²

Fliesen

GKF

U1.06

-3,47
-3,33
-1,03
-0,59
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01

1010
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1,00 10

4,55 10 3,15 25

4,55 10 1,20 10 1,70 15

2,
26

1,
01
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10
2,26
1,00 10

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

2,40 m²

Sichtestrich

SB

U1.10

-4,465
-4,465

-
-0,59

Hebeanlage

-3,23

F90 F90

F90F90

F
90

F
90

F90

F
90

F
90

F90

F
90

F
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F
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60
1,

65
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5
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5
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3
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1,135 565

9
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1,
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5
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125
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1,01 665
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2,26
1,01 665
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5
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26
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01
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2
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1,
01
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1,
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00

25 3,95
2,26
1,61 1,85 25

2,35 25 7,41

1,40 3,56

1,085 3 1,085 25 1,30 10
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1,61 1,85

1,
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2
3

1,
50

25
1,

20
25 25

1,
79

2
15

2,
23

25

4,655 25 3,005

3,54
2,26
1,01 46

2,26
1,01 1,89

F90

B
au

ar
t B

W

B
au

ar
t B

W

Bauart BW

F
90

F90

F
90

F90

F
90

F90

F90

F
90

F
90

F90

F
90

F90

F
90

F90

F90T30 T30

T3
0

Bodenkanal TGA
OK FFB= -4,56

2,
13

5

1,
01

48
4

15
10

12
5

17
5

F90

Treppe 
F90

75
2,26
3,50 75

16
1,

50

Salzlager
ca.4 Paletten;
Höhe max. 1.45 m

10
1,

76
9

83

gg
f. 

'B
et

on
tro

g
' m

it 
G

iR
o-

A
bd

ec
ku

ng
~ 

3x
 T

W
-A

ns
ch

lu
ss

~ 
1x

 S
W

 A
bl

au
f

BA

Türbreiten prüfen;
Zarge usw.

31
30

5

15
,0

2
10

30

Rauchableitung über die Fassade; 
geometrische Öffnungsfläche 2,0 % der GF
Insgesamt ca. 4,60 m²;
Fenster müssen auch bei Ausfall der 
Stromversorgung zu öffnen sein

mind. 0.875 m i.
L.

mind. 0.875 m i.
L.

m
in

d.
 1

.0
5 

m
 i.

L.

m
in

d.
 1

.0
5 

m
 i.

L.

Klingel
Sprechanlage

RD -0,34

RD -0,54

Schachtöffnung
2,14 x 3,06

60
60

2,20

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

2,64 m²

Fliesen

GKF

U1.39

-3,37
-3,23
-0,74
-0,34

WC Personal

Waschmaschine
Trockner
Ausgussbecken

1x Mini- WC
1x Kinder-WC

Waschrinne
2 versch. 
kindgerechte 
Höhen

Schlafraum für 
8-10 Kinder,
1,50 m² pro Kind

WM TR

B
au

ar
t B

W

Spielflur
'Rennstrecke'

UK
 S

tu
rz

= 
 +

1,
10

 m

Gebäudefuge

Gebäudefuge
Bestand/Neubau

ungenutzter Raum 
unter der Treppe;
ggf. Reviöffnung
vorsehen 

U1-EG Treppe
19 Steigungen
16,84 / 29 cm

UK
 S

tu
rz

= 
 +

2,
13

5 
m

2,
13

5

1,
01

99
10

1,
20

2,
71

5
10

1,
30

12
5

ggf. 
Einbauschrank

Fenstertür
mind. 90 i.Li. breit
Fluchtweg

Sauberlaufmatte

-4,47

Raumhöhe 2,00m i. Li.

Raumhöhe 1,52m i. Li.

mind. 1.05 m i.
L.

T30 RS
NA

mind. 1.05 m i.
L.

W
D

 1
,2

9/
50

O
K 

= 
UK

RD

mind. 1.20 m i.
L.

U2-U1 Treppe

DD 20/20 DD 20/20 DD 20/20 DD 20/20 DD 20/20 DD 25/25

D
D

 6
15 /

1,
29

DD 1,00/1,00

UKRD -0,56

UKRD -0,76

Lüftungskanal; Promat

Unterfangung 
Bestandsfundamente OKRF

OKFF
UKaD
UKRD

3,87 m²

Fliesen

SB

U1.33

-3,37
-3,23

-
-0,34

WC
OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

11,22 m²

Linoleum

SB

-3,37
-3,23

-
-0,34

U1.32
Personal
Gemeindehalle

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

11,95 m²

Beschichtung

SB

U1.26

-3,37
-3,23

-
-0,34

Flur

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

7,01 m²

Linoleum

GK

U1.28

-3,37
-3,23
-0,74
-0,34

Flur

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

13,31 m²

Linoleum

GK

U1.34

-3,37
-3,23
-0,74
-0,34

Flur

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

28,84 m²

Linoleum

GKA
-

Akustik

U1.38

-3,34
-3,23
-0,74
-0,34

Flur

UKRD -0,39

UKRD -0,59

-3,23

-4,56

mind. 1.20 m i.
L.

NA

647 1,30 403

UK
 S

tu
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40
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ü 

FF
B
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 S
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40
m

 
ü 
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B

Abgh. Decke
F90 wg Lüftung

-3,32

-3,23

RF
B 

-2
,6

15

RF
B 

-3
,3

2

-2,61
-2,22

-2,52

-2,91

-3,32

RF
B 

-2
,9

15

RF
B 

-3
,3

2

-3,32 -3,23

Elektroanschluss
Action Center

reduzierte 
Einbauhöhe 
5,00 m

WD 60/60
UK = +1,535 ü RFB

WD 80/60
UK = +1,535 ü RFB

WD 80/60
UK = +2,335 ü RFB

WD 1,00/60
UK = +2,335 ü RFB

WD 60/60
OK = UKRD

WD 50/60
OK = UKRD

WD 50/70
OK = UKRD

WD 50/70
OK = UKRD

WD 50/60
OK = UKRD

WD 75/30
OK = UKRD

WD 60/60
OK = UKRD

-3,32

-3,32
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FB-Kanal 65/70
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Lage FB-Kanäle unter der Bodenplatte;
nur ca. Angaben da nicht vermaßt

Rw 35 dB
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OKFF
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UKRD

5,62 m²

Linoleum
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-
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U1.46

-3,37
-3,32
-0,74
-0,34

Windfang

Durchgang 90 cm;
Einbringung Technik?
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16 Stg.
17,69 / 29 cm

U1-EG Treppe

3,95

15

1,15

reduzierte 
Einbauhöhe 
5,00 m

Türen niedriger 
wg. F90-Koffer
Querung Lüftung

Projekt-Nr. Projekt Kurzbezeichnung

Bauherr

Projekt

Maßstab

Erstellungsdatum

Planbezeichnung

Projekt Nr. LPH Planerst. Hauptgr. Untergr. Lfd. Nr. Index

Indexdatum

Format

Bearbeiter

Leistungsphase

Fachplaner

Architekt asp Architekten GmbH Architekten und Stadtplaner BDA
Talstraße 41  D-70188 Stuttgart  T: +49 711 223 38-0   F: +49 711 223 38-88 
asp@asp-stuttgart.de  www.asp-stuttgart.de

Architekten

5-A-GR-U1-00Um- und Neubau
Gemeindehalle Kirchheim a. N.

784

Gemeinde Kirchheim am Neckar
Hauptstraße 78 | 74366 Kirchheim am Neckar

±0.00 = 179.52 üNN

Abbruch sowie Sanierung und Erweiterung der
Gemeindehalle
Brunnenstraße 25 | 74366 Kirchheim am Neckar

5 A GR U1 00 c7841:100

30.03.2021

17.09.2021

A1

ai

Grundriss U1_ Übersicht

05 Ausführungsplanung

asp@asp-stuttgart.de

Ergänzungen / Änderungen Datum Gez. Index

Änderung Bereich Kita eingearbeitet; Treppen überarbeitet, Türbreiten überarbeitet; Behi-WC im
EG ergänzt; Flur in U2 versetzt; Bestandsdurchbrüche ergänzt, Planung aktualisiert

09.07.2021 ai A

0,00-Höhe angepasst; Anpassung der Geschossdecken nach Aufmaß Vermesser, Anpassung
Bodenaufbauten, Flachdecke in Gymnastikhalle; zusätzliche stat. notwendige Wände in Achse 8
ergänzt; Deckensprünge in Außensport und Gymnastikhalle ergänzt;

30.07.2021 ai B

GR: Planung nach Abstimmung TWP angepasst; stat. Bauteile im Bestand erhalten und ergänzt;
Batterieraum in Verlängerung der Fuge ergänzt; Einrichtung Sportgeräte U2 angepasst;
Bodenhülsen im RFB U2 ergänzt; Geschossdecken angepasst; Zwischendecke in E1 Geräteraum
(GH) angepasst;

17.09.2021 ai C

Funktionen U1

Bauteil A:

- Erschließung
- Schwimmbad Technik
- Umkleiden Außensport

Bauteil B:
- Erschließung
- Technikbereiche
- Personal Gemeindehalle
- Kita

2.6 Planstand 40

asp Architekten GmbH  Cem Arat  Eberhard Becker  Dimitrios Kogios  Suna Konyalıoğlu  Markus Weismann



Grundriss U1

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1010 1111

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

8,62 m²

Fliesen

GKF

U1.40

-3,37
-3,23
-0,74
-0,34

Waschraum

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

14,81 m²

Beschichtung

SB

U1.27

-3,365
-3,32

-0,335

Schwallwasser-
behälter

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

15,12 m²

Fliesen

FZ

-3,47
-3,33
-1,03
-0,59

U1.11
Umkleide_1
Außensport

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

15,11 m²

FZ

-3,47
-3,33
-1,03
-0,59

U1.12
Umkleide_2
Außensport

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

15,11 m²

Fliesen

FZ

-3,47
-3,33
-1,03
-0,59

U1.17
Umkleide_3
Außensport

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

6,33 m²

Fliesen

FZ

-3,47
-3,33
-1,03
-0,59

U1.14
Dusche_1
Außensport

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

3,57 m²

Fliesen

FZ

U1.15

-3,47
-3,33
-1,03
-0,59

WC

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

6,32 m²

Fliesen

FZ

-3,47
-3,33
-1,03
-0,59

U1.16
Dusche_2
Außensport

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

6,33 m²

Fliesen

FZ

-3,47
-3,33
-1,03
-0,59

U1.22
Dusche_3
Außensport

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

3,57 m²

Fliesen

FZ

U1.23

-3,47
-3,33
-1,03
-0,59

WC

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

4,20 m²

Fliesen

GKF

-3,47
-3,33
-1,03
-0,59

U1.02
Schiedsr.
Sanitär

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

4,76 m²

Fliesen

GKF

-3,47
-3,33
-1,03
-0,59

U1.03
Schiedsr./
1.Hilfe

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

3,71 m²

Fliesen

GKF

U1.04

-3,47
-3,33
-1,03
-0,59

Vorraum_H

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

6,64 m²

Fliesen

GKF

U1.05

-3,47
-3,33
-1,03
-0,59

WC_H

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

4,89 m²

Fliesen

GKF

U1.07

-3,47
-3,33
-1,03
-0,59

WC_D

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

3,71 m²

Fliesen

GKF

U1.08

-3,47
-3,33
-1,03
-0,59

Vorraum_D

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

6,32 m²

Fliesen

FZ

-3,47
-3,33
-1,03
-0,59

U1.24
Dusche_4
Außensport

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

15,12 m²

Fliesen

FZ

-3,47
-3,33
-1,03
-0,59

U1.20
Umkleide_4
Außensport

-3,32

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

41,09 m²

Beschichtung

SB

-3,30
-3,30

-
-0,24

U1.25
Schwimmbad
Technik

-2,51

-2,22

Luftraum

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

15,66 m²

Sichtestrich

GK

U1.09

-3,47
-3,33
-1,03
-0,59

Flur
OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

2,76 m²

Fliesen

FZ

U1.13

-3,47
-3,33

-
-0,59

Vorr.

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

2,76 m²

Fliesen

FZ

U1.21

-3,47
-3,33
-1,03
-0,59

Vorr.

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

16,05 m²

Linoleum

GKA
-

Akustik

U1.36

-3,37
-3,23
-0,74
-0,54

Garderobe

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

31,00 m²

Pflaster

SB

-3,37
-3,33

-
-0,33

U1.43
Geräte
Außensport

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

18,10 m²

Sichtestrich

GK

U1.01

-3,47
-3,33
-1,03
-0,39

Flur

16 Stg.
17,06 / 29 cm

Einbringöffnung
4,50/2,50

-4,56

-3,33

AA

BB

CC

DD

B'B'

EE

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

11,57 m²

Linoleum

Anstrich

U1.37

-3,37
-3,23

-
var.

Materialraum

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

10,01 m²

Beschichtung

SB

U1.31

-4,56
-4,46

-
-0,34

Sanitär

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

15,86 m²

Beschichtung

SB

U1.30

-4,56
-4,46

-
-0,34

Heizung

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

97,30 m²

Beschichtung

SB

U1.29

-4,56
-4,46

-
-0,34

Lüftung

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

11,26 m²

Fliesen

SB3

U1.35

-3,37
-3,23

-
-0,54/-0,34

Putzraum

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

17,98 m²

Linoleum

GKA
-

Akustik

U1.41

-3,37
-3,23
-0,74
-0,34

Schlafraum

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

34,83 m²

Linoleum

GKA
-

Akustik

-3,37
-3,23
-0,74
-0,34

U1.42
Gruppe 3 (10
Ki)

2 
Ki

nd
er

w
ag

en
-

st
el

lp
lä

tz
e 

(0
.8

0 
x 

1.
10

)

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

13,71 m²

Pflaster

U1.44

-3,37
-3,33

-
-0,33

Schuhreinigung

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

6,21 m²

SB

Aufzug

Schwimmbecken
8,07m x 18,805m

Hebeanlage
OK FFB ~-4,00

Haupteingang 
Kita

Sc
ha

ch
t 

80
/1

,9
75

19 Stg.
17 / 29 cm

NA

NA

N
A

T3
0 

RS
T3

0 
RS

N
A

T30 RS

T3
0 

RS

T30 RS
NA

T30 RS
NA

2,925 5,60 5,60 5,60 5,60 2,925 27 4,98 2,05 8,21

7,
51

5
2,

40
3,

33
5

11
,1

4
15

,9
2

1,80

1,80

1,50

27
,8

55

84
2

3,
0185

85
3,

0185
2,

55
3,

01
1,

25

31
25

4,
70

25
4,

17
2

25
3,

33
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4,55 10 3,15 25

4,55 10 1,20 10 1,70 15

2,
26

1,
01

10

10
2,26
1,00 10

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

2,40 m²

Sichtestrich

SB
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-
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10
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2
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2
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F90

B
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ar
t B

W

B
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ar
t B

W

Bauart BW

F
90

F90

F
90

F90

F
90

F90

F90

F
90

F
90

F90

F
90

F90

F
90

F90

F90T30 T30

T3
0

Bodenkanal TGA
OK FFB= -4,56

2,
13

5

1,
01

48
4

15
10

12
5

17
5

F90

Treppe 
F90

75
2,26
3,50 75

16
1,

50

Salzlager
ca.4 Paletten;
Höhe max. 1.45 m

10
1,

76
9

83

gg
f. 

'B
et

on
tro

g
' m

it 
G

iR
o-

A
bd

ec
ku

ng
~ 

3x
 T

W
-A

ns
ch

lu
ss

~ 
1x

 S
W

 A
bl

au
f

BA

Türbreiten prüfen;
Zarge usw.

31
30

5

15
,0

2
10

30

Rauchableitung über die Fassade; 
geometrische Öffnungsfläche 2,0 % der GF
Insgesamt ca. 4,60 m²;
Fenster müssen auch bei Ausfall der 
Stromversorgung zu öffnen sein

mind. 0.875 m i.
L.

mind. 0.875 m i.
L.

m
in

d.
 1

.0
5 

m
 i.

L.

m
in

d.
 1

.0
5 

m
 i.

L.

Klingel
Sprechanlage

RD -0,34

RD -0,54

Schachtöffnung
2,14 x 3,06

60
60

2,20

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

2,64 m²

Fliesen

GKF

U1.39

-3,37
-3,23
-0,74
-0,34

WC Personal

Waschmaschine
Trockner
Ausgussbecken

1x Mini- WC
1x Kinder-WC

Waschrinne
2 versch. 
kindgerechte 
Höhen

Schlafraum für 
8-10 Kinder,
1,50 m² pro Kind

WM TR

B
au

ar
t B

W

Spielflur
'Rennstrecke'

UK
 S

tu
rz

= 
 +

1,
10

 m

Gebäudefuge

Gebäudefuge
Bestand/Neubau

ungenutzter Raum 
unter der Treppe;
ggf. Reviöffnung
vorsehen 

U1-EG Treppe
19 Steigungen
16,84 / 29 cm

UK
 S

tu
rz

= 
 +

2,
13

5 
m

2,
13

5

1,
01

99
10

1,
20

2,
71

5
10

1,
30

12
5

ggf. 
Einbauschrank

Fenstertür
mind. 90 i.Li. breit
Fluchtweg

Sauberlaufmatte

-4,47

Raumhöhe 2,00m i. Li.

Raumhöhe 1,52m i. Li.

mind. 1.05 m i.
L.

T30 RS
NA

mind. 1.05 m i.
L.

W
D

 1
,2

9/
50

O
K 

= 
UK

RD

mind. 1.20 m i.
L.

U2-U1 Treppe

DD 20/20 DD 20/20 DD 20/20 DD 20/20 DD 20/20 DD 25/25

D
D

 6
15 /

1,
29

DD 1,00/1,00

UKRD -0,56

UKRD -0,76

Lüftungskanal; Promat

Unterfangung 
Bestandsfundamente OKRF

OKFF
UKaD
UKRD

3,87 m²

Fliesen

SB

U1.33

-3,37
-3,23

-
-0,34

WC
OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

11,22 m²

Linoleum

SB

-3,37
-3,23

-
-0,34

U1.32
Personal
Gemeindehalle

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

11,95 m²

Beschichtung

SB

U1.26

-3,37
-3,23

-
-0,34

Flur

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

7,01 m²

Linoleum

GK

U1.28

-3,37
-3,23
-0,74
-0,34

Flur

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

13,31 m²

Linoleum

GK

U1.34

-3,37
-3,23
-0,74
-0,34

Flur

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

28,84 m²

Linoleum

GKA
-

Akustik

U1.38

-3,34
-3,23
-0,74
-0,34

Flur

UKRD -0,39

UKRD -0,59

-3,23

-4,56

mind. 1.20 m i.
L.
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647 1,30 403
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F90 wg Lüftung
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2
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-2,22

-2,52

-2,91

-3,32
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B 
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,9

15
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B 
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,3

2

-3,32 -3,23

Elektroanschluss
Action Center

reduzierte 
Einbauhöhe 
5,00 m

WD 60/60
UK = +1,535 ü RFB

WD 80/60
UK = +1,535 ü RFB

WD 80/60
UK = +2,335 ü RFB

WD 1,00/60
UK = +2,335 ü RFB

WD 60/60
OK = UKRD

WD 50/60
OK = UKRD

WD 50/70
OK = UKRD

WD 50/70
OK = UKRD

WD 50/60
OK = UKRD

WD 75/30
OK = UKRD

WD 60/60
OK = UKRD

-3,32

-3,32
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Lage FB-Kanäle unter der Bodenplatte;
nur ca. Angaben da nicht vermaßt
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16 Stg.
17,69 / 29 cm

U1-EG Treppe

3,95

15

1,15

reduzierte 
Einbauhöhe 
5,00 m

Türen niedriger 
wg. F90-Koffer
Querung Lüftung

Projekt-Nr. Projekt Kurzbezeichnung

Bauherr

Projekt

Maßstab

Erstellungsdatum

Planbezeichnung

Projekt Nr. LPH Planerst. Hauptgr. Untergr. Lfd. Nr. Index

Indexdatum

Format

Bearbeiter

Leistungsphase

Fachplaner

Architekt asp Architekten GmbH Architekten und Stadtplaner BDA
Talstraße 41  D-70188 Stuttgart  T: +49 711 223 38-0   F: +49 711 223 38-88 
asp@asp-stuttgart.de  www.asp-stuttgart.de

Architekten

5-A-GR-U1-00Um- und Neubau
Gemeindehalle Kirchheim a. N.

784

Gemeinde Kirchheim am Neckar
Hauptstraße 78 | 74366 Kirchheim am Neckar

±0.00 = 179.52 üNN

Abbruch sowie Sanierung und Erweiterung der
Gemeindehalle
Brunnenstraße 25 | 74366 Kirchheim am Neckar

5 A GR U1 00 c7841:100

30.03.2021

17.09.2021

A1

ai

Grundriss U1_ Übersicht

05 Ausführungsplanung

asp@asp-stuttgart.de

Ergänzungen / Änderungen Datum Gez. Index

Änderung Bereich Kita eingearbeitet; Treppen überarbeitet, Türbreiten überarbeitet; Behi-WC im
EG ergänzt; Flur in U2 versetzt; Bestandsdurchbrüche ergänzt, Planung aktualisiert

09.07.2021 ai A

0,00-Höhe angepasst; Anpassung der Geschossdecken nach Aufmaß Vermesser, Anpassung
Bodenaufbauten, Flachdecke in Gymnastikhalle; zusätzliche stat. notwendige Wände in Achse 8
ergänzt; Deckensprünge in Außensport und Gymnastikhalle ergänzt;

30.07.2021 ai B

GR: Planung nach Abstimmung TWP angepasst; stat. Bauteile im Bestand erhalten und ergänzt;
Batterieraum in Verlängerung der Fuge ergänzt; Einrichtung Sportgeräte U2 angepasst;
Bodenhülsen im RFB U2 ergänzt; Geschossdecken angepasst; Zwischendecke in E1 Geräteraum
(GH) angepasst;

17.09.2021 ai C

Funktionen U1

Bauteil A:

- Erschließung
- Schwimmbad Technik
- Umkleiden Außensport

Bauteil B:
- Erschließung
- Technikbereiche
- Personal Gemeindehalle
- Kita

2.6 Planstand 41
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Grundriss U1

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1010 1111

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

8,62 m²

Fliesen

GKF

U1.40

-3,37
-3,23
-0,74
-0,34

Waschraum

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

14,81 m²

Beschichtung

SB

U1.27

-3,365
-3,32

-0,335

Schwallwasser-
behälter

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

15,12 m²

Fliesen

FZ

-3,47
-3,33
-1,03
-0,59

U1.11
Umkleide_1
Außensport

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

15,11 m²

FZ

-3,47
-3,33
-1,03
-0,59

U1.12
Umkleide_2
Außensport

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

15,11 m²

Fliesen

FZ

-3,47
-3,33
-1,03
-0,59

U1.17
Umkleide_3
Außensport

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

6,33 m²

Fliesen

FZ

-3,47
-3,33
-1,03
-0,59

U1.14
Dusche_1
Außensport

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

3,57 m²

Fliesen

FZ

U1.15

-3,47
-3,33
-1,03
-0,59

WC

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

6,32 m²

Fliesen

FZ

-3,47
-3,33
-1,03
-0,59

U1.16
Dusche_2
Außensport

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

6,33 m²

Fliesen

FZ

-3,47
-3,33
-1,03
-0,59

U1.22
Dusche_3
Außensport

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

3,57 m²

Fliesen

FZ

U1.23

-3,47
-3,33
-1,03
-0,59

WC

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

4,20 m²

Fliesen

GKF

-3,47
-3,33
-1,03
-0,59

U1.02
Schiedsr.
Sanitär

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

4,76 m²

Fliesen

GKF

-3,47
-3,33
-1,03
-0,59

U1.03
Schiedsr./
1.Hilfe

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

3,71 m²

Fliesen

GKF

U1.04

-3,47
-3,33
-1,03
-0,59

Vorraum_H

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

6,64 m²

Fliesen

GKF

U1.05

-3,47
-3,33
-1,03
-0,59

WC_H

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

4,89 m²

Fliesen

GKF

U1.07

-3,47
-3,33
-1,03
-0,59

WC_D

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

3,71 m²

Fliesen

GKF

U1.08

-3,47
-3,33
-1,03
-0,59

Vorraum_D

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

6,32 m²

Fliesen

FZ

-3,47
-3,33
-1,03
-0,59

U1.24
Dusche_4
Außensport

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

15,12 m²

Fliesen

FZ

-3,47
-3,33
-1,03
-0,59

U1.20
Umkleide_4
Außensport

-3,32

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

41,09 m²

Beschichtung

SB

-3,30
-3,30

-
-0,24

U1.25
Schwimmbad
Technik

-2,51

-2,22

Luftraum

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

15,66 m²

Sichtestrich

GK

U1.09

-3,47
-3,33
-1,03
-0,59

Flur
OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

2,76 m²

Fliesen

FZ

U1.13

-3,47
-3,33

-
-0,59

Vorr.

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

2,76 m²

Fliesen

FZ

U1.21

-3,47
-3,33
-1,03
-0,59

Vorr.

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

16,05 m²

Linoleum

GKA
-

Akustik

U1.36

-3,37
-3,23
-0,74
-0,54

Garderobe

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

31,00 m²

Pflaster

SB

-3,37
-3,33

-
-0,33

U1.43
Geräte
Außensport

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

18,10 m²

Sichtestrich

GK

U1.01

-3,47
-3,33
-1,03
-0,39

Flur

16 Stg.
17,06 / 29 cm

Einbringöffnung
4,50/2,50

-4,56

-3,33

AA

BB

CC

DD

B'B'

EE

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

11,57 m²

Linoleum

Anstrich

U1.37

-3,37
-3,23

-
var.

Materialraum

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

10,01 m²

Beschichtung

SB

U1.31

-4,56
-4,46

-
-0,34

Sanitär

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

15,86 m²

Beschichtung

SB

U1.30

-4,56
-4,46

-
-0,34

Heizung

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

97,30 m²

Beschichtung

SB

U1.29

-4,56
-4,46

-
-0,34

Lüftung

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

11,26 m²

Fliesen

SB3

U1.35

-3,37
-3,23

-
-0,54/-0,34

Putzraum

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD

17,98 m²

Linoleum

GKA
-

Akustik

U1.41

-3,37
-3,23
-0,74
-0,34

Schlafraum

OKRF
OKFF
UKaD
UKRD
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Ergänzungen / Änderungen Datum Gez. Index

Änderung Bereich Kita eingearbeitet; Treppen überarbeitet, Türbreiten überarbeitet; Behi-WC im
EG ergänzt; Flur in U2 versetzt; Bestandsdurchbrüche ergänzt, Planung aktualisiert

09.07.2021 ai A

0,00-Höhe angepasst; Anpassung der Geschossdecken nach Aufmaß Vermesser, Anpassung
Bodenaufbauten, Flachdecke in Gymnastikhalle; zusätzliche stat. notwendige Wände in Achse 8
ergänzt; Deckensprünge in Außensport und Gymnastikhalle ergänzt;

30.07.2021 ai B

GR: Planung nach Abstimmung TWP angepasst; stat. Bauteile im Bestand erhalten und ergänzt;
Batterieraum in Verlängerung der Fuge ergänzt; Einrichtung Sportgeräte U2 angepasst;
Bodenhülsen im RFB U2 ergänzt; Geschossdecken angepasst; Zwischendecke in E1 Geräteraum
(GH) angepasst;

17.09.2021 ai C

Funktionen U1

Bauteil A:

- Erschließung
- Schwimmbad Technik
- Umkleiden Außensport

Bauteil B:
- Erschließung
- Technikbereiche
- Personal Gemeindehalle
- Kita
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Grundriss U2 - Übersicht

05 Ausführungsplanung

asp@asp-stuttgart.de

Ergänzungen / Änderungen Datum Gez. Index

Änderung Bereich Kita eingearbeitet; Treppen überarbeitet, Türbreiten überarbeitet; Behi-WC im
EG ergänzt; Flur in U2 versetzt; Bestandsdurchbrüche ergänzt, Planung aktualisiert

09.07.2021 ai A

0,00-Höhe angepasst; Anpassung der Geschossdecken nach Aufmaß Vermesser, Anpassung
Bodenaufbauten, Flachdecke in Gymnastikhalle; zusätzliche stat. notwendige Wände in Achse 8
ergänzt; Deckensprünge in Außensport und Gymnastikhalle ergänzt;

30.07.2021 ai B

GR: Planung nach Abstimmung TWP angepasst; stat. Bauteile im Bestand erhalten und ergänzt;
Batterieraum in Verlängerung der Fuge ergänzt; Einrichtung Sportgeräte U2 angepasst;
Bodenhülsen im RFB U2 ergänzt; Geschossdecken angepasst; Zwischendecke in E1 Geräteraum
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Grundriss U2 - Übersicht

05 Ausführungsplanung

asp@asp-stuttgart.de

Ergänzungen / Änderungen Datum Gez. Index

Änderung Bereich Kita eingearbeitet; Treppen überarbeitet, Türbreiten überarbeitet; Behi-WC im
EG ergänzt; Flur in U2 versetzt; Bestandsdurchbrüche ergänzt, Planung aktualisiert

09.07.2021 ai A

0,00-Höhe angepasst; Anpassung der Geschossdecken nach Aufmaß Vermesser, Anpassung
Bodenaufbauten, Flachdecke in Gymnastikhalle; zusätzliche stat. notwendige Wände in Achse 8
ergänzt; Deckensprünge in Außensport und Gymnastikhalle ergänzt;

30.07.2021 ai B

GR: Planung nach Abstimmung TWP angepasst; stat. Bauteile im Bestand erhalten und ergänzt;
Batterieraum in Verlängerung der Fuge ergänzt; Einrichtung Sportgeräte U2 angepasst;
Bodenhülsen im RFB U2 ergänzt; Geschossdecken angepasst; Zwischendecke in E1 Geräteraum
(GH) angepasst;

17.09.2021 ai C
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Grundriss U2 - Übersicht

05 Ausführungsplanung

asp@asp-stuttgart.de

Ergänzungen / Änderungen Datum Gez. Index

Änderung Bereich Kita eingearbeitet; Treppen überarbeitet, Türbreiten überarbeitet; Behi-WC im
EG ergänzt; Flur in U2 versetzt; Bestandsdurchbrüche ergänzt, Planung aktualisiert

09.07.2021 ai A

0,00-Höhe angepasst; Anpassung der Geschossdecken nach Aufmaß Vermesser, Anpassung
Bodenaufbauten, Flachdecke in Gymnastikhalle; zusätzliche stat. notwendige Wände in Achse 8
ergänzt; Deckensprünge in Außensport und Gymnastikhalle ergänzt;

30.07.2021 ai B

GR: Planung nach Abstimmung TWP angepasst; stat. Bauteile im Bestand erhalten und ergänzt;
Batterieraum in Verlängerung der Fuge ergänzt; Einrichtung Sportgeräte U2 angepasst;
Bodenhülsen im RFB U2 ergänzt; Geschossdecken angepasst; Zwischendecke in E1 Geräteraum
(GH) angepasst;

17.09.2021 ai C
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Grundriss U2 - Übersicht

05 Ausführungsplanung

asp@asp-stuttgart.de

Ergänzungen / Änderungen Datum Gez. Index

Änderung Bereich Kita eingearbeitet; Treppen überarbeitet, Türbreiten überarbeitet; Behi-WC im
EG ergänzt; Flur in U2 versetzt; Bestandsdurchbrüche ergänzt, Planung aktualisiert

09.07.2021 ai A

0,00-Höhe angepasst; Anpassung der Geschossdecken nach Aufmaß Vermesser, Anpassung
Bodenaufbauten, Flachdecke in Gymnastikhalle; zusätzliche stat. notwendige Wände in Achse 8
ergänzt; Deckensprünge in Außensport und Gymnastikhalle ergänzt;

30.07.2021 ai B

GR: Planung nach Abstimmung TWP angepasst; stat. Bauteile im Bestand erhalten und ergänzt;
Batterieraum in Verlängerung der Fuge ergänzt; Einrichtung Sportgeräte U2 angepasst;
Bodenhülsen im RFB U2 ergänzt; Geschossdecken angepasst; Zwischendecke in E1 Geräteraum
(GH) angepasst;

17.09.2021 ai C

Beispielhafte Darstellung
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Projekt-Nr. Projekt Kurzbezeichnung

Bauherr

Projekt

Maßstab

Erstellungsdatum

Planbezeichnung

Projekt Nr. LPH Planerst. Hauptgr. Untergr. Lfd. Nr. Index

Indexdatum

Format

Bearbeiter

Leistungsphase

Fachplaner

Architekt asp Architekten GmbH Architekten und Stadtplaner BDA
Talstraße 41  D-70188 Stuttgart  T: +49 711 223 38-0   F: +49 711 223 38-88 
asp@asp-stuttgart.de  www.asp-stuttgart.de

Architekten

5-A-GR-U2-00Um- und Neubau
Gemeindehalle Kirchheim a. N.

784

Gemeinde Kirchheim am Neckar
Hauptstraße 78 | 74366 Kirchheim am Neckar

±0.00 = 179.52 üNN

Abbruch sowie Sanierung und Erweiterung der
Gemeindehalle
Brunnenstraße 25 | 74366 Kirchheim am Neckar

5 A GR U2 00 c7841:100

30.03.2021

17.09.2021

A1

ai

Grundriss U2 - Übersicht

05 Ausführungsplanung

asp@asp-stuttgart.de

Ergänzungen / Änderungen Datum Gez. Index

Änderung Bereich Kita eingearbeitet; Treppen überarbeitet, Türbreiten überarbeitet; Behi-WC im
EG ergänzt; Flur in U2 versetzt; Bestandsdurchbrüche ergänzt, Planung aktualisiert

09.07.2021 ai A

0,00-Höhe angepasst; Anpassung der Geschossdecken nach Aufmaß Vermesser, Anpassung
Bodenaufbauten, Flachdecke in Gymnastikhalle; zusätzliche stat. notwendige Wände in Achse 8
ergänzt; Deckensprünge in Außensport und Gymnastikhalle ergänzt;

30.07.2021 ai B

GR: Planung nach Abstimmung TWP angepasst; stat. Bauteile im Bestand erhalten und ergänzt;
Batterieraum in Verlängerung der Fuge ergänzt; Einrichtung Sportgeräte U2 angepasst;
Bodenhülsen im RFB U2 ergänzt; Geschossdecken angepasst; Zwischendecke in E1 Geräteraum
(GH) angepasst;

17.09.2021 ai C

Beispielhafte Darstellung
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Grundriss U2
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Projekt-Nr. Projekt Kurzbezeichnung

Bauherr

Projekt

Maßstab

Erstellungsdatum

Planbezeichnung

Projekt Nr. LPH Planerst. Hauptgr. Untergr. Lfd. Nr. Index

Indexdatum

Format

Bearbeiter

Leistungsphase

Fachplaner

Architekt asp Architekten GmbH Architekten und Stadtplaner BDA
Talstraße 41  D-70188 Stuttgart  T: +49 711 223 38-0   F: +49 711 223 38-88 
asp@asp-stuttgart.de  www.asp-stuttgart.de

Architekten

5-A-GR-U2-00Um- und Neubau
Gemeindehalle Kirchheim a. N.

784

Gemeinde Kirchheim am Neckar
Hauptstraße 78 | 74366 Kirchheim am Neckar

±0.00 = 179.52 üNN

Abbruch sowie Sanierung und Erweiterung der
Gemeindehalle
Brunnenstraße 25 | 74366 Kirchheim am Neckar

5 A GR U2 00 c7841:100

30.03.2021

17.09.2021

A1

ai

Grundriss U2 - Übersicht

05 Ausführungsplanung

asp@asp-stuttgart.de

Ergänzungen / Änderungen Datum Gez. Index

Änderung Bereich Kita eingearbeitet; Treppen überarbeitet, Türbreiten überarbeitet; Behi-WC im
EG ergänzt; Flur in U2 versetzt; Bestandsdurchbrüche ergänzt, Planung aktualisiert

09.07.2021 ai A

0,00-Höhe angepasst; Anpassung der Geschossdecken nach Aufmaß Vermesser, Anpassung
Bodenaufbauten, Flachdecke in Gymnastikhalle; zusätzliche stat. notwendige Wände in Achse 8
ergänzt; Deckensprünge in Außensport und Gymnastikhalle ergänzt;

30.07.2021 ai B

GR: Planung nach Abstimmung TWP angepasst; stat. Bauteile im Bestand erhalten und ergänzt;
Batterieraum in Verlängerung der Fuge ergänzt; Einrichtung Sportgeräte U2 angepasst;
Bodenhülsen im RFB U2 ergänzt; Geschossdecken angepasst; Zwischendecke in E1 Geräteraum
(GH) angepasst;

17.09.2021 ai C
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2.8 Materialkonzept

Fußbodenbeläge

Sichtbeton / Sichtestrich Sportbelag

Reinstreifmatte
Sichtbeton beschichtet
Staubbindender AnstrichHolz

Fliesen

Teppich

SpezialbelägeBetonplatten

Linoleum

Beispielhafte Darstellung
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Ansicht Süd  |  Ost
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Erstellungsdatum
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Architekt

Bauherr

Projekt-Nr. Projekt Kurzbezeichnung

Projekt Nr. LPH Planerst. Hauptgr. Untergr. Lfd. Nr. Index

asp Architekten GmbH Architekten und Stadtplaner BDA
Talstraße 41  D-70188 Stuttgart  T: +49 711 223 38-0   F: +49 711 223 38-88 
asp@asp-stuttgart.de  www.asp-stuttgart.de

Indexdatum

Format

Bearbeiter

Leistungsphase

Architekten

Projekt

5-A-S-A4-00

5 A S A4 00 a

Um- und Neubau
Gemeindehalle Kirchheim a. N.

784

784

Gemeinde Kirchheim am Neckar
Hauptstraße 78 | 74366 Kirchheim am Neckar

±0.00 = 179.52 üNN

asp@asp-stuttgart.de

1:100

30.03.2021

30.07.2021

A1

ai

Schnitte A-A + 4-4

05 Ausführungsplanung

Abbruch sowie Sanierung und Erweiterung der
Gemeindehalle
Brunnenstraße 25 | 74366 Kirchheim am Neckar

Ergänzungen / Änderungen Datum Gez. Index

SC: Änderungen Kita eingearbeitet, Geschossdecken angepasst; Bodenaufbauten angepasst;
Flachdecke in Gymnastikhalle angepasst; Glasfuge angepasst;

30.07.2021 ai A

Schnitt 4-4

Schnitt A-A

Schnitte A-A & 4-4
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Schnitte B-B & C-C

2.1 Planstand
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Erstellungsdatum
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Architekt
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Projekt-Nr. Projekt Kurzbezeichnung

Projekt Nr. LPH Planerst. Hauptgr. Untergr. Lfd. Nr. Index

asp Architekten GmbH Architekten und Stadtplaner BDA
Talstraße 41  D-70188 Stuttgart  T: +49 711 223 38-0   F: +49 711 223 38-88 
asp@asp-stuttgart.de  www.asp-stuttgart.de

Indexdatum

Format

Bearbeiter

Leistungsphase

Architekten

Projekt

5-A-S-BC-00

5 A S BC 00 a

Um- und Neubau
Gemeindehalle Kirchheim a. N.
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784

Gemeinde Kirchheim am Neckar
Hauptstraße 78 | 74366 Kirchheim am Neckar

±0.00 = 179.52 üNN

asp@asp-stuttgart.de

1:100

30.03.2021

30.07.2021

A1

ai

Schnitte B-B + C-C

05 Ausführungsplanung

Abbruch sowie Sanierung und Erweiterung der
Gemeindehalle
Brunnenstraße 25 | 74366 Kirchheim am Neckar

Ergänzungen / Änderungen Datum Gez. Index

SC: Änderungen Kita eingearbeitet, Geschossdecken angepasst; Bodenaufbauten angepasst;
Flachdecke in Gymnastikhalle angepasst; Glasfuge angepasst;

30.07.2021 ai A

Schnitt B-B

Schnitt C-C
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Fassadenschnitt A-A

2.5 Detailplanung

 e= 2,8m

1.8

UK Beplankung
+9.03 = 188.55 m ü. NN.

ca. 5%

14 1612
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OK Attika +10.93
= 190.45 m ü. NN.
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30

Aufbau Dach Kita
- Dachbegrünung (Ansaat Sedumsprossen-Kräutermischung)
- 80 mm extensive Substrat
- 1 mm Filtervlies 150 g/m²
- 40 mm Dränschicht/Dränplatten 4 cm
- 1,5 mm Schutz- und Speichermatte 500 g/m²
- 0,4 mm PE-Folie (wurzelfest)
- 240 mm Wärmedämmung EPS im Gefälle
- 0,2 mm PE-Folie
- 22 mm 3-Schichtplatte
- 120 x 280 mm Pfetten (Brettschichtholz)
- Brettschichtholz-Binder

Auflagerkeil

OK RFB
-6.214 = 173,306 m ü. NN.

OK FFB
-6.16 = 173,36 m ü. NN.

Bemessungswasserstand
173.00 m ü. NN. (-6.52m von EFH)
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Fußboden gegen Erdreich Gymnastiksaal / Sportboden

- 6 mm Sportbelag - Linoleum
- 12 mm Lastverteilerplatten
- 10 mm Elastikschicht PUR-Verbundschaum
- (20 mm Wärmedämmung / Ausgleichsschicht)
- 5 mm Bitumenschweißbahn
- 1 mm Voranstrich

---------------------------------------------------
Gesamtaufbau
ca. 36 mm

- 300 mm Stb-Decke
- 0,2 mm PE-Folie Einlagig als Trennlage
- 160 mmWärmedämmung XPS
- 50 mm Split als Sauberkeitsschicht
- 50 mm Schottertragschicht
- 50 mm Kiesschicht als Drainageschicht
- 10 mm Geotextilvlies

20

50

UK Fundament
-6.714 = 172,806 m ü.

NN.

UK BPL
-6.514 = 173,006 m ü. NN.

Brettschichtholz 24 / min.100 | e= 5,6m
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100100

UK Träger / Beplankung
+9.09 = 188.61 m ü.NN.

2

31
1

OK FFB Terrasse
+3,52 = 183.04 m ü. NN.

25 20 10

- 5 mm Elastomerbitumen-Kaltselbstklebebahn
- 140 mm Ausgleichsschicht Wärmedämmung  (PUR)
- 5 mm Elastomerbitumen-Dampfsperrschweißbahn
- 1 mm Bitumen-Voranstrich

---------------------------------------------------
- 140 mm Stb-Decke
- 5mm Dampfsperre und Feuchtigkeitsabdichtung

Gesamtaufbau
ca. 267mm

17

5
1.8

2.2

14
14

45

4
8.5

25

16
.3ca. 2%

ca. 2%

28
5

26

25

12 6 7

13

30

67

ca. 1%

BD 40/10/14 | e=5,6m

Entwässerung
inkl. Blende

e=5,6m

EFH ± 0.00=
+179.52 m ü. NN.

ca. 2%

20
62

42
125 / 500

Bodenaufbau Terrasse
- 40 mmBodenbelag
- 50 mm Splitt
- 5 mm Rieselschutzvlies
- 15 mm Gummi-Granulat-Platten
- 5 mm Polymer-Bitumen-Schweißbahn
- 5 mm Elastomerbitumen-Kaltselbstklebebahn
- 140 mm Wärmedämmung (PUR
- 5 mm spezial Elastomerbitumen-Dampfsp.
- 1 mm Bitumenemulsion als Voranstrich

32
2

20
.5

15

Bodenaufbau Schwimmbad Umgang
- 6 mm Fliesen (Rutschfestigkeit "B")
- 5 mm Dünnbett
- >2.5 mm Verbundabdichtung BK A 2 Komp.
- Verbundestrich CT F5 min. 40 mm (2% im Gefälle)
- 0,2 mm PE-Folie 1-lagig
- 60 mm Wärmedämmung
- 4 mm Dampfsperre und Feuchtigkeitsabdichtung
- 1 mm Bitumen-Voranstrich

107

14

DN 125
inkl. 9mm
Dämmung

15 6.3101.2

2

31
14

40

45

5

40

5

3.7

4

OK FFB Gem. Halle
+3.54 = 183.06 m ü. NN.

+3.39 = 182.91  m ü. NN.

+3,25 = 182.77 m ü. NN.

UK Sturz
+2.94 = 182.46 m ü. NN.

29

15

Anmerkung: max. Ausbaulast aus Bestand ca. 112 kg/m²

+2.85 = 182.37 m ü. NN.

40

Nach Aufmaß

14

14

13
.5

Bauteilübergang
- Dauerelastische Fuge
- Hinterfüllschnur
- 2-lagige Dichtbandeinlage
- Schnittschutzband
- Gewebestreifen
- druckfestes Styrodur

40

25
1

OK RFB Bestand
-0.14 = 179.38  m ü. NN.

12
.2

99
173 2

40 2

Nach Aufmaß

2513
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14 4.710
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20 10
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14 10

6.5

.5

5

Schnitt im Auflagerbereich (vertikal)

Schnitt durch "Stütze" (horizontal)

Konstruktionsabstand 12 Fassadenraster = 2,80m

2

Balkon

Gymnastikhalle

31
1

2

EFH ± 0.00=
+179.52 m ü. NN.

55
1.5

26
5.5

Schwimmbad

Gemeinde-/
Sporthalle

40 15 25117.5

90

40 2030

50
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1.5
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4.5
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31
14

40

OK Terrasse
-0.02 = 179.50 m ü. NN.

45

5

40

5

ca. 2%

3.7

50
0

262.5

14

54
0

24
7.7

4

33

13
7.2

42

OK FFB Bestand
± 0.00 = 179.445 m ü. NN.

6.3

Wärmebank

OK FFB Gem. Halle
+3.54 = 183.06 m ü. NN.

Aubau Sportboden Gemeindehalle

- 4 mm Sportbelag - Linoleum
- 18 mm Birken Sperrholzplatten
- 10 mm Spezial Elastikschicht
- 30 mm Trittschalldämmung
- 80 mm Ausgleichschicht (Geb. Schüttung / Perlite)
- 5 mm Dampfsperre und Feuchtigkeitsabdichtung
- 1 mm Voranstrich

---------------------------------------------------
- 140 mm Stb-Decke
- 2 mm Dampfsperre und Feuchtigkeitsabdichtung

Gesamtaufbau
ca. 150mm

OK RFB Bestand
+3.39 = 182.91  m ü. NN.

UK Decke
+3,25 = 182.77 m ü. NN.

UK Sturz
+2.94 = 182.46 m ü. NN.

29

15

Anmerkung: max. Ausbaulast aus Bestand ca. 112 kg/m²

UK Beplankung
+2.85 = 182.37 m ü. NN.

OK FFB Terrasse
+3,52 = 183.04 m ü. NN.

ca. 2%

14

13
.5

Bodenaufbau Beckenboden
- 6 mm Fliesen (20x20)
- 5 mm Dünnbett
- >2.5 mm Dichtschlämme 2K
- 25 mm Verbundestrich
- 300 mm Stb. Decke

Gesamtaufbau
ca. 40mm

Bodenaufbau Beckenboden
- 6 mm Fliesen (20x20)
- 5 mm Dünnbett
- >2.5 mm Dichtschlämme 2K
- 20 mm Schwimmbadputz
- 200 mm Stb. Wand

Gesamtaufbau
ca. 35mm

Übergang Beckenboden-/ Wand
- Fugendichtmasse elast.
- PE-Rundschnur
- Dämmstreifen
- Einlageband elast.

Bauteilübergang
- Dauerelastische Fuge
- Hinterfüllschnur
- 2-lagige Dichtbandeinlage
- Schnittschutzband
- Gewebestreifen
- druckfestes Styrodur
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Unterzug 40 / 17) | e= 5,6m

14
5.2

4

20 10

Aufbau Loggia
- 40 mm Bodenbelag
- ca. 50 mm Splitt
- 5 mm Rieselschutzvlies
- 8 mm Gummi-Granulat-Platten / Bahnen
- 5 mm Polymer-Bitumen-Schweißbahn
- 5 mm Elastomerbitumen-Kaltselbstklebebahn
- 140 mm Ausgleichsschicht Wärmedämmung  (PUR)
- 5 mm Elastomerbitumen-Dampfsperrschweißbahn
- 1 mm Bitumen-Voranstrich

---------------------------------------------------
- 140 mm Stb-Decke
- 5mm Dampfsperre und Feuchtigkeitsabdichtung

Gesamtaufbau
ca. 267mm
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UK Decke
-0.76 = 178.76  m ü. NN.125 / 500

700 / 400
500 / 365

DN50

DN50

4
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30
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14 4.710

15 5 10

Bodenaufbau Schwimmbad Umgang
- 6 mm Fliesen (Rutschfestigkeit "B")
- 5 mm Dünnbett
- >2.5 mm Verbundabdichtung BK A 2 Komp.
- Verbundestrich CT F5 min. 40 mm (2% im Gefälle)
- 0,2 mm PE-Folie 1-lagig
- 60 mm Wärmedämmung
- 4 mm Dampfsperre und Feuchtigkeitsabdichtung
- 1 mm Bitumen-Voranstrich

Bodenaufbau Terrasse
- 40 mmBodenbelag
- 50 mm Splitt
- 5 mm Rieselschutzvlies
- 15 mm Gummi-Granulat-Platten
- 5 mm Polymer-Bitumen-Schweißbahn
- 5 mm Elastomerbitumen-Kaltselbstklebebahn
- 140 mm Wärmedämmung (PUR
- 5 mm spezial Elastomerbitumen-Dampfsp.
- 1 mm Bitumenemulsion als Voranstrich
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OK Terrasse
-0.34 = 179.18 m ü. NN.
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ca. 2% ca. 2%

ca. 2% 5

OK RFB Bestand
-0.14 = 179.38  m ü. NN.

12
.2

Bodenaufbau Schwimmbad Umgang
- 6 mm Fliesen (Rutschfestigkeit "B")
- 5 mm Dünnbett
- >2.5 mm Verbundabdichtung BK A 2 Komp.
- Verbundestrich CT F5 min. 40 mm (2% im Gefälle)
- 0,2 mm PE-Folie 1-lagig
- 60 mm Wärmedämmung
- 4 mm Dampfsperre und Feuchtigkeitsabdichtung
- 1 mm Bitumen-Voranstrich

107 1079999
173 2372
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EFH ± 0.00=
+179.52 m ü. NN.
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28
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12 6 7

DN 125
inkl. 9mm
Dämmung

60

40

OK Gelände = 176.27 m ü. NN.
-3.25 (von EFH)

165.2 15 1557

14

Schnitt im Auflagerbereich (vertikal)

Schnitt durch "Stütze" (horizontal)

13

30
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5

Konstruktionsabstand 12 Fassadenraster = 2,80m

UK Decke
-0.56 = 178.96  m ü. NN.

138
40 2
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15 6.3

Nach Aufmaß

Fertigteilstütze
140 / 200 | e= 5,6m

67

ca. 1% ca. 1%

BD 40/10/14 | e=5,6m

Notüberlauf ca. 3cm über regulärem Ablauf

Notüberlauf

Entwässerung
inkl. Blende

e=5,6m
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Aufbau Wärmebank
- Fliesenformate 5x5 (Ecken gerundet)
- im Dünnbett 5mm
- Dichtschlämme 2Komp. >2.5mm
- (Heizleitung 3x 16x1.5)

28
.5

2
Stb.-Fuß für
Wärmebank

20x20 gefliest
in Decke eingebunden

Brettschichtholz 24 / min.100 | e= 5,6m
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ca. 5%
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= 190.45 m ü. NN.
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Aufbau Dach Kita
- Dachbegrünung (Ansaat Sedumsprossen-Kräutermischung)
- 80 mm extensive Substrat
- 1 mm Filtervlies 150 g/m²
- 40 mm Dränschicht/Dränplatten 4 cm
- 1,5 mm Schutz- und Speichermatte 500 g/m²
- 0,4 mm PE-Folie (wurzelfest)
- 240 mm Wärmedämmung EPS im Gefälle
- 0,2 mm PE-Folie
- 22 mm 3-Schichtplatte
- 120 x 280 mm Pfetten (Brettschichtholz)
- Brettschichtholz-Binder

28

12

100 100100100100

Auflagerkeil

1002513
42

101.2

UK Beplankung
+9.03 = 188.55 m ü. NN.

UK Träger / Beplankung
+9.09 = 188.61 m ü.NN.

Nach Aufmaß

Nach Aufmaß
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Fassadenschnitt AA
Gemeindehalle Bauteil A

05 Ausführung
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841 x 1189

Umstrukturierung und Generalsanierung der Gemeindehalle
Kirchheim am Neckar

0

15.03.2021

Fassadenschnitt A-A|  M 1:20 Detail Schwimmbad |  M 1:5

Anmerkungen:

Bestand

Neubau

Höhen:
Ursprungsplanung;
Schalpläne ± 0.00 = 179.20 m ü. NN.
(RFB Schwimmbad -0,025 = 179.175 m ü. NN.)

Bauantrag ± 0.00 = +179.47 m ü. NN.
(RFB Schwimmbad -0,025 = 179.445 m ü. NN.)

Aufmaß des Bestands:
RFB Schwimmbad: 179.38  m ü. NN.
wurde die EFH ± 0.00 um 14cm erhöht

Neu: EFH ± 0.00 = +179.52 m ü. NN.

 e= 2,8m

1.8

UK Beplankung
+9.03 = 188.55 m ü. NN.

ca. 5%
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Aufbau Dach Kita
- Dachbegrünung (Ansaat Sedumsprossen-Kräutermischung)
- 80 mm extensive Substrat
- 1 mm Filtervlies 150 g/m²
- 40 mm Dränschicht/Dränplatten 4 cm
- 1,5 mm Schutz- und Speichermatte 500 g/m²
- 0,4 mm PE-Folie (wurzelfest)
- 240 mm Wärmedämmung EPS im Gefälle
- 0,2 mm PE-Folie
- 22 mm 3-Schichtplatte
- 120 x 280 mm Pfetten (Brettschichtholz)
- Brettschichtholz-Binder

Auflagerkeil

OK RFB
-6.214 = 173,306 m ü. NN.

OK FFB
-6.16 = 173,36 m ü. NN.

Bemessungswasserstand
173.00 m ü. NN. (-6.52m von EFH)

30

Fußboden gegen Erdreich Gymnastiksaal / Sportboden

- 6 mm Sportbelag - Linoleum
- 12 mm Lastverteilerplatten
- 10 mm Elastikschicht PUR-Verbundschaum
- (20 mm Wärmedämmung / Ausgleichsschicht)
- 5 mm Bitumenschweißbahn
- 1 mm Voranstrich

---------------------------------------------------
Gesamtaufbau
ca. 36 mm

- 300 mm Stb-Decke
- 0,2 mm PE-Folie Einlagig als Trennlage
- 160 mmWärmedämmung XPS
- 50 mm Split als Sauberkeitsschicht
- 50 mm Schottertragschicht
- 50 mm Kiesschicht als Drainageschicht
- 10 mm Geotextilvlies
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50

UK Fundament
-6.714 = 172,806 m ü.

NN.

UK BPL
-6.514 = 173,006 m ü. NN.

Brettschichtholz 24 / min.100 | e= 5,6m
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UK Träger / Beplankung
+9.09 = 188.61 m ü.NN.
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OK FFB Terrasse
+3,52 = 183.04 m ü. NN.

25 20 10

- 5 mm Elastomerbitumen-Kaltselbstklebebahn
- 140 mm Ausgleichsschicht Wärmedämmung  (PUR)
- 5 mm Elastomerbitumen-Dampfsperrschweißbahn
- 1 mm Bitumen-Voranstrich

---------------------------------------------------
- 140 mm Stb-Decke
- 5mm Dampfsperre und Feuchtigkeitsabdichtung

Gesamtaufbau
ca. 267mm
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ca. 1%

BD 40/10/14 | e=5,6m

Entwässerung
inkl. Blende

e=5,6m

EFH ± 0.00=
+179.52 m ü. NN.

ca. 2%

20
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125 / 500

Bodenaufbau Terrasse
- 40 mmBodenbelag
- 50 mm Splitt
- 5 mm Rieselschutzvlies
- 15 mm Gummi-Granulat-Platten
- 5 mm Polymer-Bitumen-Schweißbahn
- 5 mm Elastomerbitumen-Kaltselbstklebebahn
- 140 mm Wärmedämmung (PUR
- 5 mm spezial Elastomerbitumen-Dampfsp.
- 1 mm Bitumenemulsion als Voranstrich

32
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15

Bodenaufbau Schwimmbad Umgang
- 6 mm Fliesen (Rutschfestigkeit "B")
- 5 mm Dünnbett
- >2.5 mm Verbundabdichtung BK A 2 Komp.
- Verbundestrich CT F5 min. 40 mm (2% im Gefälle)
- 0,2 mm PE-Folie 1-lagig
- 60 mm Wärmedämmung
- 4 mm Dampfsperre und Feuchtigkeitsabdichtung
- 1 mm Bitumen-Voranstrich
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DN 125
inkl. 9mm
Dämmung
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OK FFB Gem. Halle
+3.54 = 183.06 m ü. NN.

+3.39 = 182.91  m ü. NN.

+3,25 = 182.77 m ü. NN.

UK Sturz
+2.94 = 182.46 m ü. NN.

29

15

Anmerkung: max. Ausbaulast aus Bestand ca. 112 kg/m²

+2.85 = 182.37 m ü. NN.
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Nach Aufmaß

14

14

13
.5

Bauteilübergang
- Dauerelastische Fuge
- Hinterfüllschnur
- 2-lagige Dichtbandeinlage
- Schnittschutzband
- Gewebestreifen
- druckfestes Styrodur
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5

Schnitt im Auflagerbereich (vertikal)

Schnitt durch "Stütze" (horizontal)

Konstruktionsabstand 12 Fassadenraster = 2,80m

2

Balkon

Gymnastikhalle

31
1

2

EFH ± 0.00=
+179.52 m ü. NN.

55
1.5

26
5.5

Schwimmbad

Gemeinde-/
Sporthalle

40 15 25117.5
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-0.02 = 179.50 m ü. NN.
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ca. 2%
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OK FFB Bestand
± 0.00 = 179.445 m ü. NN.

6.3

Wärmebank

OK FFB Gem. Halle
+3.54 = 183.06 m ü. NN.

Aubau Sportboden Gemeindehalle

- 4 mm Sportbelag - Linoleum
- 18 mm Birken Sperrholzplatten
- 10 mm Spezial Elastikschicht
- 30 mm Trittschalldämmung
- 80 mm Ausgleichschicht (Geb. Schüttung / Perlite)
- 5 mm Dampfsperre und Feuchtigkeitsabdichtung
- 1 mm Voranstrich

---------------------------------------------------
- 140 mm Stb-Decke
- 2 mm Dampfsperre und Feuchtigkeitsabdichtung

Gesamtaufbau
ca. 150mm

OK RFB Bestand
+3.39 = 182.91  m ü. NN.

UK Decke
+3,25 = 182.77 m ü. NN.

UK Sturz
+2.94 = 182.46 m ü. NN.

29

15

Anmerkung: max. Ausbaulast aus Bestand ca. 112 kg/m²

UK Beplankung
+2.85 = 182.37 m ü. NN.

OK FFB Terrasse
+3,52 = 183.04 m ü. NN.

ca. 2%
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Bodenaufbau Beckenboden
- 6 mm Fliesen (20x20)
- 5 mm Dünnbett
- >2.5 mm Dichtschlämme 2K
- 25 mm Verbundestrich
- 300 mm Stb. Decke

Gesamtaufbau
ca. 40mm

Bodenaufbau Beckenboden
- 6 mm Fliesen (20x20)
- 5 mm Dünnbett
- >2.5 mm Dichtschlämme 2K
- 20 mm Schwimmbadputz
- 200 mm Stb. Wand

Gesamtaufbau
ca. 35mm

Übergang Beckenboden-/ Wand
- Fugendichtmasse elast.
- PE-Rundschnur
- Dämmstreifen
- Einlageband elast.

Bauteilübergang
- Dauerelastische Fuge
- Hinterfüllschnur
- 2-lagige Dichtbandeinlage
- Schnittschutzband
- Gewebestreifen
- druckfestes Styrodur
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Aufbau Loggia
- 40 mm Bodenbelag
- ca. 50 mm Splitt
- 5 mm Rieselschutzvlies
- 8 mm Gummi-Granulat-Platten / Bahnen
- 5 mm Polymer-Bitumen-Schweißbahn
- 5 mm Elastomerbitumen-Kaltselbstklebebahn
- 140 mm Ausgleichsschicht Wärmedämmung  (PUR)
- 5 mm Elastomerbitumen-Dampfsperrschweißbahn
- 1 mm Bitumen-Voranstrich

---------------------------------------------------
- 140 mm Stb-Decke
- 5mm Dampfsperre und Feuchtigkeitsabdichtung

Gesamtaufbau
ca. 267mm
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20

100 122.5

20
62

42

31

UK Decke
-0.76 = 178.76  m ü. NN.125 / 500

700 / 400
500 / 365

DN50

DN50

4

10

30

8

14 4.710

15 5 10

Bodenaufbau Schwimmbad Umgang
- 6 mm Fliesen (Rutschfestigkeit "B")
- 5 mm Dünnbett
- >2.5 mm Verbundabdichtung BK A 2 Komp.
- Verbundestrich CT F5 min. 40 mm (2% im Gefälle)
- 0,2 mm PE-Folie 1-lagig
- 60 mm Wärmedämmung
- 4 mm Dampfsperre und Feuchtigkeitsabdichtung
- 1 mm Bitumen-Voranstrich

Bodenaufbau Terrasse
- 40 mmBodenbelag
- 50 mm Splitt
- 5 mm Rieselschutzvlies
- 15 mm Gummi-Granulat-Platten
- 5 mm Polymer-Bitumen-Schweißbahn
- 5 mm Elastomerbitumen-Kaltselbstklebebahn
- 140 mm Wärmedämmung (PUR
- 5 mm spezial Elastomerbitumen-Dampfsp.
- 1 mm Bitumenemulsion als Voranstrich

32
2

20
.5

8.5

25

16
.3

OK Terrasse
-0.34 = 179.18 m ü. NN.

20 10

30

2

15

14
.5

4.5

4
25

14 10

6.5

.5

ca. 2% ca. 2%

ca. 2% 5

OK RFB Bestand
-0.14 = 179.38  m ü. NN.

12
.2

Bodenaufbau Schwimmbad Umgang
- 6 mm Fliesen (Rutschfestigkeit "B")
- 5 mm Dünnbett
- >2.5 mm Verbundabdichtung BK A 2 Komp.
- Verbundestrich CT F5 min. 40 mm (2% im Gefälle)
- 0,2 mm PE-Folie 1-lagig
- 60 mm Wärmedämmung
- 4 mm Dampfsperre und Feuchtigkeitsabdichtung
- 1 mm Bitumen-Voranstrich

107 1079999
173 2372

12

EFH ± 0.00=
+179.52 m ü. NN.

14

28
5

26

25

12 6 7

DN 125
inkl. 9mm
Dämmung

60

40

OK Gelände = 176.27 m ü. NN.
-3.25 (von EFH)

165.2 15 1557

14

Schnitt im Auflagerbereich (vertikal)

Schnitt durch "Stütze" (horizontal)

13

30

23
0

50
5

Konstruktionsabstand 12 Fassadenraster = 2,80m

UK Decke
-0.56 = 178.96  m ü. NN.

138
40 2

40

15 6.3

Nach Aufmaß

Fertigteilstütze
140 / 200 | e= 5,6m

67

ca. 1% ca. 1%

BD 40/10/14 | e=5,6m

Notüberlauf ca. 3cm über regulärem Ablauf

Notüberlauf

Entwässerung
inkl. Blende

e=5,6m

43
.5

43
1.5 1.5

1.5

15

21 20

46

16
.5

45

Aufbau Wärmebank
- Fliesenformate 5x5 (Ecken gerundet)
- im Dünnbett 5mm
- Dichtschlämme 2Komp. >2.5mm
- (Heizleitung 3x 16x1.5)

28
.5

2
Stb.-Fuß für
Wärmebank

20x20 gefliest
in Decke eingebunden

Brettschichtholz 24 / min.100 | e= 5,6m

55
5

ca. 5%

14 1612

45

10

12
.2

OK Attika +10.93
= 190.45 m ü. NN.

30

23

15
3

5

20

14 20

10
0

 e= 2,8m

19
0

17
6

1.8

12

41
.7

37
.6

10
0

5.6
26

.4

50

40

30

10
93

28
3.5

5.6

Aufbau Dach Kita
- Dachbegrünung (Ansaat Sedumsprossen-Kräutermischung)
- 80 mm extensive Substrat
- 1 mm Filtervlies 150 g/m²
- 40 mm Dränschicht/Dränplatten 4 cm
- 1,5 mm Schutz- und Speichermatte 500 g/m²
- 0,4 mm PE-Folie (wurzelfest)
- 240 mm Wärmedämmung EPS im Gefälle
- 0,2 mm PE-Folie
- 22 mm 3-Schichtplatte
- 120 x 280 mm Pfetten (Brettschichtholz)
- Brettschichtholz-Binder

28

12

100 100100100100

Auflagerkeil

1002513
42

101.2

UK Beplankung
+9.03 = 188.55 m ü. NN.

UK Träger / Beplankung
+9.09 = 188.61 m ü.NN.

Nach Aufmaß

Nach Aufmaß

Maßstab

Erstellungsdatum

Planbezeichnung

Architekt

Bauherr

Projekt-Nr. Projekt Kurzbezeichnung

Projekt Nr. LPH Planerst. Hauptgr. Untergr. Lfd. Nr. Index

asp Architekten GmbH
Talstraße 41  D 70188 Stuttgart
T: +49 711 223 38-0   F: -88

asp@asp-stuttgart.de
www.asp-stuttgart.de

Indexdatum

Format

Bearbeiter

Leistungsphase

Architekten

Projekt

N

5-A-SC-FA-01-0

5 A SC FA 01

Gemeindehalle
Kirchheim am Neckar784

784

Gemeinde Kirchheim am Neckar
Hauptstraße 78  |  74366 Kirchheim am Neckar

±0.00 = 179.52 m.ü.NN.

1:50 | 1:5

Brunnenstraße 25  |  74366 Kirchheim am Neckar

Fassadenschnitt AA
Gemeindehalle Bauteil A

05 Ausführung

jc

841 x 1189

Umstrukturierung und Generalsanierung der Gemeindehalle
Kirchheim am Neckar

0

15.03.2021

Fassadenschnitt A-A|  M 1:20 Detail Schwimmbad |  M 1:5

Anmerkungen:

Bestand

Neubau

Höhen:
Ursprungsplanung;
Schalpläne ± 0.00 = 179.20 m ü. NN.
(RFB Schwimmbad -0,025 = 179.175 m ü. NN.)

Bauantrag ± 0.00 = +179.47 m ü. NN.
(RFB Schwimmbad -0,025 = 179.445 m ü. NN.)

Aufmaß des Bestands:
RFB Schwimmbad: 179.38  m ü. NN.
wurde die EFH ± 0.00 um 14cm erhöht

Neu: EFH ± 0.00 = +179.52 m ü. NN.
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Fassadenschnitt C-C

25
60

Aufbau Dach Kita
- Dachbegrünung (Ansaat Sedumsprossen-Kräutermischung)
- 80 mm extensive Substrat
- 1 mm Filtervlies 150 g/m²
- 40 mm Dränschicht/Dränplatten 4 cm
- 1,5 mm Schutz- und Speichermatte 500 g/m²
- 5 mm Polymer-Bitumen-Schweißbahn
- 4 mm Elastomerbitumen Kaltselbstklebebahn
- 240 mm Wärmedämmung
- 4 mm Elastomerbitumen-Dampfsperrschweißbahn
- 1 mm Bituminöser Voranstrich

---------------------------------------------------
- 250 mm Stb.-Decke

Gesamtaufbau
ca. 435 mm

25

20 126.7 7.8 30

GSP
PUR
140/
800

10
92

.7

65

15.4

min. 2% Gefälle

ca. 2% Gefälle

34
.6

15

11
.5

71
.5

Fenstersystem
Wicona WICLINE 75 evo

Verbundpaneel mit
Glas-Außenseite

Fußboden Kindergarten

- 10 mm Linoleum
- 65 mm Calciumsulfatfließestrich als Heizestrich
- 0,2 mm PE-Folie Einlagig als Trennlage
- 30 mm Trittschalldämmung MW

---------------------------------------------------
- 200-250 mm Stb.-Decke

Gesamtaufbau
ca. 100 mm

20
10

.7

11
05

OK FFB E2
+3.54 = 183.06 m ü. NN.

30
.7

En
tw

äs
se

ru
ng

ca. 2%

ca. 2%

- 10 mm Linoleum
- 65 mm Calciumsulfatfließestrich als Heizestrich
- 0,2 mm PE-Folie Einlagig als Trennlage
- 30 mm Trittschalldämmung MW

---------------------------------------------------
- 200-250 mm Stb.-Decke

Gesamtaufbau
ca. 100 mm

20
10

.7

EFH EG ± 0.00=
+179.52 m ü. NN.

40

7.86.8

GSP
PUR
140/
300

62
.3

62
.3

79.5

2010 25

15.437
.6

30
13

.6

30
.7

Verbundpaneel mit
Glas-Außenseite

Fenstersystem
Wicona WICLINE 75 evo

2

16

- 250 mm Stb-Decke
- 0,2 mm PE-Folie Einlagig als Trennlage
- 160 mm Wärmedämmung XPS
- 50 mm Split als Sauberkeitsschicht
- 50 mm Schottertragschicht
- 50 mm Kiesschicht als Drainageschicht
- 10 mm Geotextilvlies

30
16

OK FFB U1
-3.23 = 176.29 m ü. NN.

10
.3

OK Gelände (von RFB Bestand)

2

11
0

16

Fußboden gegen Erdreich KIGA-Bereich

- 10 mm Linoleum
- 65 mm Calciumsulfatfließestrich als Heizestrich
- 0,2 mm PE-Folie Einlagig als Trennlage
- 20 mm Trittschalldämmung MW
- 5 mm Bitumenschweißbahn mit Glasvlieseinlage
- 1 mm Voranstrich

---------------------------------------------------
Gesamtaufbau
ca. 100 mm

- 250 mm Stb-Decke
- 0,2 mm PE-Folie Einlagig als Trennlage
- 160 mm Wärmedämmung XPS
- 50 mm Split als Sauberkeitsschicht
- 50 mm Schottertragschicht
- 50 mm Kiesschicht als Drainageschicht
- 10 mm Geotextilvlies

30
16

OK FFB U1
-3.23 = 176.29 m ü. NN.

10
.3

Fußboden Kindergarten

- 10 mm Linoleum
- 65 mm Calciumsulfatfließestrich als Heizestrich
- 0,2 mm PE-Folie Einlagig als Trennlage
- 30 mm Trittschalldämmung MW

---------------------------------------------------
- 200-250 mm Stb.-Decke

Gesamtaufbau
ca. 100 mm

20
10

.7
29

2.3

Fußboden Kindergarten

- 10 mm Linoleum
- 65 mm Calciumsulfatfließestrich als Heizestrich
- 0,2 mm PE-Folie Einlagig als Trennlage
- 30 mm Trittschalldämmung MW

---------------------------------------------------
- 200-250 mm Stb.-Decke

Gesamtaufbau
ca. 100 mm

20
10

.7
32

3.3

OK Attika
+11.05 = 187.32 m ü. NN

11
05

EFH EG ± 0.00=
+179.52 m ü. NN.

OK FFB E2
+3.54 = 183.06 m ü. NN.

OK RFB Bestand
+3.39 = 182.91  m ü. NN.

OK RFB Bestand
-0.14 = 179.38  m ü. NN.

OK Decke
+10.335 = 186.605 m ü. NN

40
28

3.3
40

25
2.3

40

32
9.5

28
9.5

25
60

Aufbau Dach Kita
- Dachbegrünung (Ansaat Sedumsprossen-Kräutermischung)
- 80 mm extensive Substrat
- 1 mm Filtervlies 150 g/m²
- 40 mm Dränschicht/Dränplatten 4 cm
- 1,5 mm Schutz- und Speichermatte 500 g/m²
- 5 mm Polymer-Bitumen-Schweißbahn (wurzelfest)
- 4 mm Elastomerbitumen Kaltselbstklebebahn
- 240 mm Wärmedämmung EPS im Gefälle
- 4 mm Elastomerbitumen-Dampfsperrschweißbahn
- 1 mm Bituminöser Voranstrich

---------------------------------------------------
- 250 mm Stb.-Decke

Gesamtaufbau
ca. 435 mm

7.86.8

GSP
PUR
140/
300

23
0

12
0

62
.3

62
.3

79.5

2010 25

15.437
.6

30
13

.6

30
.7

30
.7

En
tw

äs
se

ru
ng

2010 25

ca. 2%

ca. 2%

11
0

23
0

12
0

25

99
.5

99
.5

Gruppe 1

Gruppe 2

Gruppe 3

OK Gelände (von RFB Bestand)
 -3.25 = 176.27 m ü. NN.

30
2.6

30
20

33
4

20
34

0.2
25

Verbundpaneel mit
Glas-Außenseite

20 126.7 7.8 30

GSP
PUR
140/
800

10
92

.7

65

15.4

min. 2% Gefälle

ca. 2% Gefälle

34
.6

15

11
.5

71
.5

Fenstersystem
Wicona WICLINE 75 evo

Fenstersystem
Wicona WICLINE 75 evo

79.5

50

Verbundpaneel mit
Glas-Außenseite

5

OK RB Attika
+10.935 = 187.205 m ü. NN

16

- 250 mm Stb-Decke
- 0,2 mm PE-Folie Einlagig als Trennlage
- 160 mm Wärmedämmung XPS
- 50 mm Split als Sauberkeitsschicht
- 50 mm Schottertragschicht
- 50 mm Kiesschicht als Drainageschicht
- 10 mm Geotextilvlies

30
16

OK FFB U1
-3.23 = 176.29 m ü. NN.

Gesamtaufbau
ca. 100 mm

20

EFH EG ± 0.00=
+179.52 m ü. NN.

40
30

.7

En
tw

äs
se

ru
ng

ca. 2%

ca. 2%

10
.7

202010 25 54.5

20

OK FFB E2
+3.54 = 183.06 m ü. NN.

30
.7

10
.7

Fußboden Kindergarten

- 10 mm Linoleum
- 65 mm Calciumsulfatfließestrich als Heizestrich
- 0,2 mm PE-Folie Einlagig als Trennlage
- 30 mm Trittschalldämmung MW

---------------------------------------------------
- 200-250 mm Stb.-Decke

Gesamtaufbau
ca. 100 mm

Fenstersystem
Wicona WICLINE 75 evo

Verbundpaneel mit
Glas-Außenseite

GSP
PUR
140/
300

25
60

25

20 12 30

65
min. 2% Gefälle

ca. 2% Gefälle

34
.6

15

11
.5

25
60

25

20 12 30

65
min. 2% Gefälle

ca. 2% Gefälle

34
.6

15

11
.5

Max. Anstauhöhe 10cm von TP

Maßstab

Erstellungsdatum

Planbezeichnung

Architekt

Bauherr

Projekt-Nr. Projekt Kurzbezeichnung

Projekt Nr. LPH Planerst. Hauptgr. Untergr. Lfd. Nr. Index

asp Architekten GmbH
Talstraße 41  D 70188 Stuttgart
T: +49 711 223 38-0   F: -88

asp@asp-stuttgart.de
www.asp-stuttgart.de

Indexdatum

Format

Bearbeiter

Leistungsphase

Architekten

Projekt

N

5-A-SC-FA-03-0

5 A SC FA 03

Gemeindehalle
Kirchheim am Neckar784

784

Gemeinde Kirchheim am Neckar
Hauptstraße 78  |  74366 Kirchheim am Neckar

±0.00 = 179.52 m ü. NN.

1:50 | 1:5

Brunnenstraße 25  |  74366 Kirchheim am Neckar

Fassadenschnitt DD
KITA Bauteil C

05 Ausführung
jc

841 x 1189

Umstrukturierung und Generalsanierung der Gemeindehalle
Kirchheim am Neckar

0

15.03.2021

Fassadenschnitt C-C| M 1:20 Detail Schnitt Kita 01 | M 1:5 Detail Schnitt Kita 02 | M 1:5

Detail Schnitt Kita Notentwässerung | M 1:5

Anmerkungen:

Bestand

Neubau

Höhen:
Ursprungsplanung;
Schalpläne ± 0.00 = 179.20 m ü. NN.
(RFB Schwimmbad -0,025 = 179.175 m ü. NN.)

Bauantrag ± 0.00 = +179.47 m ü. NN.
(RFB Schwimmbad -0,025 = 179.445 m ü. NN.)

Aufmaß des Bestands:
RFB Schwimmbad: 179.38  m ü. NN.
wurde die EFH ± 0.00 um 14cm erhöht

Neu: EFH ± 0.00 = +179.52 m ü. NN.

25
60

Aufbau Dach Kita
- Dachbegrünung (Ansaat Sedumsprossen-Kräutermischung)
- 80 mm extensive Substrat
- 1 mm Filtervlies 150 g/m²
- 40 mm Dränschicht/Dränplatten 4 cm
- 1,5 mm Schutz- und Speichermatte 500 g/m²
- 5 mm Polymer-Bitumen-Schweißbahn
- 4 mm Elastomerbitumen Kaltselbstklebebahn
- 240 mm Wärmedämmung
- 4 mm Elastomerbitumen-Dampfsperrschweißbahn
- 1 mm Bituminöser Voranstrich

---------------------------------------------------
- 250 mm Stb.-Decke

Gesamtaufbau
ca. 435 mm

25

20 126.7 7.8 30

GSP
PUR
140/
800

10
92

.7

65

15.4

min. 2% Gefälle

ca. 2% Gefälle

34
.6

15

11
.5

71
.5

Fenstersystem
Wicona WICLINE 75 evo

Verbundpaneel mit
Glas-Außenseite

Fußboden Kindergarten

- 10 mm Linoleum
- 65 mm Calciumsulfatfließestrich als Heizestrich
- 0,2 mm PE-Folie Einlagig als Trennlage
- 30 mm Trittschalldämmung MW

---------------------------------------------------
- 200-250 mm Stb.-Decke

Gesamtaufbau
ca. 100 mm

20
10

.7

11
05

OK FFB E2
+3.54 = 183.06 m ü. NN.

30
.7

En
tw

äs
se

ru
ng

ca. 2%

ca. 2%

- 10 mm Linoleum
- 65 mm Calciumsulfatfließestrich als Heizestrich
- 0,2 mm PE-Folie Einlagig als Trennlage
- 30 mm Trittschalldämmung MW

---------------------------------------------------
- 200-250 mm Stb.-Decke

Gesamtaufbau
ca. 100 mm

20
10

.7

EFH EG ± 0.00=
+179.52 m ü. NN.

40

7.86.8

GSP
PUR
140/
300

62
.3

62
.3

79.5

2010 25

15.437
.6

30
13

.6

30
.7

Verbundpaneel mit
Glas-Außenseite

Fenstersystem
Wicona WICLINE 75 evo

2

16

- 250 mm Stb-Decke
- 0,2 mm PE-Folie Einlagig als Trennlage
- 160 mm Wärmedämmung XPS
- 50 mm Split als Sauberkeitsschicht
- 50 mm Schottertragschicht
- 50 mm Kiesschicht als Drainageschicht
- 10 mm Geotextilvlies

30
16

OK FFB U1
-3.23 = 176.29 m ü. NN.

10
.3

OK Gelände (von RFB Bestand)

2

11
0

16

Fußboden gegen Erdreich KIGA-Bereich

- 10 mm Linoleum
- 65 mm Calciumsulfatfließestrich als Heizestrich
- 0,2 mm PE-Folie Einlagig als Trennlage
- 20 mm Trittschalldämmung MW
- 5 mm Bitumenschweißbahn mit Glasvlieseinlage
- 1 mm Voranstrich

---------------------------------------------------
Gesamtaufbau
ca. 100 mm

- 250 mm Stb-Decke
- 0,2 mm PE-Folie Einlagig als Trennlage
- 160 mm Wärmedämmung XPS
- 50 mm Split als Sauberkeitsschicht
- 50 mm Schottertragschicht
- 50 mm Kiesschicht als Drainageschicht
- 10 mm Geotextilvlies

30
16

OK FFB U1
-3.23 = 176.29 m ü. NN.

10
.3

Fußboden Kindergarten

- 10 mm Linoleum
- 65 mm Calciumsulfatfließestrich als Heizestrich
- 0,2 mm PE-Folie Einlagig als Trennlage
- 30 mm Trittschalldämmung MW

---------------------------------------------------
- 200-250 mm Stb.-Decke

Gesamtaufbau
ca. 100 mm

20
10

.7
29

2.3

Fußboden Kindergarten

- 10 mm Linoleum
- 65 mm Calciumsulfatfließestrich als Heizestrich
- 0,2 mm PE-Folie Einlagig als Trennlage
- 30 mm Trittschalldämmung MW

---------------------------------------------------
- 200-250 mm Stb.-Decke

Gesamtaufbau
ca. 100 mm

20
10

.7
32

3.3

OK Attika
+11.05 = 187.32 m ü. NN

11
05

EFH EG ± 0.00=
+179.52 m ü. NN.

OK FFB E2
+3.54 = 183.06 m ü. NN.

OK RFB Bestand
+3.39 = 182.91  m ü. NN.

OK RFB Bestand
-0.14 = 179.38  m ü. NN.

OK Decke
+10.335 = 186.605 m ü. NN

40
28

3.3
40

25
2.3

40

32
9.5

28
9.5

25
60

Aufbau Dach Kita
- Dachbegrünung (Ansaat Sedumsprossen-Kräutermischung)
- 80 mm extensive Substrat
- 1 mm Filtervlies 150 g/m²
- 40 mm Dränschicht/Dränplatten 4 cm
- 1,5 mm Schutz- und Speichermatte 500 g/m²
- 5 mm Polymer-Bitumen-Schweißbahn (wurzelfest)
- 4 mm Elastomerbitumen Kaltselbstklebebahn
- 240 mm Wärmedämmung EPS im Gefälle
- 4 mm Elastomerbitumen-Dampfsperrschweißbahn
- 1 mm Bituminöser Voranstrich

---------------------------------------------------
- 250 mm Stb.-Decke

Gesamtaufbau
ca. 435 mm

7.86.8

GSP
PUR
140/
300

23
0

12
0

62
.3

62
.3

79.5

2010 25

15.437
.6

30
13

.6

30
.7

30
.7

En
tw
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se

ru
ng

2010 25

ca. 2%

ca. 2%

11
0

23
0

12
0

25

99
.5

99
.5

Gruppe 1

Gruppe 2

Gruppe 3

OK Gelände (von RFB Bestand)
 -3.25 = 176.27 m ü. NN.

30
2.6

30
20

33
4

20
34

0.2
25

Verbundpaneel mit
Glas-Außenseite

20 126.7 7.8 30

GSP
PUR
140/
800

10
92

.7

65

15.4

min. 2% Gefälle

ca. 2% Gefälle

34
.6

15

11
.5

71
.5

Fenstersystem
Wicona WICLINE 75 evo

Fenstersystem
Wicona WICLINE 75 evo

79.5

50

Verbundpaneel mit
Glas-Außenseite

5

OK RB Attika
+10.935 = 187.205 m ü. NN

16

- 250 mm Stb-Decke
- 0,2 mm PE-Folie Einlagig als Trennlage
- 160 mm Wärmedämmung XPS
- 50 mm Split als Sauberkeitsschicht
- 50 mm Schottertragschicht
- 50 mm Kiesschicht als Drainageschicht
- 10 mm Geotextilvlies

30
16

OK FFB U1
-3.23 = 176.29 m ü. NN.

Gesamtaufbau
ca. 100 mm

20

EFH EG ± 0.00=
+179.52 m ü. NN.

40
30

.7

En
tw
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se

ru
ng

ca. 2%

ca. 2%

10
.7

202010 25 54.5

20

OK FFB E2
+3.54 = 183.06 m ü. NN.

30
.7

10
.7

Fußboden Kindergarten

- 10 mm Linoleum
- 65 mm Calciumsulfatfließestrich als Heizestrich
- 0,2 mm PE-Folie Einlagig als Trennlage
- 30 mm Trittschalldämmung MW

---------------------------------------------------
- 200-250 mm Stb.-Decke

Gesamtaufbau
ca. 100 mm

Fenstersystem
Wicona WICLINE 75 evo

Verbundpaneel mit
Glas-Außenseite

GSP
PUR
140/
300

25
60

25

20 12 30

65
min. 2% Gefälle

ca. 2% Gefälle

34
.6

15

11
.5

25
60

25

20 12 30

65
min. 2% Gefälle

ca. 2% Gefälle

34
.6

15

11
.5

Max. Anstauhöhe 10cm von TP
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Erstellungsdatum
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Projekt-Nr. Projekt Kurzbezeichnung
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asp Architekten GmbH
Talstraße 41  D 70188 Stuttgart
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Gemeinde Kirchheim am Neckar
Hauptstraße 78  |  74366 Kirchheim am Neckar

±0.00 = 179.52 m ü. NN.
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Brunnenstraße 25  |  74366 Kirchheim am Neckar

Fassadenschnitt DD
KITA Bauteil C

05 Ausführung
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841 x 1189

Umstrukturierung und Generalsanierung der Gemeindehalle
Kirchheim am Neckar

0

15.03.2021

Fassadenschnitt C-C| M 1:20 Detail Schnitt Kita 01 | M 1:5 Detail Schnitt Kita 02 | M 1:5

Detail Schnitt Kita Notentwässerung | M 1:5

Anmerkungen:

Bestand

Neubau

Höhen:
Ursprungsplanung;
Schalpläne ± 0.00 = 179.20 m ü. NN.
(RFB Schwimmbad -0,025 = 179.175 m ü. NN.)

Bauantrag ± 0.00 = +179.47 m ü. NN.
(RFB Schwimmbad -0,025 = 179.445 m ü. NN.)

Aufmaß des Bestands:
RFB Schwimmbad: 179.38  m ü. NN.
wurde die EFH ± 0.00 um 14cm erhöht

Neu: EFH ± 0.00 = +179.52 m ü. NN.

 e= 2,8m

1.8

UK Beplankung
+9.03 = 188.55 m ü. NN.

ca. 5%
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OK Attika +10.93
= 190.45 m ü. NN.
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30

Aufbau Dach Kita
- Dachbegrünung (Ansaat Sedumsprossen-Kräutermischung)
- 80 mm extensive Substrat
- 1 mm Filtervlies 150 g/m²
- 40 mm Dränschicht/Dränplatten 4 cm
- 1,5 mm Schutz- und Speichermatte 500 g/m²
- 0,4 mm PE-Folie (wurzelfest)
- 240 mm Wärmedämmung EPS im Gefälle
- 0,2 mm PE-Folie
- 22 mm 3-Schichtplatte
- 120 x 280 mm Pfetten (Brettschichtholz)
- Brettschichtholz-Binder

Auflagerkeil

OK RFB
-6.214 = 173,306 m ü. NN.

OK FFB
-6.16 = 173,36 m ü. NN.

Bemessungswasserstand
173.00 m ü. NN. (-6.52m von EFH)

30

Fußboden gegen Erdreich Gymnastiksaal / Sportboden

- 6 mm Sportbelag - Linoleum
- 12 mm Lastverteilerplatten
- 10 mm Elastikschicht PUR-Verbundschaum
- (20 mm Wärmedämmung / Ausgleichsschicht)
- 5 mm Bitumenschweißbahn
- 1 mm Voranstrich

---------------------------------------------------
Gesamtaufbau
ca. 36 mm

- 300 mm Stb-Decke
- 0,2 mm PE-Folie Einlagig als Trennlage
- 160 mmWärmedämmung XPS
- 50 mm Split als Sauberkeitsschicht
- 50 mm Schottertragschicht
- 50 mm Kiesschicht als Drainageschicht
- 10 mm Geotextilvlies

20

50

UK Fundament
-6.714 = 172,806 m ü.

NN.

UK BPL
-6.514 = 173,006 m ü. NN.

Brettschichtholz 24 / min.100 | e= 5,6m
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UK Träger / Beplankung
+9.09 = 188.61 m ü.NN.
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31
1

OK FFB Terrasse
+3,52 = 183.04 m ü. NN.

25 20 10

- 5 mm Elastomerbitumen-Kaltselbstklebebahn
- 140 mm Ausgleichsschicht Wärmedämmung  (PUR)
- 5 mm Elastomerbitumen-Dampfsperrschweißbahn
- 1 mm Bitumen-Voranstrich

---------------------------------------------------
- 140 mm Stb-Decke
- 5mm Dampfsperre und Feuchtigkeitsabdichtung

Gesamtaufbau
ca. 267mm
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5
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2.2

14
14

45

4
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.3ca. 2%

ca. 2%

28
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26

25
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13

30

67

ca. 1%

BD 40/10/14 | e=5,6m

Entwässerung
inkl. Blende

e=5,6m

EFH ± 0.00=
+179.52 m ü. NN.

ca. 2%

20
62

42
125 / 500

Bodenaufbau Terrasse
- 40 mmBodenbelag
- 50 mm Splitt
- 5 mm Rieselschutzvlies
- 15 mm Gummi-Granulat-Platten
- 5 mm Polymer-Bitumen-Schweißbahn
- 5 mm Elastomerbitumen-Kaltselbstklebebahn
- 140 mm Wärmedämmung (PUR
- 5 mm spezial Elastomerbitumen-Dampfsp.
- 1 mm Bitumenemulsion als Voranstrich

32
2

20
.5

15

Bodenaufbau Schwimmbad Umgang
- 6 mm Fliesen (Rutschfestigkeit "B")
- 5 mm Dünnbett
- >2.5 mm Verbundabdichtung BK A 2 Komp.
- Verbundestrich CT F5 min. 40 mm (2% im Gefälle)
- 0,2 mm PE-Folie 1-lagig
- 60 mm Wärmedämmung
- 4 mm Dampfsperre und Feuchtigkeitsabdichtung
- 1 mm Bitumen-Voranstrich

107

14

DN 125
inkl. 9mm
Dämmung

15 6.3101.2

2

31
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40
45

5

40

5

3.7

4

OK FFB Gem. Halle
+3.54 = 183.06 m ü. NN.

+3.39 = 182.91  m ü. NN.

+3,25 = 182.77 m ü. NN.

UK Sturz
+2.94 = 182.46 m ü. NN.

29

15

Anmerkung: max. Ausbaulast aus Bestand ca. 112 kg/m²

+2.85 = 182.37 m ü. NN.

40

Nach Aufmaß

14

14

13
.5

Bauteilübergang
- Dauerelastische Fuge
- Hinterfüllschnur
- 2-lagige Dichtbandeinlage
- Schnittschutzband
- Gewebestreifen
- druckfestes Styrodur

40

25
1

OK RFB Bestand
-0.14 = 179.38  m ü. NN.

12
.2
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173 2

40 2

Nach Aufmaß
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6.5
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Schnitt im Auflagerbereich (vertikal)

Schnitt durch "Stütze" (horizontal)

Konstruktionsabstand 12 Fassadenraster = 2,80m

2

Balkon

Gymnastikhalle

31
1

2

EFH ± 0.00=
+179.52 m ü. NN.
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Schwimmbad

Gemeinde-/
Sporthalle
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OK Terrasse
-0.02 = 179.50 m ü. NN.
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ca. 2%
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OK FFB Bestand
± 0.00 = 179.445 m ü. NN.

6.3

Wärmebank

OK FFB Gem. Halle
+3.54 = 183.06 m ü. NN.

Aubau Sportboden Gemeindehalle

- 4 mm Sportbelag - Linoleum
- 18 mm Birken Sperrholzplatten
- 10 mm Spezial Elastikschicht
- 30 mm Trittschalldämmung
- 80 mm Ausgleichschicht (Geb. Schüttung / Perlite)
- 5 mm Dampfsperre und Feuchtigkeitsabdichtung
- 1 mm Voranstrich

---------------------------------------------------
- 140 mm Stb-Decke
- 2 mm Dampfsperre und Feuchtigkeitsabdichtung

Gesamtaufbau
ca. 150mm

OK RFB Bestand
+3.39 = 182.91  m ü. NN.

UK Decke
+3,25 = 182.77 m ü. NN.

UK Sturz
+2.94 = 182.46 m ü. NN.

29

15

Anmerkung: max. Ausbaulast aus Bestand ca. 112 kg/m²

UK Beplankung
+2.85 = 182.37 m ü. NN.

OK FFB Terrasse
+3,52 = 183.04 m ü. NN.

ca. 2%

14

13
.5

Bodenaufbau Beckenboden
- 6 mm Fliesen (20x20)
- 5 mm Dünnbett
- >2.5 mm Dichtschlämme 2K
- 25 mm Verbundestrich
- 300 mm Stb. Decke

Gesamtaufbau
ca. 40mm

Bodenaufbau Beckenboden
- 6 mm Fliesen (20x20)
- 5 mm Dünnbett
- >2.5 mm Dichtschlämme 2K
- 20 mm Schwimmbadputz
- 200 mm Stb. Wand

Gesamtaufbau
ca. 35mm

Übergang Beckenboden-/ Wand
- Fugendichtmasse elast.
- PE-Rundschnur
- Dämmstreifen
- Einlageband elast.

Bauteilübergang
- Dauerelastische Fuge
- Hinterfüllschnur
- 2-lagige Dichtbandeinlage
- Schnittschutzband
- Gewebestreifen
- druckfestes Styrodur
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Unterzug 40 / 17) | e= 5,6m
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Aufbau Loggia
- 40 mm Bodenbelag
- ca. 50 mm Splitt
- 5 mm Rieselschutzvlies
- 8 mm Gummi-Granulat-Platten / Bahnen
- 5 mm Polymer-Bitumen-Schweißbahn
- 5 mm Elastomerbitumen-Kaltselbstklebebahn
- 140 mm Ausgleichsschicht Wärmedämmung  (PUR)
- 5 mm Elastomerbitumen-Dampfsperrschweißbahn
- 1 mm Bitumen-Voranstrich

---------------------------------------------------
- 140 mm Stb-Decke
- 5mm Dampfsperre und Feuchtigkeitsabdichtung

Gesamtaufbau
ca. 267mm
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UK Decke
-0.76 = 178.76  m ü. NN.125 / 500

700 / 400
500 / 365

DN50

DN50
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15 5 10

Bodenaufbau Schwimmbad Umgang
- 6 mm Fliesen (Rutschfestigkeit "B")
- 5 mm Dünnbett
- >2.5 mm Verbundabdichtung BK A 2 Komp.
- Verbundestrich CT F5 min. 40 mm (2% im Gefälle)
- 0,2 mm PE-Folie 1-lagig
- 60 mm Wärmedämmung
- 4 mm Dampfsperre und Feuchtigkeitsabdichtung
- 1 mm Bitumen-Voranstrich

Bodenaufbau Terrasse
- 40 mmBodenbelag
- 50 mm Splitt
- 5 mm Rieselschutzvlies
- 15 mm Gummi-Granulat-Platten
- 5 mm Polymer-Bitumen-Schweißbahn
- 5 mm Elastomerbitumen-Kaltselbstklebebahn
- 140 mm Wärmedämmung (PUR
- 5 mm spezial Elastomerbitumen-Dampfsp.
- 1 mm Bitumenemulsion als Voranstrich

32
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OK Terrasse
-0.34 = 179.18 m ü. NN.
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ca. 2% ca. 2%

ca. 2% 5

OK RFB Bestand
-0.14 = 179.38  m ü. NN.

12
.2

Bodenaufbau Schwimmbad Umgang
- 6 mm Fliesen (Rutschfestigkeit "B")
- 5 mm Dünnbett
- >2.5 mm Verbundabdichtung BK A 2 Komp.
- Verbundestrich CT F5 min. 40 mm (2% im Gefälle)
- 0,2 mm PE-Folie 1-lagig
- 60 mm Wärmedämmung
- 4 mm Dampfsperre und Feuchtigkeitsabdichtung
- 1 mm Bitumen-Voranstrich

107 1079999
173 2372

12

EFH ± 0.00=
+179.52 m ü. NN.

14

28
5

26

25

12 6 7

DN 125
inkl. 9mm
Dämmung

60

40

OK Gelände = 176.27 m ü. NN.
-3.25 (von EFH)

165.2 15 1557

14

Schnitt im Auflagerbereich (vertikal)

Schnitt durch "Stütze" (horizontal)

13

30

23
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50
5

Konstruktionsabstand 12 Fassadenraster = 2,80m

UK Decke
-0.56 = 178.96  m ü. NN.

138
40 2

40

15 6.3

Nach Aufmaß

Fertigteilstütze
140 / 200 | e= 5,6m

67

ca. 1% ca. 1%

BD 40/10/14 | e=5,6m

Notüberlauf ca. 3cm über regulärem Ablauf

Notüberlauf

Entwässerung
inkl. Blende

e=5,6m
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Aufbau Wärmebank
- Fliesenformate 5x5 (Ecken gerundet)
- im Dünnbett 5mm
- Dichtschlämme 2Komp. >2.5mm
- (Heizleitung 3x 16x1.5)

28
.5

2
Stb.-Fuß für
Wärmebank

20x20 gefliest
in Decke eingebunden

Brettschichtholz 24 / min.100 | e= 5,6m

55
5

ca. 5%
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= 190.45 m ü. NN.
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Aufbau Dach Kita
- Dachbegrünung (Ansaat Sedumsprossen-Kräutermischung)
- 80 mm extensive Substrat
- 1 mm Filtervlies 150 g/m²
- 40 mm Dränschicht/Dränplatten 4 cm
- 1,5 mm Schutz- und Speichermatte 500 g/m²
- 0,4 mm PE-Folie (wurzelfest)
- 240 mm Wärmedämmung EPS im Gefälle
- 0,2 mm PE-Folie
- 22 mm 3-Schichtplatte
- 120 x 280 mm Pfetten (Brettschichtholz)
- Brettschichtholz-Binder

28

12

100 100100100100

Auflagerkeil

1002513
42

101.2

UK Beplankung
+9.03 = 188.55 m ü. NN.

UK Träger / Beplankung
+9.09 = 188.61 m ü.NN.

Nach Aufmaß

Nach Aufmaß
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Gemeinde Kirchheim am Neckar
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Umstrukturierung und Generalsanierung der Gemeindehalle
Kirchheim am Neckar

0

15.03.2021

Fassadenschnitt A-A|  M 1:20 Detail Schwimmbad |  M 1:5

Anmerkungen:

Bestand

Neubau

Höhen:
Ursprungsplanung;
Schalpläne ± 0.00 = 179.20 m ü. NN.
(RFB Schwimmbad -0,025 = 179.175 m ü. NN.)

Bauantrag ± 0.00 = +179.47 m ü. NN.
(RFB Schwimmbad -0,025 = 179.445 m ü. NN.)

Aufmaß des Bestands:
RFB Schwimmbad: 179.38  m ü. NN.
wurde die EFH ± 0.00 um 14cm erhöht

Neu: EFH ± 0.00 = +179.52 m ü. NN.
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NW | DN 100
in Fassadenebene

NW | DN 100
in Fassadenebene

NW | DN 100
in Fassadenebene

NW | DN 100
in Fassadenebene

N
W

 |
 D

N
 5

0

D
N

 5
0

D
N

 5
0

N
W

 |
 D

N
 5

0

Trafo

Ansicht Nord  Variante 02| M 1:50

Ansicht Süd Variante 02 | M 1:50

Ansicht Nord & Süd
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Bestandsgelände

Rechteckiger Speier 10mm x 100mm (hxb)
ca. 5,7 l/s

NW | DN 100

NW

Rechteckiger Speier 10mm x 100mm (hxb)
ca. 5,7 l/s

NW | DN 100

NW

Rechteckiger Speier 10mm x 100mm (hxb)
ca. 5,7 l/s

NW | DN 100

NW

Ansicht Ost Fuge | M 1:50

Ansicht Ost | M 1:50

Bestandsgelände

Rechteckiger Speier 10mm x 100mm (hxb)
ca. 5,7 l/s

NW | DN 100

NW

Rechteckiger Speier 10mm x 100mm (hxb)
ca. 5,7 l/s

NW | DN 100

NW

Rechteckiger Speier 10mm x 100mm (hxb)
ca. 5,7 l/s

NW | DN 100

NW

Ansicht Ost Fuge | M 1:50

Ansicht Ost | M 1:50

Ansicht Ost & Ost-Innen
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Geräte Außensport

Bestandsgelände
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NWNW

Rechteckiger Speier 50mm x 700mm (hxb)
 ca. 10,16 l/s

Rechteckiger Speier 50mm x 700mm (hxb)
 ca. 10,16 l/s

NW

Rechteckiger Speier 50mm x 700mm (hxb)
 ca. 10,16 l/s

NW

Rechteckiger Speier 100mm x 110mm (hxb)
 ca. 9,0 l/s

NW

Rechteckiger Speier 100mm x 110mm (hxb)
 ca. 9,0 l/s

NW | DN 100 NW | DN 100

NW

Rechteckiger Speier 100mm x 110mm (hxb)
 ca. 9,0 l/s

NW

Rechteckiger Speier 100mm x 110mm (hxb)
 ca. 9,0 l/s

neuer Geländeverlauf

Bestandsgelände

Ansicht West Fuge | M 1:50

Ansicht West | M 1:50

Geräte Außensport
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NWNW

Rechteckiger Speier 50mm x 700mm (hxb)
 ca. 10,16 l/s

Rechteckiger Speier 50mm x 700mm (hxb)
 ca. 10,16 l/s

NW

Rechteckiger Speier 50mm x 700mm (hxb)
 ca. 10,16 l/s

NW

Rechteckiger Speier 100mm x 110mm (hxb)
 ca. 9,0 l/s

NW

Rechteckiger Speier 100mm x 110mm (hxb)
 ca. 9,0 l/s

NW | DN 100 NW | DN 100

NW

Rechteckiger Speier 100mm x 110mm (hxb)
 ca. 9,0 l/s

NW

Rechteckiger Speier 100mm x 110mm (hxb)
 ca. 9,0 l/s

neuer Geländeverlauf

Bestandsgelände

Ansicht West Fuge | M 1:50

Ansicht West | M 1:50

Ansicht West & West-
Innen
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